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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The enclosed report summarizes a recent study by the USAID-funded Water and Wastewater 
Sector Support Program on rationalizing energy consumption at the Kedwan water treatment 
plant in the Minya governorate. Water treatment is an energy intensive process; the cost of 
energy represents around 30% - 40% of the cost of water purification and treatment. Further, 
electricity companies impose a fee of 0.5% on every 1% below an electrical power factor of 
90% and grants a discount of 0.5% for each 1% above 92% and up to 95%. Improving the 
power factor, then, presents an opportunity for savings and by helping the Minya Water and 
Wastewater Company (WWC) avoid penalties, enjoy discounts, and reduce overall 
consumption.  
 
The old and new Kedwan treatment plants were selected as a pilot for this activity, which is 
planned for replication in plants in additional governorates.  
 
Methodology. This study was coupled with an on-the-job training activity for Minya Water 
and Wastewater Company and holding company representatives, to enable them to carry out 
the required tasks in the future. A short-term consultant from the WWSS project, with a 
committee of specialized experts from WWSS project, implemented the following:  
 

• Conducted a workshop to explain the methodology used in performing this task. 

• Provided theoretical and practical training for a group of WWC engineers and helped 
them use the measuring equipment and analyze the factors affecting the electric 
system. 

• Performed the electric measures required to analyze the plant's electric system. The 
group of engineers attended the session, where state-of-the-art equipment was used to 
measure and record the efficiency of the electric system. 

• Drew a single line diagram (S.L.D) for the main and secondary distribution boards 
that feed both phases of the plant. 

• Repaired the capacitor panel on one of the feeders of the first phase to boost the 
power factor to 92%. After performing the actual measurement, the current dedicated 
for the same loads has been reduced to reach 85 Amp which is equivalent to a power 
consumption of 47 kW/hour. (Note: There is no capacitor in the second phase of the 
plant.)  

 
Summary of results. 
 

• On the first phase feeder, where the capacitor was fixed, the power factor was 
increased from 79% to 90%, out of the penalty range. 

• This 11% change in power factor, multiplied by the 0.5% penalty rate, would reduce 
the electricity consumption charges by 5.5 %.  

• With average effective power of 335 KW/hour and 241,200 KW/month, this would 
result in an annual savings of approximately 43,000 EGP, assuming continuous 
operation of the capacitor.  
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• If a capacitor was installed on the second phase feeder, estimated annual savings 
would be similar at approximately 47,000 EGP (6.5% savings from avoiding 
penalties, applied to average power usage of 330 kW/hour and 237,600 kW/month) 

• The cost of the capacitor is between 40,000 to 70,000 EGP, which would be made up 
in energy savings in less than one year.    

 
The technical report that follows details all the procedures and measures made during the 
study process.   
 
Next steps for WWSS program support. 
 

• Purchase and install a capacitor for the second phase feeder at the Kedwan water 
treatment plant 

• Conduct periodic follow-up visits to the Kedwan plant to reinforce new skills and 
ensure implementation of program 

• Develop a manual for implementing energy rationalization programs, for use in other 
plants throughout Egypt 

• Conduct workshops for additional engineers, including a training of trainers course 

• Replicate analysis and capacity building activities in additional plants 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  ملخص تنفيذي 
 

تعتبر آثيفة الاستهلاك للطاقة المستخدمة  الصحينظراً لأن عمليات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف 

، فقد بدأ مشروع  من تكلفة التنقية أو المعالجة%  ٤٠إلى % ٣٠من فى التشغيل حيث تمثل تكلفة الطاقة 

عمل الدراسات اللازمة لترشيد معدلات استخدام الطاقة من  الصحيدعم قطاع مياه الشرب والصرف 

 الصحيأجل الوصول إلى خفض نفقات التشغيل وتحقيق رغبة الشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف 

  . مياه الشرب وإنتاجمحطات تنقية  فيترشيد استهلاك الكهرباء  في

حالة  في %١ لكل الفاتورة قيمة إجمالي من %٠,٥آات توزيع الكهرباء بفرض غرامة قدرها وتقوم شر

 قيمة إجمالي من%  ٠,٥آما تعطى خصماً يعادل %  ٩٠نقص معامل القدرة الكهربية بالمحطات عن 

، ولذلك فإن تحسين معامل القدرة يؤدى إلى  %٩٥حتى % ٩٢زيادة عن % ١لكل  %١ لكل الفاتورة

  . قيمة استهلاك الكهرباء في إضافيتفادى الغرامة وإمكانية الحصول على وفر 

لرفع قدرة بعض العاملين بالشرآات التابعة والشرآة  ميداني تدريبيإطار  فيوقد تم تنفيذ الدراسة 

  . القابضة لإجراء المهام اللازمة بأنفسهم مستقبلاً

تم  التيبالمنيا هى باآورة المحطات  الصحيوآانت محطة مياه آدوان بشرآة مياه الشرب والصرف 

  . على مرحلتين إنشاؤهما، وتتكون هذه المحطة من جزئين تم  بها ةتنفيذ المهم

  :خطوات التنفيذ

  :يليا لتنفيذ مبالمشروع تشكيل لجنة من المتخصصين تم و خارجي باستشاريقام المشروع بالاستعانة 

 . تلك المهمة فيورشة عمل للمتدربين المعنيين بالأمر لشرح الأسلوب المستخدم  .١

للمحطة فى حضور جميع المتدربين  الكهربيلازمة لتحليل النظام ة الإجراء القياسات الكهربائي .٢

بالمحطة باستخدام أحدث الأجهزة فى  الكهربيوتسجيل جميع العوامل المؤثرة على آفاءة النظام 

 . هذا المجال بهدف إيجاد وسيلة لترشيد استخدام الطاقة بمحطة مياه آدوان

أجهزة القياس وفهم وتحليل  استخدامتدريب فريق من المهندسين نظرياً وعملياً ومساعدتهم على  .٣

 . الكهربيالنظام  فيالعوامل المؤثرة 

تقوم بتغذية  والتيوجميع لوحات التوزيع الفرعية  موميالعللوحة الدخول  تخطيطيعمل رسم  .٤

 . الأعمال بالمرحلتين بالمحطة



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 لكيإصلاح لوحة تحسين معامل القدرة الموجودة على أحد مغذيات المرحلة الأولى من المحطة  .٥

انخفض التيار المخصص  الفعلي، وبالقياس %٩٢يصل معامل القدرة الفعلية لهذه المرحلة إلى 

 . ساعة/ آيلو وات ٤٧ حواليأمبير بما يساوى تخفيض استهلاك  ٨٥ال إلى لنفس الأحم

   )ولا يوجد لوحة لتحسين معامل القدرة بالمرحلة الثانية من المحطة(

  :ملخص النتائج

  تم إصلاح اللوحة الموجودة بها التيمغذى المرحلة الأولى  :أولاً

  %٧٩: معامل القدرة قبل الإصلاح

  %٩٠: الإصلاحمعامل القدرة بعد 

  من قيمة فاتورة الكهرباء% ٥,٥= ١١ X% ٠,٥= تم تفاديها التيمقدار الغرامة 

  ساعة/ آيلو وات ٣٣٥: ساعة/متوسط القدرة الفعالة

  شهر/ آيلو وات ٢٤١٢٠٠: شهر/ متوسط القدرة الفعالة

  . جنيه ٤٣٠٠٠ حوالي: حالة استمرار تشغيل اللوحة فيمقدار ما سيتم توفيره سنوياً 

  حالة ترآيب لوحة لتحسين معامل القدرة فيمغذى المرحلة الثانية  :انياًث

  %٧٧: الدراسة أثناء القدرة معامل

  %٩٠: مكثفات حالة ترآيب فيمعامل القدرة المتوقع 

  قيمة الفاتورة إجماليمن % ٦,٥: سيتم تفاديها التيالغرامة المالية 

  ساعة/ آيلو وات ٣٣٠: ساعة/ متوسط القدرة الفعالة

  شهر/ آيلو وات ٢٣٧٦٠٠: شهر/ متوسط القدرة الفعالة

  جنيه ٤٧٠٠٠ حوالي: حالة ترآيب اللوحة فيما يمكن توفيره سنوياً 

فإن تكلفة اللوحة تعادل  وبالتاليألف جنيه،  ٧٠ -٤٠قيمة تكلفة لوحة تحسين معامل القدرة تتراوح بين 

تفاصيل جميع  الفنيالتقرير يوضح وأقل من سنة ،  فيما سيتم توفيره من قيمة استهلاك الكهرباء 

  . تمت بهذه الدراسة التيالإجراءات والقياسات 



 
 

 ترشيد استهلاك الطاقة
 محطة مياه كدوان ، محافظة المنيا

 
 

مشروع دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 
 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  

  

  الفصل الأول

   أعمال لجنة تحسين مُعامل القدرة والأجهزة المستخدمة في أعمال القياس والجدول الزمني لها
  

  :يحتوي على

 أعمال لجنة تحسين معامل القدرة •
 الجدول الزمني للأعمال •

  
  

 

 

 

 

 

 

  

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  :عن المحطة 

المرحلة  تقع محطة آدوان في الجزء الجنوبي الغربي بمدينة المنيا وهي مكونة من مرحلتين تم إنشاء
بقدرة إنتاجية  ٢٠٠٥ثانية وتم إنشاء المرحلة الثانية عام /لتر ٣٠٠بقدرة إنتاجية  ١٩٩٣عام  الأولى
  . ثانية/ لتر  ٣٠٠

  :  القدرة مُعامل تحسين لجنة أعمال

وتسجيل وتحليل جميع العوامل ) المرحلتين(قامت لجنة من المتخصصين  بتحليل النظام الكهربي للمحطة 
المؤثرة على آفاءة النظام الكهربي بالمحطة بهدف إيجاد وسيلة  لترشيد استخدام الطاقة بالمحطة من خلال 

نظريا وعمليا ومساعدتهم في فهم وقامت اللجنة بتدريب فريق من المهندسين . طرح حلول ممكنة للتنفيذ
وتحليل العوامل المؤثرة في النظام الكهربي آما قامت اللجنة بعمل رسم تخطيطي للوحة الدخول العمومي 

  . لأحمال بالمحطةوجميع لوحات التوزيع الفرعية للمرحلتين والتي تقوم بتغذية ا ا
  

  

  الأولىاللوحة العمومية بالمرحلة 

اللجنة قد اآتشفت وجود جهاز تحسين معامل القدرة بالمكثفات بالمرحلة الأولى  ولكنه  أنجدير بالذآر 
عاطل منذ فترة طويلة مما تسبب في تحميل  المحطة غرامات مالية من قبل شرآة توزيع الكهرباء 

 ٠,٩٢فقامت مجموعة متخصصة من اللجنة بإصلاحه لكي يصل معامل القدرة الفعلية للمرحلة الأولي 
مبين (أمبير لنفس الأحمال  ٨٥ح حوالي لقياس العملي قل استهلاك التيار في الأحمال بعد الإصلاوبا

  . )بالصور

  :ملحوظة

عندما آان القدرة الفعالة  ١٢:٢٩الساعة  الإصلاحخذ القياسات المبينة لمعامل القدرة قبل وبعد تم أ
  :فيكون الحساب آالتالي توا ١٨٠١٢٠المستهلكة 

I1 – I2 = P / V (1/pf1 – 1/pf2)       



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 Where P = 180120 watt, V = 380 volt, pf1 = 0.79 and pf2 =0 .92 

Then: I1 – I2 = 85 A 

 

 

  بعد الإصلاح ٠,٩٢معامل القدرة            ) ىالمرحلة الأول(لوحة تحسين معامل القدرة 

   

  

  

  
  

  امبير ٥١٥التيار المستهلك بعد الإصلاح           امبير ٦٠٠التيار المستهلك قبل الإصلاح          

  الأجهزة المستخدمة في القياس

استخدمت اللجنة احدث وأدق أجهزة القياس والتي 
تستطيع قياس آل عوامل النظام الكهربي وتسجيلها 
والاحتفاظ بها في ذاآرة داخلية مما يتيح الرجوع إليها 

ل هذه آما يمكن توصيل الأجهزة على الكمبيوتر وتحلي
                                  . البيانات من خلال برنامج خاص بهذه الأجهزة

        

  الجهاز المستخدم في القياس

  )ية الأجهزة المستخدمة وبعض الصورمدرج بالتقرير بيان بنوع( 

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  الجدول الزمني للجنة
  ملاحظات  المهمة المنفذة  التاريخ اليوم م

  
١ 

  

  
 الأحد

  
٢٠/١٢/

٢٠٠٩  

  
  لتدريب المهندسين والفنيين بمحطات ) نظرية وعملية ( ورشة عمل  -
  :علي ما يلي  هالميا  

 .التوعية بأهمية وآيفية ترشيد الطاقة الكهربية - ١
 .فهم طبيعة الأحمال الموجودة بمحطات المياه - ٢
دراسة الأحمال الحثية والسعوية وتأثير آلا منهما على الشبكة  - ٣

 .الكهربية
 .عامل القدرة الكهربيةفهم م - ٤
 .آيفية استخدام المكثفات في تحسين معامل القدرة - ٥

 

  ولىاس للتغذية العمومية بالمرحلة الأترآيب أجهزة القي -
  

  

  
٢ 

  
الاثن
  ين

  
٢١/١٢/

٢٠٠٩  

  
  دراسة الرسم التخطيطي للشبكة ولوحات التوزيع العمومية والفرعية   -
  )المرحلتين (داخل المحطة   

  

  ترآيب أجهزة القياس واخذ قراءات لكل الأحمال منفردة على حدة  -
  )المرحلتين (  

  

  ترآيب أجهزة القياس للتغذية العمومية بالمرحلة  الثانية -
  

  

  
٣ 

  

  
الثلا
  ثاء

  
٢٢/١٢/

٢٠٠٩  

  
  دراسة وتحليل البيانات والقراءات المأخوذة من خلال أجهزة  القياس  -
  ) الأولىللمرحلة (  
  
 . وإصلاح واختبار جهاز تحسين معامل القدرة بالمرحلة الأولىفحص  -
  

  

  
٤ 

  

  
الأر
  بعاء

  
٢٣/١٢/

٢٠٠٩  

  
  دراسة وتحليل البيانات والقراءات المأخوذة من خلال أجهزة القياس   -
  . )للمرحلة الثانية(  
  
  بيان آيفية تصميم الخطوة الثابتة والخطوات المتحرآة لجهاز تحسين  -

  . معامل القدرة   
  
  اختتام أعمال اللجنة وتوزيع توصيات واسطوانات مدمجة عن تحسين -
  .معامل القدرة  
  

  

  

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  الزمن المستخدم في القياس 

  : تمت عملية القياسات للمحطة تحت ظروف التشغيل اليومية العادية وقد تم القياس علي النحو التالي  

  زمن القياس  المقاسة الأحمال  المرحلة  م

  الأولى   ١

  ساعة ٢٤  الدخول الرئيسي
  دقائق ١٠  العكرة طلمبات

  دقائق ٥  طلمبات الغسيل
  دقائق ١١  طلمبات الضغط العالي

  دقائق ٦  طلمبات الروبة

  الثانية  ٢

  ساعة ٣٦  الدخول الرئيسي
  دقائق ١٠  طلمبات الضغط العالي

  دقائق ٥  طلمبات العكرة
  دقائق ٦  طلمبات الغسيل

  دقائق ٦  الهواءضاغط 
  

هذه الأحمال ذات قدرات عالية وتأثيرها آبير علي  أنوسبب اختيار هذه الأحمال دون غيرها يرجع إلي 
النظام الكهربي بالمحطة غير أن هذه الأحمال هي الأآثر تشغيلا بالمحطة ولذلك فقد تم قياسها منفردة 
لمعرفة تأثير آل  منها على  حده وتحديد نسبة تأثر النظام الكهربي بكل حمل منفرد ومنها يمكن اتخاذ 

مثل لترآيب لوحة تحسين معامل القدرة إما للدخول الرئيسي للمحطة  آو ترآيبها القرار بشأن المكان الأ
  . تأثيرا على النظام من غيره الأآثرلحمل معين هو 

  :آالتالي السابع بالفصلهذا وسيأتي تباعا نتائج القياسات التي تمت على المحطة 

 المرحلة الأولى  ثم بعض الأحمال الهامة بالمرحلة  الأولى  - ١
 المرحلة الثانية ثم بعض الأحمال الهامة بالمرحلة الثانية - ٢

  
  

 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  الفصل الثاني

  
  تحليل النتائج والحسابات الخاصة بمكثفات تحسين مٌعامل القدرة

  

  

  

  :يحتوي  على

 تحليل النتائج للمرحلة الأولى •
  تحليل النتائج للمرحلة الثانية •

 

  
  

 

 

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  :مقدمة 

القياسات للمحطة وإيجاد مواطن الضعف والقصور بالنظام الكهربي يهدف هذا الفصل إلى  تحليل نتائج 
ثم استنتاج طريقة لترشيد الطاقة وذلك عن طريق تحسين معامل القدرة ثم إيجاد المميزات العائدة على 

النظام الكهربي بعد تحسين معامل القدرة مثل تقليل الفقد في الطاقة وتحسين الجهد الكهربي ورفع آفاءة 
منع الغرامات المفروضة على المحطة من  أوتخفيض  أيضاوجدير بالذآر  ، الكهربية بشكل عامالتغذية 

قبل شرآة الكهرباء نتيجة لانخفاض معامل القدرة وذلك عن طريق تحسينه ورفعه إلى قيمة أعلى من 
٠,٩  

  الأولىنتائج القياسات للمرحلة 
  الأحمال المنفردة: أولا

  القراءات طبقا لأجهزة القياس البيانات طبقا للمصنع  الحمل  م
١    

  طلمبة العكرة
 ٤١فولت     ٣٨٠حصان     ٢٥

معامل  ٠,٧٩هرتز      ٥٠أمبير   
  آيلو فار ١٢قدرة          

  آيلووات ١٤,٤
  آيلوفار ١١

 آيلوفولت امبير ١٨,١
  معامل قدرة           ٠,٧٩

٢    
  طلمبة الغسيل

 ٣٤٠فولت     ٣٨٠حصان     ٢٥٠
/ لفة  ٩٨٣هرتز      ٥٠أمبير   
  دقيقة

  آيلووات ١٦٧,٦
  آيلوفار ٩٧,٧
 آيلوفولت امبير ١٩٤,١
  معامل قدرة        ٠,٨٦

٣    
  طلمبة الروبة

  آيلووات ١٦,٣  المحرك داخل خزان ارضي
  آيلوفار ١٦,٣
 آيلوفولت امبير ٢٣,١
  معامل قدرة   ٠,٧١

٤    
طلمبة الضغط 

  العالي

 ٢٧٥فولت     ٣٨٠حصان     ٢٠٠
/ لفة  ١٤٨٥هرتز      ٥٠  أمبير 
  دقيقة

  آيلووات ١١٨,٦
  آيلوفار ٨٠,٤
 آيلوفولت امبير ١٤٣,٣
  معامل قدرة         ٠,٨٢

  

  

  

  

  

          
  الأولىطلمبات الضغط العالي للمرحلة         الأولىطلمبات الغسيل للمرحلة 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

    

  

  

  

  

  

  طلمبات خلط الشبة المرحلة الاولى        طلمبات العكرة المرحلة الاولى

  الدخول الرئيسي: ثانيا 

 متوسط القدرة الفعالة
  )آيلووات( 

 غيرمتوسط القدرة 
  )آيلوفار(الفعالة 

  متوسط القدرة الظاهرية
  )آيلوفولت امبير( 

متوسط معامل 
  القدرة

٠,٧٩  ٣٣٥  ٢٠٠,٩  ٢٦٥,٧  
  

  

    

  

  

  

  

  الأولىآابلات اللوحة العمومية للمرحلة                الأولىالمحول العمومي للمرحلة             

  

  

         

  

  

  

  اللوحة العمومية للمرحلة الاولي           المولد العمومي للمرحلة الاولي 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  

  نتائج القياسات للمرحلة الثانية
  المنفردة الأحمال: أولا

  القياس لأجهزةالقراءات طبقا  البيانات طبقا للمصنع  الحمل  م

١  

  
  طلمبة العكرة

فولت     ٣٨٠حصان     ١٠٠
  هرتز ٥٠أمبير    ١٣٣
  دقيقة/ لفة  ١٤٨٠
  معامل قدرة  ٠.٩٠٥

  آيلوفار  ١٥ 
  

  آيلووات ٦٣.٦
  آيلوفار ٣٠.٦
 آيلوفولت امبير ٧٠.٦
  معامل قدرة           ٠.٩

٢  

  
  طلمبة الغسيل

فولت     ٣٨٠حصان     ٢٠٠
هرتز      ٥٠أمبير    ٢٨٩
  آيلوفار ٦١.٧
  معامل قدرة  ٠.٨٢٥
  دقيقة  / لفة  ٩٩٠

         

  آيلووات ١٣٦.٦
  آيلوفار ٩٤.٨
 آيلوفولت امبير ١٦٦.٣
  معامل قدرة           ٠.٨٢

٣  

  
  ضاغط الهواء

فولت     ٣٨٠حصان     ٦٠
هرتز      ٥٠أمبير    ٨٧

  دقيقة              / لفة  ١٤٧٠
  معامل قدرة   ٠.٨٢٥

      

  آيلووات ٣٩.٥
  آيلوفار ٢٨.٢
 آيلوفولت امبير ٤٨.٥
  معامل قدرة           ٠.٨١

٤  

  
طلمبة الضغط 

  العالي

فولت     ٣٨٠حصان     ٢٠٠
هرتز      ٥٠أمبير    ٢٧٥
  آيلوفار ٤٦.٢
  معامل قدرة     ٠.٨٦٥

        

  آيلووات ١٢٠.٩
  آيلوفار ٧٥.٩
 آيلوفولت امبير ١٤٢.٨
  معامل قدرة           ٠.٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  طلمبات الضغط العالي للمرحلة الثانية          طلمبات الضغط العالي للمرحلة الثانية    



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  

  

  

  

  

  

  طلمبات الغسيل للمرحلة الثانية                                           طلمبات العكرة المرحلة الثانية               

  الدخول الرئيسي: ثانيا 

متوسط القدرة الفعالة 
  )آيلوواط(

 غيرمتوسط القدرة 
  )آيلوفار(الفعالة 

متوسط القدرة الظاهرية 
  )آيلوفولت امبير(

متوسط معامل 
  القدرة

٠.٧٧  ٣٧٨.٤  ٢١٨.٤  ٣٣٠  
  

  آابلات اللوحة العمومية للمرحلة الثانية          المحول العمومي للمرحلة الثانية        

  

  

  

  

  

  

  المولد العمومي للمرحلة الثانية



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  

  ىالبيانات للمرحلة الاول تحليل

  ٠,٧٩معامل القدرة الحقيقي يساوي  -

  ٠,٩٢معامل القدرة المطلوب  يساوي  -

  آيلوفولت امبير ٣٣٥القدرة الظاهرية تساوي  -

  آيلوفار ٢٠٠,٩الفعالة تساوي  القدرة غير -

  تآيلووا ٢٦٥,٧القدرة الفعالة تساوي  -

  

  حسابات المكثفات الثابتة المطلوبة: أولا

KVAR = KW (Tan θ1 – Tan θ2)  

  :حيث

θ1 = cos-1 pf1 = Initial Power Factor Angle  

θ2 = cos-1 pf2 = Final Power Factor Angle 

KVAR = 265.7 X 0.347 = 92 KVAR 

  آيلوفار ٩٢حوالي  ٠,٩٢إذاً  المكثفات المطلوبة للحصول على معامل قدرة 

  آيلوفار ١٠٠=  ١,١ x ١١٩آمعامل أمان تكون المكثفات المطلوبة قدرة % ١٠ بإضافة

  

  

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  

  حسابات المكثفات للخطوات المطلوبة: ثانيا

  آيلوفار  ٢٥خطوات آل خطوة  ٤كننا عمل يم

  :ملحوظة

ساعة وفي حالة زيادة  ٢٤خلال  الأولىالحسابات السابقة طبقا للقياسات المأخوذة للأحمال بالمرحلة  
 ٠,٩ إلىلكنه قد يصل  ممآما هو مص ٠,٩٢ إلىالتحميل عن القيم المقاسة فان معامل القدرة لن يصل 

  على حسب الحمل الزائد

  مكان وضع اللوحة: ثالثا

المستطاع وبما أن  أفضل مكان لوضع لوحة تحسين معامل القدرة هو أن تكون بجانب الأحمال قدر
بالمحطة في أماآن مختلفة فيكون المكان الأمثل لوضع اللوحة بجانب اللوحة العمومية آما هو الأحمال 

  قائم بالمحطة بالفعل
  

  حساب قدرة مفتاح اللوحة : رابعا

I = 100000/ (380 x √3 ) = 152 A  

  أمبير ١٦٠إذاً يمكننا وضع مفتاح ثلاثي 

  حساب الارتفاع في الجهد: خامسا

% Voltage Rise = (Bank KVAR / KVA SC ) X 100 

  :حيث 

KVA SC = Transformer KVA / per unit transformer impedance  

Per unit transformer impedance = 7.4%  

Transformer KVA = 1500 

% Voltage Rise = 0.65 %   

  %٠,٦٥إذاً الارتفاع في الجهد نتيجة لتحسين معامل القدرة تقريبا 

  درة المحررة بعد التحسينحساب الق: سادسا

KVA released = {(1- (PFinitial / PFcorrected)} KVAinitial  

KVA released = 47.3 kVA  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  

  حساب تقليل الفاقد بعد التحسين: سابعا

% L.R = 100 – 100 (original pf / corrected pf) 2  

% L.R = 26.3 % 

   

  حساب المال السنوي المتوفر  بعد التحسين: ثامنا

وفي حالة انخفاض متوسط معامل القدرة خلال  ٠,٩ساس معامل قدرة ى أيتم تحديد سعر الكهرباء عل
من انخفاض معامل  ٠,٠١لكل %  ٠,٥يزاد سعر الطاقة الكهربائية بمقدار  ٠,٩سنة مالية آاملة عن 

يزاد سعر  ٠,٧وفي حالة انخفاض معامل القدرة عن  ٠,٧ إلىيصل معامل القدرة  ىحت ٠,٩القدرة عن 
ن يلتزم المنتفع في ى أعل ٠,٧من انخفاض معامل القدرة عن  ٠,٠١لكل % ١الطاقة الكهربائية بمقدار 

هذه الحالة بترآيب الأجهزة اللازمة لتحسين معامل القدرة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطاره  وفي 
% ٢ين معامل القدرة خلال تلك المهلة يزاد سعر الطاقة الكهربية بمقدار حالة عدم ترآيب أجهزة تحس

  ٠,٩من انخفاض معامل القدرة عن  ٠,٠١لكل 

% = ٠,٥ X ١١تكون الزيادة  ٠,٧٩وبالنسبة للمرحلة الأولى بالمحطة متوسط معامل القدرة هو 
ق تحسين معامل القدرة بحيث من الفاتورة الإجمالية السنوية وهذه القيمة يمكن توفيرها عن طري %٥,٥

  ٠,٩لا يقل عن 

  

  تحليل البيانات للمرحلة الثانية

  ٠,٧٧متوسط معامل القدرة الحقيقي يساوي 

  ٠,٩٢معامل القدرة المطلوب  يساوي 

  آيلوفولت امبير ٣٧٨,٤القدرة الظاهرية تساوي 

  آيلوفار ٢١٨.٤الفعالة تساوي  القدرة غير

  آيلووات ٣٣٠القدرة الفعالة تساوي 

  حسابات المكثفات الثابتة المطلوبة: اولا

KVAR = KW (Tan θ1 – Tan θ2)  

  :حيث

θ1 = cos-1 pf1 = Initial Power Factor Angle  

θ2 = cos-1 pf2 = Final Power Factor Angle  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

KVAR = 330 X 0.4 = 132 KVAR 

  آيلوفار ١٣٢حوالي  ٠,٩٢المكثفات المطلوبة للحصول على معامل قدرة  إذاً

  آيلوفار ١٥٠=  ١,١٥ x ١٣٢آمعامل أمان تكون المكثفات المطلوبة قدرة % ١٥ بإضافة

  حسابات المكثفات للخطوات المطلوبة: ثانيا

توجد بها لوحة لتحسين معامل القدرة فيمكننا استخدام لوحة تحسين معامل  بما أن المرحلة الثانية لا
إذ أنها تتميز بعدة مميزات عن التوصيل ) thyristor control(القدرة بالطريقة الالكترونية 

  بالكونتاآتور منها الحفاظ علي المكثفات من الجهد الزائد ودقتها وسرعة استجابتها وقلة صيانتها 

  خطوة مختلفة  ٣٢أذرع  من المفاتيح والتي تكون بالتالي  ٥تتكون اللوحة من 

25 = 32 steps  

1st arm = 5 KVAR                                2nd arm = 10 KVAR  

3rd arm = 20 KVAR                               4th arm = 40 KVAR 

5th arm = 80 KVAR                              

آيلوفار وبتوصيل الأذرع بطرق مختلفة يمكن الوصول  ١٥٥عند توصيل آل الأذرع نحصل علي 
  آيلوفار ٥آيلوفار بخطوة ثابتة  ١٥٥آيلوفار إلي  ٥تدريجيا من 

   :أمثلة

  آيلو فار ٥٠=  ١٠+  ٤٠آيلو فار يتم غلق الذراع الرابع و الذراع الثاني  ٥٠للحصول علي 

  آيلو فار١٠٠=٢٠+٨٠آيلو فار يتم غلق الذراع الخامس والذراع الثالث ١٠٠للحصول علي 

  :ملحوظة

ساعة وفي حالة زيادة  ٣٦المرحلة الثانية خلال الحسابات السابقة طبقا للقياسات المأخوذة للأحمال ب
 ٠,٩ إلىم لكنه قد يصل آما هو مصم ٠,٩٢التحميل عن القيم المقاسة فان معامل القدرة لن يصل إلى 

 . حسب الحمل الزائد ىعل

  مكان وضع اللوحة: ثالثا

وبما أن  المستطاع أفضل مكان لوضع لوحة تحسين معامل القدرة هو أن تكون بجانب الأحمال قدر
الأحمال بالمحطة في أماآن مختلفة فيكون المكان الأمثل لوضع اللوحة بجانب اللوحة العمومية آما هو 

  . قائم بالمرحلة الأولى

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  حساب قدرة مفتاح اللوحة : رابعا

I = 150000/ (380 x √3) = 228 A 

  للدخول العمومي للوحة امبير ٢٥٠يمكن وضع مفتاح ثلاثي 

  الارتفاع في الجهدحساب : خامسا

% Voltage Rise = (Bank KVAR / KVA SC ) X 100 

  

  :حيث 

KVA SC = Transformer KVA / per unit transformer impedance  

Per unit transformer impedance = 7.4%  

Transformer KVA = 2000 

% Voltage Rise = 0.55 %  

  %٠,٥٥إذاً  الارتفاع في الجهد نتيجة لتحسين معامل القدرة تقريبا 

  حساب القدرة المحررة بعد التحسين: سادسا

KVA released = {1- (PFinitial / PFcorrected)} KVAinitial  

KVA released = 69.8 kVA  

  حساب تقليل الفاقد بعد التحسين: سابعا

% L.R = 100 – 100 (original pf / corrected pf) 2  

% L.R = 30 % 

  حساب المال السنوي المتوفر  بعد التحسين: ثامنا 

وفي حالة انخفاض متوسط معامل القدرة خلال  ٠,٩يتم تحديد سعر الكهرباء على أساس معامل قدرة 
من انخفاض معامل  ٠,٠١لكل %  ٠,٥يزاد سعر الطاقة الكهربائية بمقدار  ٠,٩سنة مالية آاملة عن 

يزاد  ٠,٧وفي حالة انخفاض معامل القدرة عن  ٠,٧حتى  يصل معامل القدرة إلى  ٠,٩القدرة عن 
على أن يلتزم  ٠,٧من انخفاض معامل القدرة عن  ٠,٠١لكل % ١سعر الطاقة الكهربائية بمقدار 

لقدرة خلال ثلاثة شهور من تاريخ المنتفع في هذه الحالة بترآيب الأجهزة اللازمة لتحسين معامل ا
إخطاره  وفي حالة عدم ترآيب أجهزة تحسين معامل القدرة خلال تلك المهلة يزاد سعر الطاقة 

  ٠,٩من انخفاض معامل القدرة عن  ٠,٠١لكل % ٢الكهربية بمقدار 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 ٦,٥ % =٠,٥ ١٣xتكون الزيادة  ٠,٧٧وبالنسبة للمرحلة الثانية بالمحطة متوسط معامل القدرة هو 
من الفاتورة الإجمالية السنوية وهذه القيمة يمكن توفيرها عن طريق تحسين معامل القدرة بحيث لا  %

  ٠,٩يقل عن 

  حساب سعر تقريبي للوحة: تاسعا

  جنيه ٧٠٠٠٠سعر اللوحة  شاملة الترآيب وآابلات التوصيل ومفتاح الفصل العمومي 

  )غير فقط سبعون ألف جنيها مصريا لا( 

  عن المحطة بعض الصور

  

  

  

  

  

  الكومبرسور المرحلة الاولي                   لوحة توزيع مبني الكلور المرحلة الاولي       

  

  

  

  

  

  طلمبات خلط الكلور المرحلة الثانية                  البلاور                     

  

  

                             

  

  

  )الأولىالمرحلة ( القدرة معامل تحسين مكثفات                       المروقات  

 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٢٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  الفصل الثالث
  

  
  توصيات

  

  

  

  :يحتوي على

 ترشيد استخدام الطاقة •
 توصيات لتحسين آفاءة النظام الكهربي بالمحطة •

  
  

  

  

  

  

  
  

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٢١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 ترشيد استخدام الطاقة
  

،   والجماعيإن المفهوم العام لترشيد الطاقة يغطى معظم مناحي الحياة وسلوك الاستهلاك اليومي الفردي 
ويشمل آافة المصادر الطبيعية والموارد الأساسية واستعمالات موارد الطاقة المختلفة وفى طليعتها الطاقة 

  . الكهربائية

 ،ولا يخفى على احد اليوم أن الكهرباء تشكل العنصر الأساسي الأبرز وعصب الحياة فى هذا العصر
تكاليف، ومع ما يصاحب هذا الاستهلاك من الإهدار ومع تزايد معدلات استهلاك  الكهرباء وارتفاع ال

والمصروفات الباهظة التي تثقل آاهل الأفراد والمؤسسات والمصانع على حد سواء فقد ظهرت الحاجة 
فى الدول المتقدمة ليصبح له مفهوماً خاصاً وبرامج عملية وأساليب حديثة تطورت آثيراً " الترشيد"إلى  

  . ت فاعليتها وحققت فوائد عظيمةخلال العقود الأخيرة وأثبت

الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربية المتوفرة واللازمة  ةويعني الترشيد فى مجال استخدام الطاق
لتشغيل المنشأة دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات 

  .فيها أو إنتاجها  ةالمستخدم

ويبقى ترشيد , أن الدولة تنفق الكثير لتأمين الطاقة الكهربية مهما اختلفت طرق التوليد وجدير بالذآر 
الاستهلاك من مسئولية الفرد أولا لأنه هو المستهلك المباشر لها والاقتصاد في استخدام الكهرباء منفعة 

باء اليوم هو السبيل فترشيد استخدام الكهر ،عامة ومساهمتنا بالاقتصاد في الكهرباء دليل وعى واهتمام 
  . للحفاظ عليها غداً
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  توصيات لتحسين آفاءة النظام الكهربي بالمحطة
  

   :ترآيب مثبت للجهد علي المرحلة الثانية -١

تبين أثناء عملية الفحص والقياس للمرحلة الثانية بالمحطة  عدم استقرار الجهد إذ انه ينخفض عن الحد 
المولد أوتوماتيكيا آمصدر للجهد لتغذية الأحمال بدلا من الدخول المسموح به مما يؤدي إلي دخول 

العمومي من الشبكة الكهربية مما ينعكس علي إنفاق تكاليف باهظة للوقود المستخدم في المولد قد تصل 
  .جنها شهريا  ٣٠٠٠٠إلى 

بالمرحلة الثانية ولذلك تنصح اللجنة بترآيب مثبت للجهد على الدخول العمومي للوحة التغذية العمومية 
  . لتلاشي دخول المولد آمصدر للتغذية ولتوفير ثمن الوقود المستهلك في المولد

  

  :على المرحلتين (phase correction panel)ترآيب لوحة تصحيح الأوجه  - ٢

 phase)تبين أيضا أثناء عملية الفحص والقيـاس للمحطة حدوث تغيير في ترتيب الأوجه 
sequence )  خرى مما يؤدي أحيانا إلي تلف المحرآات انقطاع التيار ورجوعه مرة أ ك بعدوذل

  .الكهربية 

علي المرحلتين  (phase correction panel)ولذلك تنصح اللجنة بترآيب لوحة تصحيح الأوجه 
على الدخول العمومي للوحات التغذية العمومية بالمرحلتين  الأولى  والثانية وذلك لحماية الأحمال 

من حدوث تغير في ترتيب الأوجه عليها ولتوفير ثمن إصلاحات المحرآات التالفة نتيجة للتغير  بالمحطة
  .  في ترتيب الأوجه

  

   :ترآيب لوحة تحسين معامل القدرة علي المرحلة الثانية -٣

 مما تبين سابقا في الفصل الخامس من تحليل نتائج القياس انه لابد من ترآيب لوحة لتحسين معامل القدرة
  . بالمرحلة الثانية وذلك لرفع آفاءة التغذية الكهربية وتفادي دفع غرامات مُعامل القدرة المنخفض
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  المواصفات الفنية للوحة تحسين معامل القدرة

1- Inductive and capacitive compensation 
2- 20ms response time 
3- Semiconductor switching 
4- Each phase controlled separately 
5- 32+2 step resolution 
6- Automatic failure detection 
7- Harmonic suppression 
8- Remote monitoring 
9- Correction tolerance +/- 2VAR 
10- Insufficient compensation and over temperature alarm  
       Relay  
11- RS-485 MODBUS RTU 

  تحكم بالثيرستور في لوحة تحسين معامل القدرة استخدام تقنية ال -٤

في لوحة تحسين معامل القدرة يحسن من أدائها وسرعة استجابتها  الثيرستوراستخدام تقنية التحكم ب إن
للتغير في الأحمال علاوة على دقتها الفائقة في التحسين وحفاظها علي العمر الافتراضي للمكثفات مما 

بدلا من استخدام تقنية الكونتاآتورات والتي تؤدي في اغلب الأحيان إلي  يجعلها الأفضل على الإطلاق
  .حدوث شرارة واحتراق اللوحة أحيانا

  ولى حة تحسين معامل القدرة للمرحلة الأالصيانة الدورية للو -٥

إن الصيانة الدورية للوحة تحسين معامل القدرة تحميها من حدوث الأعطال بها وتقليل نسبة حدوثها 
  .سبب تعطلها من قبل يرجع الي عدم وجود صيانة دورية لها ولعل

وقد أشارت اللجنة التي قامت بإصلاح لوحة تحسين معامل القدرة بالمرحلة الأولى إلى ضرورة القيام 
  بصيانة دورية للوحة  
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  وللأالملحق ا

  منظومة القوي الكهربائية
  

  :يحتوي علي

 نظم التوزيع •
 محطات التوزيع •
 الأحمال وخصائصهاأنواع  •
 مثلث القوي •
 مُعامل القدرة •
 تأثيرات مُعامل القدرة •
 مميزات تحسين مُعامل القدرة •
  تصحيح مُعامل القدرة للمحرآات الكهربية •
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  مقدمة 

  : إن منظومة القوي الكهربائية من المنظومات عالية التعقيد وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي

   Generation Plantمحطات التوليد  .١
 Transmission linesخطوط النقل  .٢
 Distribution systemمنظومه التوزيع  .٣

  

ومنظومة التوزيع .وتنقسم منظومة التوزيع إلي قسمين منظومة التوزيع الأولية ومنظومة التوزيع الثانوية
ا منظومة التوزيع الأولي هي التي تنقل القدرة من المحطات الفرعية للتوزيع إلى محولات التوزيع أم

ويبين الشكل منظومة القوي  ، الثانوية فهي التي تنقل القدرة من محولات التوزيع إلى المستهلكين
الكهربية، ويمكن القول بأن نصيب منظومة التوزيع الكهربية من إجمالي رأس المال لمنظومة القوى 

احية التصميم والإنشاء والتشغيل وذلك يجب العناية بمنظومة التوزيع من ن، % ٥٠يبلغ من  ةالكهربي
  . والصيانة

   Distribution Systems نظم التوزيع

يمكن القول بأن منظومة التوزيع هي جزء هام من منظومة القوي الكهربائية وهي الرابط بين القدرة 
  :ع الكهربائية على العناصر الآتيةالمتولدة والمستهلكين للطاقة وتحتوي منظومة التوزي

    Sub transmission دون النقلطوط ما خ .١

  Substation   Distributionمحطات فرعية للتوزيع  .٢

  Primary feedersالمغذيات الأولية  .٣

  Distribution transformersمحولات التوزيع   .٤

    Secondary circuitsالمغذيات الثانوية  .٥

 Service dropsخدمة المستهلكين  .٦

  

   Substations Distribution محطات التوزيعٍ

يعتمد تصميم محطات التوزيع علي الخبرات السابقة في تصميم المحطات ويتم تصميم الشكل العام 
ولتوضيح بعض النماذج القياسية للمحطات تبين الأشكال التالية  . في  نموذج قياسي موحد للمحطات

  .محطة توزيع مكونة من محولين آهربيين 

  :وتتكون المحطة الفرعية مما يأتي

 Power transformersمحول قدرة  .١

 Circuit breakersقواطع  .٢

  Disconnecting Switchesمفاتيح فصل  .٣

  Station buses and insulatorsقضبان توزيع وعوازل  .٤
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  محول توزيع

  

  

  

  

  

  

  

  
  محول توزيع



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٢٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  
  

  محطة توليد الكهرباء
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 وخصائصها الأحمال أنواع
  

  مقدمة 

هذه الشبكة وذلك لتحديد على تمر مرحلة التصميم الأولية لأي شبكة آهربائية بتقدير الأحمال الكهربائية 
 الأحمالوبصفة عامة يمكن تقسيم . آهربيا الأحمالالحمل الكلي تمهيداً لمعرفة آيفية تغذية هذه 

  :الآتيةالكهربائية التي تغذيها شبكات التوزيع إلي الأنواع 

  .العامة  الإنارةكهربية لأنظمة الأحمال ال -١

  .إلخ .......وتشمل الإضاءة والسخانات وأجهزة التكيف والثلاجات : الأحمال السكنية -٢

  وتشمل المطارات والمستشفيات والمباني الحكومية والمسارح والملاعب والفنادق   : الأحمال التجارية -٣

  .إلخ ......والمواني    

حمال الصناعية هي أحمال مرآبة وتكون المحرآѧات الحثيѧة النسѧبة الأآبѧر مѧن      الأ: الأحمال الصناعية -٤
  . الحمل الكلي للنظام الكهربي

  خصائص الأحمال الكهربية
  :المنظومة على طلبال

طلب الويمكن التعبير عن . المنظومة الكهربية خلال فترة زمنية محددة على هو متوسط الحمل الكهربي 
بالقدرة الظاهرية المطلوبة أو بالقدرة الفعالة للأحمال الكهربية أو بالتيار الكلي المنظومة الكهربية على 

ويفضل استخدام القدرة الظاهرية للأحمال بدلا من استخدام القدرة الفعالة لأن استخدام القدرة .للأحمال 
مثل تغير الأحمال ومن المفيد جدا معرفة منحني الحمل اليومي وهو ي.عامل القدرة الفعالة يتطلب معرفة مُ

ومن المفيد هنا ذآر أن الطلب لأي حمل يختلف عن تقدير قيمة الحمل .ساعة لليوم  ٢٤الكهربائية خلال 
  .اللوحة الرئيسية للحمل على حيث إن الحمل هو القيمة المقننة للحمل والموجودة 

  :متوسط الطلب

حساب متوسط الطلب اليومي أو ويعرف بأنه متوسط القدرة لحمل خلال فترة زمنية محددة ويمكن 
  .الشهري أو السنوي 

  : الآتيةويعطي متوسط الطلب بالعلاقة 

  )عدد ساعات الفترة الزمنية ) / ( الطاقة المستهلكة في فترة زمنية = ( متوسط القدرة 

  :أقصي قيمة للطلب 

طلب أقصى ومن المعلوم أن . الأقصىساعة وتسمي الحمل  ٢٤ويعرف بأنه أآبر قيمة للحمل خلال 
زمنية صغيرة مثلا دقيقة فترة ليس أآبر طلب لحظي ولكن أآبر متوسط طلب قدرة يحدث خلال أي 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٣٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 ١٥لأقصي طلب بين  في الغالب يتراوح الفاصل الزمنيو.من دورة الحملدقيقة  ٣٠،دقيقة  ١٥،واحدة 
   . ي قيمة لهالتي يبلغ عندها الطلب أقص اللحظةدقيقة حول  ٣٠و 

  : ومن الضروري معرفة النقاط التالية لتحديد أقصي طلب

 . تحديد دورة الحمل تحت الدراسة - ١
 . طلب مطلوب حسابهأقصى تحديد فترة  - ٢
 .لحساب متوسط الطلب خلال فترة زمنية المستخدمة  ةالطريق - ٣

  

ء من ويستخدم أقصي طلب محسوب لتقدير سعة الشبكات وبالتالي التكلفة المطلوبة لتغذية شبكة أو جز
 الكهربائية والأجهزةطلب أن أغلب المعدات أقصى لاستخدام قيم الهامة الرئيسية  الأسبابومن  ، شبكة

  . زيادة حمل لفترة محدودة بدون حدوث أية آثار جانبية عكسية% ١٢٠إلى % ١٠٠تصمم بحيث تتحمل 
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  عامل الطلب

على  والأحمالهو النسبة بين أقصي طلب للمنظومة الكهربية : المنظومة الكهربيةعلى عامل الطلب  
المنظومة الكهربية هي مجموع الأحمال المقننة لجميع المعدات على  والأحمال. المنظومة الكهربية

الكهربية لا بالمنظومة لابد من ملاحظة أن توصيل الأحمال  .التي تغذي بالمنظومة الكهربيةوالأجهزة 
الزمنية لذلك فإن معامل الطلب دائماً أقل الفترة تعمل في نفس الوقت أو خلال نفس  يعني أن آل الأحمال

  .من الواحد

ويكون الغرض من معرفة عامل الطلب هو تقدير حصة الحمل الكلي الموصل والمطلوب تغذيته في 
ع يرجمن الأحمال أقل من مجموع قدرات الأحمال ولمجموعة يكون أقصي حمل ما وعادة  .نفس الوقت

  : إلى ما يليهذا 

بعѧض حѧالات   علѧى  سعة المعѧدات الكهربيѧة أآبѧر مѧن المطلѧوب الفعلѧي وذلѧك للتغلѧب          اختيار - ١
  .الحمل زيادة 

 .نادراً ما يكون عمل مجموعه الأحمال عند أقصي حمل في نفس الوقت  - ٢
  

  :الآتيةمنزل يحتوي علي المصابيح : مثال 

مصابيح قدرة  ٥ووات  ١٠٠مصابيح قدرة  ٤ووات  ٤٠مصابيح قدرة  ١٠ووات  ٦٠مصابيح قدرة  ٣
  وات   ١٠

  .حسب عامل الطلب وات  ٦٥٠دقيقه لقيمه أقصي  ٣٠بفرض أن عداد الطلب يشير خلال 
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  الحل

  وات١٠٣٠ =١٠x٥+١٠٠x٤+٤٠x١٠+٦٠x٣=   الإضاءةالحمل الكلي لمصابيح 

  وات٦٥٠دقيقه هو  ٣٠أقصي طلب خلال 

  %٦٣,١=٠,٦٣١=٦٥٠/١٠٣٠= عامل الطلب 

  :عامل الحمل 

ويمكن حسابه طبقاً زمنية محددة عامل الحمل هو النسبة بين متوسط الحمل وأقصي حمل خلال فتره 
  :الآتية للمعادلة

  ])hr(الفترة الزمنيةx)KW(أقصي طلب  [ )/KWh( المستهلكة الفعلية الطاقة = عامل الحمل

  :يخضع عامل الحمل السنوي لمحطات التوليد للمعادلات التالية 

  أقصي عدد وحدات يمكن ان تعمل/   السنةفي  العاملةعدد الوحدات = عامل الحمل السنوي 

  ) ٨٧٦٠ xأقصي طلب قدرة/ ( السنة  في  لةعدد الوحدات العام= عامل الحمل السنوي 

  ) x٣٠ x٢٤ أقصي طلب قدرة / ( في الشهر العامة عدد الوحدات = عامل الحمل الشهري 

  :الآتيةبينما يخضع عامل الحمل لمعدات المستهلك للمعادلات 

  )٨٧٦٠ xأقصي طلب / (  السنةفي  المستهلكةعدد الوحدات = عامل الحمل السنوي 

  )  ٢٤x٣٠ x أقصي طلب/ ( في الشهر  المستهلكةعدد الوحدات =عامل الحمل الشهري 

  )  x٢٤ قصي طلب أ/ ( في اليوم    العامةعدد الوحدات =عامل الحمل اليومي 

  .إلي أقصي طلب في سنه أو شهر أو يوم  القدرةبين متوسط  النسبةعموماً فإن عامل الحمل يساوي 
  

  .الحمل اليومي  احسب. يوضح الشكل منحني حمل خلال يوم :  مثال

  

  

  

  

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٣٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  منحني حمل خلال يوم

  الحل

  :على ساعة نحصل  ٢٤على ويقسم مجموعها ساعة لكل المقابلة بأخد قراءه القدرة 

 وات آيلو ٩٧,٥ =متوسط القدرة

 واتآيلو  ٢٧٠=AB ةدقيقه في الفتر ٣٠أقصي طلب خلال 

  %٣٦.١=٩٧.٥/٢٧٠=عامل الحمل اليومي 

  :ت يعامل التوق

 ةفي آل أفرع الشبكمنقولة قدرة أقصى من الضروري معرفة قيمه . ويسمي أيضا عامل التطابق
بالشبكة ي فرع حمل لأأقصى وحيث إن  .التوزيعلشبكة م جيد تصميعلى الكهربية وذلك للحصول 

لشبكه التوزيع الباقية  الأفرعفي  الأقصىحدوثه في نفس لحظه حدوث الحمل بالضرورة ليس الكهربية 
 الأحمالحمل آلي لمصدر التغذية أقل من مجموع أقصي حمل لجميع أقصى لذا فإنه عاده ما يكون 

ومن المهم والضروري جدا أن يؤخذ هذا التنوع أو التباين في الاعتبار .من هذا المصدر المغذاة  الفردية
ويعرف ) load diversity(حمال تنوع الأالتوقيت ويقيس عامل  .الكهربيةعند تصميم الشبكات 

  :تيآالآ

  الشبكةمجموع أقصي حمل في آل أفرع / أقصي حمل آلي = عامل التواقت 

  :بأنه مقلوب عامل التباين أي أن  آذلك يعرف عامل التواقت

  عامل التباين /  ١= عامل التواقت 

لجميع أفرع  القصوىويكون عامل التواقت أقل من الواحد الصحيح أو يساوي الواحد إذا آانت الأحمال 
  .الشبكة متزامنة

  :عامل التباين 

. للحمل الكلي  الأقصىوالطلب  الأحمالعامل التباين هو النسبة بين مجموع أقصي طلب لكل حمل من 
 الأقصىهو الطلب  PSللأحمال و  الأقصىهم الطلب  Pn ................   P1, P2, P3بفرض أن 

  :هذه الأحمال هولمجموع  للحمل الكلي فإن عامل التباين 

  )PS  )  /Pn........... P1, P2, P3= عامل التباين 

أن معامل التباين أآبر من الواحد ويساوي الواحد فقط في حاله أن تكون  السابقةمن الواضح من المعادلة 
  .متزامنة للأحمال القصوى جميع الطلبات 

طلب للأحمال هي  ىعدادات أقصالتي تم قياسها على إذا آانت القيم :  مثال
سجل التغذية مصدر على طلب أقصى التوالي وان عداد وات على  ٦٢٠,٥٠٤,٤٣٥,٣٨٠,١٦٠,٥٩٥



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٣٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

لباقي  الأقصىلكل حمل لا يحدث في نفس وقت الطلب  الأقصىالطلب  نتيجة أنوذلك وات  ٩٠٠مة القي
  .احسب عامل التباين  .الأحمال

  الحل

 ٢٦٩٤w=٥٩٥+١٦٠+٣٨٠+٤٣٥+٥٠٤+٦٢٠=للأحمال الأقصى مجموع الطلب 

  ٢.٩٩=٢٦٩٤/٩٠٠= عامل التباين 

  :عامل السعة 

لفترة  المستخدمةأو الطاقة الفعلية الكلية المنتجة بين النسبة وهو الوحدة الصناعية أو عامل النفع أو عامل 
  بصفة مستمرة والتي تعمل عندها زمنية مخصصة وأقصى طاقة مقننة للوحدة الصناعية 

  

  طاقة للوحدة الصناعيةأقصي / سنوياً  ةالمولدالطاقة الحقيقية = السنوي الوحدة الصناعية عامل 
  

  :تنوع الحمل 
  :الحمل الكلي أي أن ذروة وبين الفردية  الأحمالحمل لعدد من أقصى هو الفرق بين مجموع 

  

  طلب للحمل الكلي  ىأقص –مجموع أقصي طلب للأحمال = تنوع الحمل 

سكنية آذلك الحمل اليومي صناعية وأخرى الشكل منحني الحمل اليومي لأحمال يبين : مثال توضيحي
  أحسب . شبكة آهربية الكلي تغذي من 

 عامل التطابق -٣تنوع الحمل          -٢عامل التباين       - ١
  

  الحل

  .من الشكل نجد أن  

  مساءً ٥الساعة عند  ٢٠٠٠ KW الأقصىالحمل :  الصناعية الأحمال -

  مساءً ٩الساعة عند  ٢٠٠٠ KW الأقصىالحمل : السكنية    الأحمال -

  مساء٦,٥ً ةعند الساع ٣٠٠٠ KWالأقصى الحمل : للشبكة             -

= للشѧѧѧѧبكة                         طلѧѧѧѧب أقصѧѧѧѧى / طلѧѧѧѧب أقصѧѧѧѧى مجمѧѧѧѧوع =  عامѧѧѧѧل التبѧѧѧѧاين    - ١
)١.٣٣=  ٣٠٠٠) /٢٠٠٠+٢٠٠٠ 
 للشبكة                     أقصي طلب  –مجموع أقصي طلب للحمل الصناعي والسكني = تنوع الحمل  - ٢

 آيلووات ١٠٠٠=  ٣٠٠٠ –) ٢٠٠٠+  ٢٠٠٠=(                

 عامل التباين /  ١=  عامل التطابق  - ٣



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٣٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

                        =٠.٧٥٢=  ١.٣٣/  ١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شبكةلمنحني الحمل اليومي ل

  خصائص الأحمال 

اليوم معينة على مدى  ةيمتاز آل حمل في الشبكة الكهربية بخصائص معينة ،أي أن الحمل يتغير بطريق
  :صنف آالآتي عوامل مختلفة تُعلى  الأحمالوتعتمد التغيرات في  .وخلال السنة

 .عوامل التقنيات الكهربية  - ١
 

 .الجووحالة عوامل المناخ  - ٢
 

 .السكنية  الأحمالفي العائلة منها ساعات العمل وحجم الفردية عوامل العادات  - ٣
  

  :أنها على صنف حيانا تُأو

 .مباشرة عوامل  - ١
 .مباشرة عوامل غير  - ٢

  

  تغيرات الحمل 
 .منحنيات الأحمال لكل مستهلك والتي تستخدم لتصميم الشبكات وعمليات التشغيلمعرفة من المهم جدا 

  :إلى وتصنف منحيات الأحمال 

 .منحنيات الحمل اليومي  - ١
 منحنيات الحمل السنوي - ٢

  

ثѧم  المختلفѧة  فإنه يلزم استخدام منحنيات الأحمѧال لتصѧنيف الأحمѧال    مفردة ومتنوعة ولحساب أحمال 
ومعنѧѧي ذلѧѧك انѧѧه يلѧѧزم إجѧѧراء ثѧѧلاث    .حمѧѧل متنѧѧوع علѧѧى منحنѧѧى تضѧѧاف المنحنيѧѧات معѧѧا للحصѧѧول  

  :خطوات هي 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٣٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

   المختلفةقياس الأحمال  •

  تحليل الأحمال   •

  .التنبؤ بقيمة طلب الحمل من منحنيات الأحمال   •

  

  مثلث القوى
بالعلاقة  القدرة الفعالة والقدرة المفاعلة والقدرة الظاهرية  ، وهيالكميات الثلاثيمكن آتابة العلاقة بين  

  :الاتجاهية الآتية 

S = P + J Q 

  : آالتالييمكن آتابة متجه القدرة الظاهرية  يللحمل الحث

S = P + JQL 

  

  

مخطط 
القوي 
لحمل 
 حثي

  مخطط القوي لحمل سعوي

فعالة لمثلث القوى تتحدد العندما تحتوى الدائرة على آل من العناصر الحثية والسعوية فإن القدرة غير 
  فعالة لكلا منهمالالقدرة غير  بالفرق بين

  معامل القدرة
تستهلك فعلا بالأحمال وتقاس بالكيلو وات والقدرة   يمعامل القدرة هو النسبة بين القدرة الفعالة والت

تنجز العمل  التي هيالفعالة  ةالقدر. الكلية ولتى تسمى القدرة الظاهرية  وتقاس بالكيلو فولت أمبير
تساعد على وجود  التيفعالة هى الالقدرة غير    .الخ..... الحرآة والضوء , مثل إنتاج الحرارة  الحقيقي

  KVAR).(اطيسى وتقاس بالكيلو فولت أمبيرومغنرالمجال الكه

فعالة وتقاس بالكيلو الالقدرة  الكلية وتسمى القدرة الظاهرية وهى مزيج من القدرة الفعالة والقدرة غير 
 KVA)( فولت أمبير

  القدرة الكلية/ القدرة الفعالة = φ  COS= معامل القدرة 

Cos φ = P / S      

 الكهربيالمستخدم ويعنى معامل القدرة العالية أن النظام  الكهربيويقيس معامل القدرة فعالية نظام القدرة 
عندما . الكهربيللنظام  السيئيستخدم بفعالية آبيرة بينما معامل القدرة المنخفض يشير إلى  الاستخدام  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٣٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

تستهلك  الكهربيلمنتجة بواسطة النظام  يكون معامل القدرة مساويا الواحد فإن ذلك يعنى أن آل القدرة ا
تستخدم الملفات الحثية أو  التيالمعدات  هيفإن المعدات المفاعلة  الأخرالعمل الفعال على الجانب  لإنتاج

  الخ..... المكثفات مثل المحرآات الكهربية والمحولات 

  

  

  

  

  

  

  مثلث القوي              

منشأة  أي. الصناعة لها معامل قدرة منخفض  فيالكهربائية المستخدمة  الآلاتوهناك نسبة آبيرة من 
 والتييكون لها معامل قدرة منخفض  الآتيةالكهربائية  والآلاتصناعية تحتوى على أنواع المعدات 
  تطلب خطوات لتحسين معامل القدرة

  .الصناعية الأحمالالمحرآات الحثية والتي تمثل معظم  أنواعآل  - ١
  

  .ميائيةيقوي والذي يستخدم للتحكم في محرآات التيار المستمر والعمليات الكهروآثيراستور ال - ٢
  

  .محولات القوي ومنظمات الجهد - ٣
  

  .اللحام الكهربي آلات - ٤
  

  .الحثية والأفرانالقوس الكهربي  أفران - ٥
  

  المغناطيسية والأنظمةالملفات الخانقة  - ٦
  

  آشافات الفلورسنت والنيون - ٧

  

  تأثيرات معامل القدرة
  .الكيلوفولت امبير هي القدرة الكلية المتاحة بالنظام الكهربي: سعة النظام الكهربي - ١

  حاصل ضرب القدرة الكلية في معامل القدرة   = القدرة الفعالة 

 أآثرمعامل القدرة العالي زيادة سعة النظام الكهربي المتاح ومع زيادة سعة النظام الكهربي يصبح الجهد يعني 
  .الحاجة للنظام الكهربي عند أآثر أحمال إضافةالكهربية وآذلك يمكن  الأحمالاستقرارا عند توصيل وفصل 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٣٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

مع معامل القدرة العالي فان التيار الكهربي المطلوب للحمل يصبح اقل  :النظام الكهربيفواقد  - ٢
الارتفاع في درجة حرارة الاجهزة مثل الكابلات يقل وبالتالي فان القدرة المفقودة تقل وبالتالي 

  .للأجهزةوالمحولات وقضبان التوزيع مما يزيد من العمر الافتراضي 

  
يكون معامل القدرة لنظام التوزيع الكهربي عالي وذلك لزيادة  أنيجب  :تكاليف شرآات الكهرباء - ٣

لذلك فإن شرآات الكهرباء تفرض غرامة . بالقدرة المولدة القصوىآفاءة النظام الكهربي والاستفادة 
  .لتجنب فرض الغرامة% ٩٠يقل عن  لاعلى مستوى المستهلك وتطالبه بالمحافظة على عامل قدرة مُ

  
التيار المار في خط النقل الكهربي عندما يقل معامل القدرة الكهربية يزداد  :خطوط النقل الكهربي - ٤

هربية الفعالة المنقولة علي الخط الكهربي وبذلك لابد من زيادة مساحة مقطع وذلك بتثبيت القدرة الك
بزيادة التيار  تزداد فواقد خط النقل يضاوأ. ا يتسبب في زيادة تكاليف الخطموصلات خط النقل مم

  .الخطعلى الكهربي مما يقلل من آفاءة خط النقل وآذلك يتسبب ارتفاع التيار في زيادة انخفاض الجهد 

  
عامل القدرة المنخفض ويزداد مُتقل سعة المحول للقدرة الفعالة مع :  المحولات الكهربيةعلى التأثير  - ٥

  .الجهد بداخله

لابد من زيادة مساحة مقطع قضبان التوزيع وآذلك مساحة  :التأثير علي القواطع وقضبان التوزيع - ٦
  .ولة عند معامل القدرة المنخفضقسطح التلامس للقواطع الكهربية عند نفس قيمة القدرة الكهربية المن

  

مع معامل القدرة المنخفض وآذلك سعة تقل سعة القدرة الظاهرية  :التأثير علي المولدة الكهربية - ٧
لدات وتزداد القدرة المعطاة بواسطة المثير ويزداد الفقد في الملفات النحاسية للمولد القدرة الفعالة للمو

  .وتقل مع ذلك آفاءة المولد
  

بانخفاض معامل القدرة الكهربي يطلب من المولد المزيد من  :المحرك المبدئي للمولدعلى التأثير  -٧
فعالة وتستمد هذه الطاقة الالقدرة غير  لإنتاجفعالة ولكن آمية معينة من الطاقة مطلوبة الالقدرة غير 

لذلك فالعمل عند . جزء من سعة المحرك المبدئي تكون عاطلة أنمن المحرك المبدئي للمولد أي 
  .معامل قدرة منخفض يقلل من آفاءة المحرك المبدئي للمولد

  

  مميزات تحسين معامل القدرة
عند عمل الشبكات الكهربية بمعامل قدرة منخفض تزداد التكاليف الرئيسية لمحطات التوليد وأنظمة النقل 

تعمل الشبكات الكهربية عند معامل قدرة  أنوالتوزيع الكهربي ولذلك فمن المستحسن للمستهلك والمغذي 
  :النقاط التالية فوائد تحسين معامل القدرةتلخص  و. مرتفع

 .لسعة القدرة الفعالة للمحرك المبدئي للمولد الأفضلالاستخدام  - ١

  .الكهربيللمولد  الفعالة القدرةزيادة سعة  - ٢

  .الكهربيللمحول  الفعالة القدرةزيادة سعة  - ٣



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٣٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  .الكهربية بالشبكةآل الوحدات  آفاءةزيادة  - ٤

  .بالشبكةتقليل تكاليف الوحدات  - ٥

  .الكهربيتحسين تنظيم الجهد على خطوط النقل  - ٦

 القدرةعامل تحسين مُ

فإن آلا من محطات التوليد وأماآن الاستهلاك القدرة الكهربائية من ميزة اقتصادية للحصول على أفضل 
. الكهربيللنظام  يعال القدرةيكون معامل  أن الضروريولتحقيق ذلك فمن . تعمل بكفاءة عاليه أنلابد 
تحتاج لمجال  إنهامما يعني  حثيه  أحمال  الحديثة الكهربيالتوزيع  أنظمة فيمعظم الأحمال و

القدرة هى إضافة مكثفات تحسين معامل القدرة عامل وأبسط الطرق لتحسين مُ. آهرومغناطيسى لعملها
وبإضافة تيار المكثفات غير . وتعمل مكثفات القوى آمولدات تيار غير فعال. الكهربيلمحطة التوزيع 

نضع  ةالدوائر الحثي في القدرةولدراسة آيفية تحسين معامل . الكهربيالتيار الكلى للنظام  سيقل  فعال ال
  .آهربيمع ملف يغذى من مصدر  التوازيمكثفات على 

  
  
  
  

وضع مكثف علي 
  التوازي مع ملف

  

لى وهو التيار الك ٩٠ بزاويةويتأخر عن جهد المصدر  ILقبل توصيل المكثف هو  بالدائرةالتيار الأولى 
 ICالمسحوب من المصدر وعند وضع المكثف على التوازى مع الملف فإنه يسحب تيارا سعويا مقداره  

يكون التيار الكلى المسحوب من الحالة درجه وفي هذه  ٩٠مقدارها  بزاويةيتقدم عن جهد المصدر 
  :الملف والمكثف يالمصدر هو مجموع التيار ف

I = IL - IC 

الحالة هذه الفعالة الكلية في غير القدرة فإن   ILدرجه من  ١٨٠على  ICتعنى أن والإشارة السالبة 
  :تساوى

Q = V (IL – IC) = QL - QC  

تم تعادلها  قد  ةالحثيالفعالة غير القدرة جزءاً من  أننجد الفعالة الكلية غير القدرة  ة علىعام ةنظرإلقاء وب
هذا ويؤدي . من المصدرالفعالة الكلية المطلوبة غير القدرة مما يقلل من الفعالة السعوية غير بالقدرة 

  .القدرة الكلية للدائرةإلى تحسين معامل الفعالة المطلوبة غير القدرة التقليل من 

بأشكال القدرة وتصنع مكثفات القدرة تحسين معامل  الأجهزة المستخدمة في أآثروتعتبر المكثفات من 
  .مختلفةوأحجام 
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  الكهربيةللمحرآات القدرة تصحيح معامل 
تحتوى على محرآات حثيه الكهربية التي للدوائر القدرة عمليات تحسين معامل في تستخدم المكثفات 

يؤثر هذا  ألاولكن يجب التغذية الكهربي مصدر  فيللتيار ولذلك يقل الفقد المرآبة الحثية لتقليل آوسيلة 
  .على تشغيل المحرك نفسه

مرآبه  الأخرىالمصدر مكون من مرآبتين احدهما مرآبه حثيه و  المحرآات الحثيه تسحب تيار من
  :مقاومات وهما

 تيار الحمل - ١

 تيار الفقد - ٢

  :المرآبة الحثية هيومكونات 

  )leakage reactance(مفاعلة الفيض المتسرب   - ٣

 )magnetizing current(تيار التمغنط   - ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

خلال  التيار يعتمد 
المحرك ولكن تيار التمغنط لا يعتمد بواسطة مفاعلة الفيض المتسرب على قيمة التيار الكلى المسحوب 

القيمة المقننة من % ٦٠الى % ٢٠قيمة تيار التمغنط بين تتراوح . على الحمل الموجود على المحرك
هام وهو فى الحديد  المغناطيسيض تيار التمغنط هو التيار المطلوب لتثبيت الفي. للحمل الكامل للمحرك

تيار التمغنط و ويعتبر . العمل الحقيقى الناتج من المحرك فيولا يساهم تيار التمغنط . جدا لعمل المحرك
بواسطة القدرة المسحوبة وهما لا يؤثران على الكهربي للتيار حاملة مفاعلة الفيض المتسرب مرآبات 

، على سبيل المثال. الكهربيونظام التوزيع التغذية فى مصدر ة القدرة المفقودالمحرك ولكن يساهمان فى 
 ٧٥ومرآبة المقاومات للتيار هى  ٠,٧٥بمعامل قدره مقداره  أمبير ١٠٠محرك يسحب تيار مقداره 

 في زيادة الكهربيللتيار وينتج عن القيمة العالية . للمحركالمقاسة  الكهربية الطاقةقيمة  هيفما  أمبير
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في زياده % ٧٨او  ١,٧٧٧وهى تساوى )١٠٠x١٠٠)/(٧٥x٧٥(بمقدار  الكهربيمفقودات التوزيع 
تضاف معدات  الكهربينظم التوزيع  فيالاهتمام بتقليل الفقد  إطار في الكهربي التغذيةمفقودات مصدر 

المصحح درة القعامل ويقع مُ. وذلك لمعادلة الجزء الخاص بتيار التمغنط للمحرك القدرةعامل لتحسين مُ
 ٠,٩من  أفضلبعض شرآات التوزيع الكهربى على استخدام معامل قدره وتحث . ٠,٩٥ إلى ٠,٩٢بين 

ولكن للمعايرة هناك عدة طرق . المنخفضالقدرة معامل  ذوي الشرآات المستهلكينتعاقب بينما بعض 
المستهلك لاستخدام معدات تشجيع هي  الكهربينظم التوزيع  الطاقة المفقودة فيلخفض النتيجة النهائية 

  .القدرةعامل تصحيح مُ

التوازي مع دوائر المحرك ويمكن على  ضافة مكثفات إبالقدرة عامل من الممكن انجاز تصحيح مُ
التيار السعوى الناتج ويستخدم . الكهربيلوحة التوزيع  أوعند لوحة المفاتيح  أووضعها عند بدء التشغيل 

  .لة التيار الحثى المتأخر القادم من المصدريتقدم عن التيار ويستخدم لمعاد

تصحيح معامل "التشغيل  بادئتشغيل والتحكم فيها بواسطة  بادئطريقة توصيل المكثفات عند آل تسمى 
بطريقة  ويتم التحكم فيها الكهربيعند لوحة التوزيع المتصلة المكثفات تسمى بينما "  الاستاتيكيالقدرة 

  .)bulk correction"(التصحيح الكلى"منفصلة 

  

  

  

  

  

  

  

  التصحيح الكلى

بطريقة تلقائية يشغل المكثفات والذي يغذى لوحة التوزيع يتتبع بمتحكم الذي للتيار الكلى القدرة عامل مٌ
 ٠.٩٥المصحح هي القدرة لمعامل والقيمة الفعلية . القيمة الموجودةفضل من قدرة أعامل للحفاظ على مُ

أي  مشكلة وليس هناك  الإمكان  قدربتقترب من الواحد الصحيح قدرة عامل مُ لأفضل المثالية ةبينما القيم
  . ١,٠التصحيح الكلى عند معامل قدره مقداره طريقة استخدام في 
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 )static correction(التصحيح الاستاتيكى 

ناتج عن تيار التمغنط  الكهربي التغذيةعلى مصدر  المتأخر أومن التيار الحثى  الأآبرالجزء  أنحيث 
لكل محرك وذلك بتوصيل مكثفات عند بادئات القدرة عامل للمحرآات الحثيه فان من السهل تصحيح مُ

ن يكون التيار السعوى اقل من تيار أفمن الهام الاستاتيكي عند استخدام التصحيح و. تشغيل المحرك
حيح الاستاتيكى توصل المكثفات مباشرة تستخدم التص التيفى معظم الترآيبات . التمغنط الحثى للمحرك

مكثفات التصحيح وعند توصيل  أيضاعند فصل المحرك تفصل . مع ملف المحرك التوازيعلى 
وهذا . للمحرك القدرةالمكثفات لتغطى تصحيح دائم لمعامل  أيضاتوصل  الكهربيالمحرك بالمصدر 

 الإطاروفى هذا  .وآذلك معدات التحكم المكلفة القدرةرصد معامل  أجهزةيكون هناك  أنيلغى متطلبات 
يبدأ تشغيل المحرك عند توصيله . يبقى المكثف مرتبطا بأطراف المحرك عندما تنخفض سرعة المحرك

 اًولد تياريُ يوالذ) stator(العضو الثابت للمحرك  فيالدوار  المغناطيسيبالمصدر عن طريق المجال 
لفترة زمنية فصل المحرك من المصدر يكون هناك  وعند). rotor(العضو الدوار للمحرك في حثيا 

المحرك بتردد يعتمد  أطرافعلى  آهربيمرتبط بالعضو الدوار للمحرك ويتولد جهد  مغناطيسيمجال 
على أطراف المحرك دائرة رنين مع المعاوقه الحثيه  المتصلةكون المكثفات على سرعة المحرك وتُ

تتساوى المعاوقه ) التصحيح الحرج( ١,٠لى القدرة إعامل وعند وضع المكثفات لتصحيح مُ. للمحرك
 إذا. لتردد الخطمساوياً وعندئذ يكون تردد الرنين  الكهربيالحثيه مع المعاوقه السعويه عند تردد الخط 

آان تردد الجهد المتولد من المحرك لحظة فصله تتساوى لحظيا مع تردد الرنين للمحرك فسيمر تيار 
انهيار خطير للمكثفات  إلىيؤدى  أنالمحرك والمكثفات والذى يمكن دائرة على عالي ويرتفع الجهد 

القيمة  إلى أو أعلىصحح بقيمه يُللمحرآات لا  القدرةعامل والمحرك لذلك لابد من التأآد من أن مُ
  .عند تطبيق التصحيح الاستاتيكىالحرجة 

من تيار التمغنط وهو % ٨٠وى تصحيح معامل القدره الاستاتيكيه تيار سعويا يسايجب أن يوفر 
  .تيار اللاحمل للمحركبالضرورة 

ذات القطبين الكبيرة تيار التمغنط للمحرآات  أنحيث بصورة آبيرة يمكن تغيير تيار التمغنط للمحرآات 
يكون المنخفضة ذات السرعات الصغيرة المحرآات في من التيار المقنن للمحرك بينما % ٢٠ يحوال

وعمليا فإن استخدام . من تيار الحمل الكامل المقنن للمحرك% ٦٠حوالى بها الخاص تيار التمغنط 
لجميع المحرآات  الأمثلتعطى التصحيح الحثية للمحرآات القدرة لتصحيح معامل القياسية الجداول 

ومن   .تصحيح اآبر يتعط لا الأحوالتصحيح اقل لمعظم المحرآات وفي بعض  فيوتسبب الجداول 
ن يبنى التصحيح على خصائص الحمل الكامل للمحرك آما فى بعض الحالات تظهر بعض الخطورة أ
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عند الحمل الكامل ويتسبب  ٠.٩٥يصل الى  ةعاليه وتصحيح لمعامل القدر ةالمحرآات معاوقه متسرب
  .عند حالات الفصل أوتصحيح زائد عن الحد عند اللاحمل  يذلك ف

  

  

  

  

  

  

  

للتحكم فى آل ) contactors(التطبيق باستخدام مفاتيح الفصل الاوتوماتيكى التصحيح الاستاتيكى شائع 
عمليا استخدام اثنين من مفاتيح الفصل الاوتوماتيكى أحدهما  الأفضلومن . من المحرك والمكثفات

  .المكثفاتوللمكثفات لتجنب مشاآل الرنين بين المحرك  والأخرللمحرك 

  

  

  

  

  

  

  

 مغيرات التيار

أو السرعة عندما تستخدم معدات تغيير القدرة لا يجب استخدام طريقة التصحيح الاستاتيكى لمعامل 
 فين يتسبب توصيل المكثفات عند خرج مغيرات التيار أويمكن  .المحرآات فيمغيرات التيار للتحكم 

  . تيارالتردد على خرج مغيرات ال عاليوالمكثفات بسبب الجهد آبيره لمغيرات التيار مشكلات 

لكن المنخفضة،  الأحمالالتيار المسحوب بواسطة مغيرات التيار له معامل قدره منخفض وخاصة عند 
زاوية الوجه للتيار وتكون . بواسطة مغير التيارالتغذية الكهربي تيار المحرك يعزل عن مصدر 

صغير جدا  حثيتيار  فيالمسحوب بواسطة مغير التيار من مصدر التغذيه قريبه من الصفر وتتسبب 
حيث أن التيار ، منخفضقدرة لذلك فإن مغير التيار يعمل دائما عند معامل  الكهربيبدون النظر للمحرك 

وجود معامل قدره قريب  فيعنها تتسبب الناتجة المار في مغيرات التيار يكون غير جيبى والتوافقيات 
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 مصنعيولذلك تحث دائما شرآات الكهرباء  ، معتمدا على التصميم الداخلى لمغير التيار ٠,٧من 
 input(مغيرات التيار التى لها محاثات دخل ،  ٠,٩٥لأفضل من القدرة عامل مغيرات التيار لتحسين مُ

reactors (وقضبان محاثه تيار مستمر)DC bus reactors ( يكون معامل قدرتها أفضل من تلك
  . بدون التي

توصيل المكثفات قريباً من دخل مغير التيار يمكن أن يتسبب فى فقدان مغير التيار لأن المكثفات تتسبب 
على دوائر الدخل لمغير التيار  عالي دفعيجهد  فيمما يتسبب ) transients(العابرة تكبير الجهود  في

ويفضل أن توضع . أآبر من طاقة التخزين للمكثف مما قد يؤدى لتدمير مغير التيار الدفعيوطاقة الجهد 
بواسطة معاوقة الموصل  الدفعيمتر من مغير التيار لتقليل أضرار الجهد  ٧٥ حواليالمكثفات على بعد 

  . بين المكثفات ومغير التيار

وجود جهد عابر يمكن أن  يف وتوماتيكيةالأأو  اليدويةاستخدام المكثفات ذات مفاتيح الغلق والفتح يتسبب 
  . للمكثفالسعة مع قيمة الطاقة يدمر دوائر الدخل لمغير التيار وتتناسب 

  

 الإلكترونيةبادىء التشغيل الناعم باستخدام المعدات 

التشغيل الناعم باستخدام  بادئعند خرج القدرة لا يجب توصيل مكثفات التصحيح الإستاتيكى لمعامل 
عندما  بالدائرةمنفصل ويبدأ إدخالها  أوتوماتيكيولكن يجب التحكم فيها بمفتاح فصل  الإلكترونيةالمعدات 

يتسبب توصيل المكثفات بالقرب من دخل  أنويمكن . التشغيل لقيمة جهد الخط لبادئيصل جهد الخرج 
ت فى تكبير وتتسبب المكثفا ، عازل أوتوماتيكيتدميره إذا لم يستخدم مفتاح فصل  فيلتشغيل  بادئ

 ٥٠عاليه لذلك فينصح بوضع المكثفات على بعد لا يقل عن  دفعيةمما ينتج عنها جهود  العابرةالجهود 
  . التشغيل بادئمتراً من 

  

  

  

  

  

  

 اختيار المكثفات

من تيار التمغنط للمحرك وإذا آان % ٨٠أقل من القدرة عامل لمُالإستاتيكي يعادل التصحيح  أنيجب 
فى المقابل فإن تيار . فهناك احتماليه آبيره لفشل المعدات وتدمير المحرك والمكثفات  يالتصحيح عال

من تيار الحمل % ٢٠ يالتمغنط للمحرك الحثى يتغير بتغير تصميم المحرك ويكون تيار التمغنط حوال
 ةمعظم تصحيح معامل القدر. من تيار الحمل الكامل للمحرك% ٦٠يصل إلى  أنالكامل للمحرك ويمكن 

لتيار قيمة هذه الجداول اقل تفترض بواسطة عدد من المصادر والمنشورة يكون من خلال الجداول 
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أقل من نصف أغلب الأحيان  يفى الواقع يمكن أن يعنى هذا فو.التمغنط وتستنتج المكثف لهذا التيار
  . عليهاأن يكون يجب  يالتالقيمة 

  

 توافقيات المصدر

المكثفات وذلك لأن معاوقة المكثف تقل مع زيادة  يفى تيار زائد يمر فالتوافقيات على المصدر تتسبب 
وتتولد هذه . الافتراضيللمكثفات ويقلل ذلك من عمره  إضافيفى تسخين الزيادة هذه تتسبب  التردد و

الكهربى التغذية ومفاتيح مصدر السرعة المتغيرة مثل متحكمات خطية التوافقيات من وجود أحمال غير 
قليل من توافقيات الجهد باستخدام معوضات التوافقيات وهي عبارة عن مغيرات تيار آبيرة ويمكن الت

من والمكونة ) passive harmonic filter(السلبية وآذلك يمكن استخدام مرشحات التوافقيات 
  . مقاومات وملفات ومكثفات

ن استخدام من الشائع الآعن تيارات التوافقيات أصبح الناتجة وللتقليل من الأضرار على المكثفات 
مع المكثفات وهذه المفاعلات الحثيه تجعل دائرة التصحيح حثيه عند التوالي مفاعلات حثيه على 

والهدف من استعمالها هو جعل ).  third harmonicsالثالثة أعلى من التوافقيات ( العالية الترددات 
  . عند تردد القوى والأعلى في السعةالخامسة دائرة التصحيح حثيه قدر الإمكان عند التوافقيات 

  

  التغذية الكهربيرنين مصدر 

على أطراف المصدر فى حالة الرنين بين المتصلة باستخدام المكثفات القدرة تصحيح معامل يتسبب 
للمصدر عالى جداً فإن تأثير الرنين سيكون اقل بينما فى  تيار القصرلو أن  ، المصدر والمكثفات

فيكون تأثير الرنين خطير عالية  ةوله معاوقبصورة آبيرة عندما يكون المصدر حثى  ساذجةالالترآيبات 
تكون أضعاف جهد المصدر غير  العالية والعابرة والتيالجهود . الموجودةجداً ويؤدى لتدمير المعدات 

 فيآما هو الحال . وخاصة عندما يكون الحمل على المصدر منخفضالتغذية الضعيفة مع مصادر معتادة 
  . العاليالتيار ينتج طنيناً فى دوائر الرنين وتوليداً للجهد  فيأو العابر  المفاجئالرنين فالتغير  أنظمة

  

ار آل ما هو الاعتبفي مع الأخذ  الآتية يمكن تتبع بعض الخطواتالتغذية لتقليل مشاآل رنين مصادر 
  :التغذية متعلق بمصدر 

ويقلل تصحيح معامل  ، يكون الحمل خفيفاًخاصة عندما القدرة تقليل قيمة تصحيح معامل  )١(
 . التغذيةمصدر في من الفقد القدرة 

باستخدام العابرة ويمكن إلغاء عمليات الفتح . عند عمليات الفتحالعابرة التقليل من الجهود  )٢(
مثل بادىء  ةمفاتيح المصدر متعاقبة التشغيل وبعض بادئات التشغيل الكهروميكانيكي

 . دلتا/ التشغيل نجمه 
 . ةبدلا من خطوات آبيره وقليلعديدة صغيرة خطوات في توصيل المكثفات مع المصدر   )٣(
مع  أويتم إدخال المكثفات على المصدر بعد إدخال الأحمال وآذلك فصل المصدر قبل  )٤(

 . فصل الأحمال



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٤٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  . متقطعة ومشوهةتسحب تيارا له موجات  يللتوافقيات لا يطبق للدوائر التالقدرة تصحيح معامل 

هذا يتسبب  و،  على وسائل لإيجاد تيار مستمر بتوحيد الجهد المترددالإلكترونية معظم المعدات تشتمل 
وفى بعض الحالات يكون تيار التوافقيات غير ملحوظ نسبة لتيار الحمل  ، فى وجود تيار للتوافقيات

لمسحوب من المصدر يكون فإن جزءاً آبيراً من التيار االكهربية العديد من الترآيبات في الكامل ولكن 
التغذية فسوف ينتج تشوه لموجة مصدر بدرجة آافية فإذا آان تيار التوافقيات آبيراً  ، غنيا بالتوافقيات

زيادة الفقد في ويتسبب تيار التوافقيات   ، تتداخل مع التشغيل الصحيح للمعدات الأخرىأن يمكن والتي 
  . التغذيةمصدر في 

ذات الجهد المشوه لا يمكن تحقيقه بإضافة مكثفات ويمكن التقليل التغذية ر لمصادالقدرة تصحيح معامل 
 passive filter(خاملة من التوافقيات بتصميم المعدات مستخدما موحدات الجهد وإضافة مرشحات 

LCR ( تعيد موجة الجهد لحالتها غير  والتيلتصحيح معامل الجهد  الإلكترونيأو بإضافة مغيرات الجهد
  . المشوهة

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٤٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  

  يالثانالملحق 

  

  
  والمخطط الخطي الكهربي للمحطة والإشكالالقياسات التي تم تسجيلها بالموقع بالمنحنيات 

  

  

  

  :ملحوظة

القياسات المدرجة بهذا الفصل مختصرة لإمكانية عرضها اضغط علي الرابط المرادف للقياس 
  آاملة القياسات لعرض الفصل بنهاية المطلوب عرضه الموجود

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٤٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  ىالدخول الرئيسي المرحلة الاولأولا 

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

20/12/09 15:29 228.34 226.8 227.53 0.07 586 555 529 14 49.963 

20/12/09 15:34 228.98 227.48 228.21 0.06 585 551 528 13 49.936 

20/12/09 15:39 229.86 228.39 229.17 0.06 585 550 529 14 49.946 

20/12/09 15:44 229.55 228.07 228.86 0.05 588 555 533 13 49.997 

20/12/09 15:49 229.67 228.14 228.98 0.05 587 552 531 14 49.964 

20/12/09 15:54 229.04 227.5 228.45 0.05 587 551 530 14 49.991 

20/12/09 15:59 226.93 225.39 226.36 0.05 586 552 533 13 50.021 

20/12/09 16:04 226.26 224.75 225.72 0.05 586 553 533 14 49.973 

20/12/09 16:09 226.75 225.19 226.04 0.05 587 556 533 14 49.961 

20/12/09 16:14 227.24 225.7 226.57 0.05 585 553 532 13 49.996 

20/12/09 16:19 227.31 225.72 226.52 0.05 586 555 532 13 49.942 

20/12/09 16:24 228.62 226.97 227.77 0.05 586 553 530 13 49.952 

20/12/09 16:29 228.8 227.2 227.96 0.04 586 552 529 13 49.964 

20/12/09 16:34 228.44 226.79 227.57 0.05 588 551 528 14 49.966 

20/12/09 16:39 227.39 225.8 226.67 0.05 589 552 531 14 49.96 

20/12/09 16:44 228.86 227.25 228.08 0.05 591 553 533 14 49.957 

20/12/09 16:49 227.61 226.05 226.98 0.05 589 552 532 14 49.973 

20/12/09 16:54 227.55 226.02 227.03 0.05 589 550 531 15 49.98 

20/12/09 16:59 225.94 224.5 225.41 0.05 588 552 533 14 49.976 

20/12/09 17:04 226.04 224.44 225.28 0.05 608 572 547 22 49.953 

20/12/09 17:09 225.55 223.97 224.55 0.05 628 590 567 25 49.934 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٤٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

20/12/09 17:14 224.2 222.59 223.23 0.05 631 589 570 23 49.996 

20/12/09 17:19 220.89 219.19 220 0.05 648 601 572 25 49.97 

20/12/09 17:24 222.73 221.11 221.75 0.06 648 607 571 28 49.938 

20/12/09 17:29 225.13 223.44 224.07 0.06 651 610 572 29 49.968 

20/12/09 17:34 224.66 222.88 223.57 0.06 651 608 571 28 49.962 

20/12/09 17:39 223.59 221.66 222.34 0.06 654 608 569 31 49.962 

20/12/09 17:44 222.93 221 221.63 0.06 655 611 571 30 49.959 

20/12/09 17:49 222.61 220.77 221.39 0.06 655 613 573 28 49.965 

20/12/09 17:54 222.29 220.5 221.08 0.06 658 614 574 30 49.978 

20/12/09 17:59 222.23 220.31 220.87 0.06 656 612 571 28 49.986 

20/12/09 18:04 222.07 220.16 220.75 0.05 657 610 570 29 49.956 

20/12/09 18:09 222.1 220.07 220.74 0.05 663 615 569 31 49.952 

20/12/09 18:14 224.49 222.48 223.14 0.06 668 620 571 35 49.95 

20/12/09 18:19 225.38 223.4 224.06 0.06 669 619 569 39 49.923 

20/12/09 18:24 225.21 223.13 223.88 0.06 666 616 565 38 49.897 

20/12/09 18:29 224.54 222.47 223.32 0.06 666 616 567 37 49.904 

20/12/09 18:34 225.15 223.09 223.98 0.06 669 618 570 38 49.982 

20/12/09 18:39 225.31 223.44 224.21 0.06 669 621 573 39 49.981 

20/12/09 18:44 225.46 223.53 224.36 0.06 670 618 571 40 49.976 

20/12/09 18:49 224.66 222.76 223.66 0.06 670 618 572 40 49.979 

20/12/09 18:54 224.42 222.56 223.45 0.06 666 616 570 38 49.951 

20/12/09 18:59 224.72 222.85 223.67 0.06 667 618 571 38 49.944 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٥٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

 تيار
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

20/12/09 19:04 225.41 223.56 224.39 0.06 666 618 573 37 49.94 

20/12/09 19:09 225.41 223.65 224.52 0.06 665 616 571 38 49.941 

20/12/09 19:14 225.91 224.01 224.93 0.06 668 618 572 38 49.964 

20/12/09 19:19 225.82 223.83 224.88 0.06 667 614 571 38 49.977 

20/12/09 19:24 225.96 223.94 225.08 0.06 669 615 572 38 49.942 

20/12/09 19:29 226.17 224.04 225.21 0.06 669 616 571 39 49.963 

20/12/09 19:34 226.38 224.28 225.44 0.06 667 613 570 37 49.968 

20/12/09 19:39 226.95 224.95 226.04 0.06 666 613 570 38 49.974 

20/12/09 19:44 227.02 225.11 226.17 0.06 691 640 597 38 49.998 

20/12/09 19:49 225.54 223.64 224.81 0.07 878 828 780 37 49.992 

20/12/09 19:54 226.66 224.62 225.84 0.06 668 614 573 38 49.978 

20/12/09 19:59 226.86 224.89 226.03 0.06 667 613 571 38 49.961 

20/12/09 20:04 228.04 225.99 227.16 0.05 528 481 445 39 49.98 

20/12/09 20:09 228.74 226.51 227.8 0.04 432 389 355 40 49.94 

20/12/09 20:14 229.24 226.97 228.27 0.04 432 388 354 40 49.987 

20/12/09 20:19 229.32 227.16 228.42 0.04 429 385 352 40 49.945 

20/12/09 20:24 229.8 227.66 228.9 0.04 429 384 352 40 49.97 

20/12/09 20:29 229.14 227.02 228.33 0.04 429 384 351 40 49.98 

20/12/09 20:34 228.67 226.54 227.84 0.04 430 385 353 40 49.948 

20/12/09 20:39 229.68 227.46 228.76 0.04 430 386 355 38 49.987 

20/12/09 20:44 229.66 227.4 228.71 0.04 428 383 351 39 49.956 

20/12/09 20:49 229.11 226.91 228.3 0.04 427 383 351 40 49.984 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٥١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

20/12/09 20:54 228.4 226.29 227.7 0.04 425 382 351 39 50.007 

20/12/09 20:59 228.14 226.01 227.36 0.04 427 385 352 40 49.958 

20/12/09 21:04 229.11 226.85 228.24 0.04 425 382 349 40 49.936 

20/12/09 21:09 229.85 227.64 228.93 0.04 424 382 348 40 49.958 

20/12/09 21:14 230.52 228.29 229.55 0.04 425 382 348 40 49.976 

20/12/09 21:19 229.99 227.77 229.13 0.04 427 383 350 41 49.971 

20/12/09 21:24 230.14 228.01 229.34 0.04 430 384 352 42 49.975 

20/12/09 21:29 230.67 228.51 229.84 0.04 427 382 349 42 49.958 

20/12/09 21:34 231.07 228.86 230.29 0.04 425 382 349 41 49.97 

20/12/09 21:39 230.93 228.7 230.2 0.04 425 379 349 41 49.986 

20/12/09 21:44 230.78 228.61 230.13 0.04 428 374 353 43 49.971 

20/12/09 21:49 230.55 228.29 229.89 0.04 427 375 351 44 50.011 

20/12/09 21:54 228.92 226.72 228.37 0.04 426 374 350 44 50.005 

20/12/09 21:59 228.34 226.14 227.8 0.04 425 372 350 43 49.978 

20/12/09 22:04 229.62 227.32 228.98 0.04 428 374 351 43 49.979 

20/12/09 22:09 228.38 226.09 227.77 0.05 630 573 546 42 49.978 

20/12/09 22:14 229.89 227.6 229.24 0.04 457 403 380 43 49.95 

20/12/09 22:19 231 228.63 230.2 0.04 449 402 371 40 49.949 

20/12/09 22:24 230.91 228.59 230.18 0.04 448 402 370 41 49.936 

20/12/09 22:29 231.66 229.41 230.93 0.04 449 403 372 41 49.937 

20/12/09 22:34 230.45 228.15 229.79 0.04 451 405 375 40 49.97 

20/12/09 22:39 230.79 228.36 230.15 0.04 449 401 371 41 49.934 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٥٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

20/12/09 22:44 230.7 228.31 230.13 0.04 450 402 371 42 49.999 

20/12/09 22:49 229.11 226.81 228.47 0.04 428 382 352 41 49.941 

20/12/09 22:54 230.71 228.42 230.08 0.04 418 373 342 42 49.976 

20/12/09 22:59 230.91 228.61 230.31 0.04 421 371 341 44 49.968 

20/12/09 23:04 229.77 227.46 229.19 0.04 415 369 340 40 50.014 

20/12/09 23:09 229.21 226.91 228.64 0.04 414 368 339 41 49.932 

20/12/09 23:14 230.36 228.16 229.85 0.04 415 370 340 42 49.929 

20/12/09 23:19 231.54 229.32 230.93 0.04 427 381 351 41 49.939 

20/12/09 23:24 233.15 230.93 232.47 0.04 430 384 353 42 49.932 

20/12/09 23:29 232 229.79 231.42 0.04 428 383 350 43 49.958 

20/12/09 23:34 231.7 229.49 231.11 0.04 428 384 351 43 49.99 

20/12/09 23:39 230.79 228.68 230.35 0.04 427 380 352 42 49.932 

20/12/09 23:44 231.3 229.16 230.86 0.04 430 382 354 42 49.93 

20/12/09 23:49 231.9 229.71 231.44 0.04 431 385 358 41 49.931 

20/12/09 23:54 230.84 228.57 230.38 0.04 429 379 354 42 49.991 

20/12/09 23:59 225.84 223.48 225.6 0.04 428 371 355 42 49.956 

21/12/09 00:04 229.11 226.79 228.84 0.04 429 373 355 43 50.027 

21/12/09 00:09 230.34 228.11 230.07 0.04 434 379 359 44 50.055 

21/12/09 00:14 231.93 229.79 231.54 0.04 429 381 354 43 49.943 

21/12/09 00:19 233.82 231.6 233.37 0.04 429 383 352 43 49.952 

21/12/09 00:24 234.59 232.32 234.11 0.04 430 383 352 43 49.943 

21/12/09 00:29 235.02 232.88 234.54 0.04 432 384 355 43 49.948 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٥٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 00:34 236.12 234.07 235.63 0.04 434 387 356 44 49.951 

21/12/09 00:39 236.44 234.37 236.02 0.04 431 384 355 44 49.937 

21/12/09 00:44 236.72 234.65 236.3 0.04 431 384 356 43 49.968 

21/12/09 00:49 236.14 234.02 235.67 0.04 430 384 354 43 49.986 

21/12/09 00:54 235.33 233.23 234.97 0.04 430 385 356 42 50.008 

21/12/09 00:59 234.34 232.29 234.09 0.04 431 385 359 41 50.064 

21/12/09 01:04 235.39 233.29 235.01 0.04 427 383 354 41 49.928 

21/12/09 01:09 237.69 235.4 237.06 0.04 431 385 354 43 49.945 

21/12/09 01:14 236.86 234.59 236.23 0.04 430 384 353 43 49.934 

21/12/09 01:19 237.54 235.35 236.86 0.04 432 387 357 42 49.95 

21/12/09 01:24 236.7 234.57 236.18 0.04 432 386 356 43 49.976 

21/12/09 01:29 235.04 232.79 234.48 0.04 429 383 353 42 49.966 

21/12/09 01:34 235.25 232.96 234.75 0.04 430 383 354 41 49.975 

21/12/09 01:39 235.68 233.39 235.21 0.04 430 383 354 42 49.964 

21/12/09 01:44 235.73 233.6 235.43 0.04 433 386 358 42 50.012 

21/12/09 01:49 234.89 232.76 234.55 0.04 429 383 356 41 49.92 

21/12/09 01:54 236.42 234.21 235.9 0.04 430 385 354 43 49.969 

21/12/09 01:59 236.66 234.53 236.18 0.04 429 385 354 43 49.965 

21/12/09 02:04 236.51 234.36 235.97 0.04 431 385 355 42 49.98 

21/12/09 02:09 236.58 234.46 236.05 0.05 432 387 358 42 49.961 

21/12/09 02:14 238.09 236 237.47 0.04 430 386 355 43 49.907 

21/12/09 02:19 238.49 236.5 237.73 0.05 430 388 354 43 49.961 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٥٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 02:24 238.67 236.68 237.88 0.04 431 388 354 43 49.962 

21/12/09 02:29 238.79 236.88 238.03 0.04 432 388 356 43 49.967 

21/12/09 02:34 238.68 236.77 237.97 0.04 433 389 357 42 49.969 

21/12/09 02:39 238.14 236.18 237.47 0.04 430 386 355 42 49.96 

21/12/09 02:44 237.91 235.86 237.31 0.04 430 385 354 43 49.941 

21/12/09 02:49 237.63 235.63 237.04 0.05 430 384 354 42 49.956 

21/12/09 02:54 236.8 234.81 236.29 0.04 431 386 357 42 49.965 

21/12/09 02:59 237.2 235.23 236.73 0.04 428 382 354 42 49.927 

21/12/09 03:04 238.69 236.7 238.11 0.05 424 374 348 45 49.956 

21/12/09 03:09 239.24 237.21 238.66 0.04 425 370 348 47 49.97 

21/12/09 03:14 239.5 237.57 238.98 0.04 424 371 350 46 49.945 

21/12/09 03:19 240.19 238.28 239.61 0.05 428 375 352 47 49.918 

21/12/09 03:24 240.35 238.45 239.81 0.05 427 374 351 47 49.961 

21/12/09 03:29 238.91 236.89 238.3 0.05 425 371 348 47 49.946 

21/12/09 03:34 237.64 235.55 237.09 0.05 424 369 348 46 49.935 

21/12/09 03:39 237.9 235.76 237.33 0.05 425 375 348 45 49.955 

21/12/09 03:44 237.85 235.7 237.34 0.05 427 378 350 43 49.927 

21/12/09 03:49 238.01 235.89 237.56 0.05 425 376 350 42 49.963 

21/12/09 03:54 237.79 235.77 237.34 0.05 423 377 348 43 49.996 

21/12/09 03:59 236.95 234.86 236.52 0.05 423 376 349 42 49.998 

21/12/09 04:04 237 234.91 236.59 0.05 425 376 352 41 49.977 

21/12/09 04:09 235.88 233.76 235.53 0.05 425 376 352 41 49.96 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٥٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 04:14 235.89 233.76 235.59 0.05 422 374 348 42 49.964 

21/12/09 04:19 236 233.85 235.71 0.05 423 375 348 43 49.941 

21/12/09 04:24 237.11 235.05 236.8 0.05 424 375 349 42 49.974 

21/12/09 04:29 237.11 235.12 236.92 0.05 425 376 351 43 49.95 

21/12/09 04:34 237.02 235.12 236.89 0.05 425 376 351 43 49.942 

21/12/09 04:39 236.96 234.93 236.7 0.05 423 375 349 43 49.96 

21/12/09 04:44 236.79 234.81 236.53 0.05 422 375 349 43 49.974 

21/12/09 04:49 236.88 234.81 236.5 0.05 423 375 347 43 49.931 

21/12/09 04:54 236.85 234.82 236.52 0.05 425 377 351 43 49.935 

21/12/09 04:59 236.93 234.84 236.54 0.05 425 370 349 46 49.953 

21/12/09 05:04 236.86 234.76 236.46 0.05 423 368 347 47 49.947 

21/12/09 05:09 237.36 235.26 236.94 0.05 424 367 347 46 49.947 

21/12/09 05:14 237.57 235.52 237.15 0.05 425 368 349 46 49.99 

21/12/09 05:19 237.18 235.05 236.76 0.05 425 369 349 46 49.979 

21/12/09 05:24 236.51 234.41 236.1 0.05 422 365 345 47 49.981 

21/12/09 05:29 234.79 232.78 234.54 0.05 421 363 348 45 50.042 

21/12/09 05:34 234.32 232.33 234.07 0.05 420 362 347 45 49.982 

21/12/09 05:39 234.29 232.29 233.96 0.05 422 365 348 45 49.959 

21/12/09 05:44 234.44 232.43 234.08 0.05 424 367 350 45 49.958 

21/12/09 05:49 234.5 232.38 234.16 0.05 423 366 349 45 49.938 

21/12/09 05:54 234.57 232.38 234.25 0.05 424 366 347 46 49.985 

21/12/09 05:59 234.7 232.49 234.39 0.05 424 365 347 47 49.96 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٥٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 06:04 234.79 232.66 234.44 0.05 426 369 350 46 49.946 

21/12/09 06:09 236.32 234.17 235.85 0.05 426 368 349 47 49.916 

21/12/09 06:14 236.91 234.93 236.47 0.05 428 371 350 47 49.963 

21/12/09 06:19 235.93 233.96 235.49 0.05 428 375 351 46 50.028 

21/12/09 06:24 236.14 234.08 235.85 0.05 428 380 353 42 50.056 

21/12/09 06:29 238.12 236.09 237.88 0.05 431 381 356 44 50.002 

21/12/09 06:34 238.66 236.53 238.33 0.05 424 373 347 43 50.054 

21/12/09 06:39 239 236.84 238.55 0.05 400 358 324 40 50.023 

21/12/09 06:44 238.43 236.34 238.07 0.05 526 475 453 40 50.016 

21/12/09 06:49 238.3 236.35 238.02 0.05 508 455 434 39 50.007 

21/12/09 06:54 238.56 236.66 238.22 0.05 390 340 327 34 50.029 

21/12/09 06:59 238.67 236.69 238.23 0.05 369 329 325 23 49.984 

21/12/09 07:04 238.65 236.69 238.06 0.05 369 332 325 21 50.01 

21/12/09 07:09 236.59 234.59 235.93 0.05 370 333 324 22 50.033 

21/12/09 07:14 233.83 231.91 233.17 0.05 369 333 324 21 49.992 

21/12/09 07:19 234.64 232.8 234 0.05 366 331 320 22 49.954 

21/12/09 07:24 235.22 233.34 234.47 0.05 366 333 320 23 49.99 

21/12/09 07:29 234.37 232.59 233.64 0.05 366 333 320 23 50.015 

21/12/09 07:34 234.5 232.77 233.89 0.05 369 335 323 23 50.045 

21/12/09 07:39 234.53 232.83 233.79 0.05 367 334 320 23 50.005 

21/12/09 07:44 234.65 232.95 233.74 0.05 366 334 317 25 49.988 

21/12/09 07:49 235.31 233.66 234.47 0.05 366 334 319 23 49.997 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٥٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 07:54 235.64 233.88 234.76 0.05 367 335 319 23 50.012 

21/12/09 07:59 236.61 234.83 235.73 0.05 367 336 321 23 49.975 

21/12/09 08:04 236.63 234.93 235.67 0.05 364 336 318 24 49.966 

21/12/09 08:09 236.52 234.96 235.46 0.05 366 339 321 23 49.954 

21/12/09 08:14 237.07 235.49 235.96 0.05 367 341 321 24 49.983 

21/12/09 08:19 237.02 235.47 235.89 0.05 369 343 323 24 49.978 

21/12/09 08:24 237.73 236.27 236.72 0.05 372 344 327 22 49.939 

21/12/09 08:29 235.91 234.36 234.84 0.05 372 341 323 23 49.937 

21/12/09 08:34 236.57 234.94 235.47 0.05 399 367 350 23 49.97 

21/12/09 08:39 236.53 234.81 235.3 0.05 378 344 326 25 49.954 

21/12/09 08:44 237 235.25 235.66 0.05 380 347 327 27 49.995 

21/12/09 08:49 236.63 235.04 235.62 0.05 378 347 328 28 49.968 

21/12/09 08:54 234.63 233.2 233.94 0.05 379 348 331 28 49.966 

21/12/09 08:59 234 232.5 233.28 0.05 378 347 331 27 49.987 

21/12/09 09:04 234.66 233.2 234.2 0.05 382 349 333 30 49.949 

21/12/09 09:09 235.17 233.79 234.57 0.05 383 350 333 30 49.965 

21/12/09 09:14 233.16 231.78 232.38 0.05 377 347 329 27 49.997 

21/12/09 09:19 231.76 230.42 230.86 0.05 373 347 327 27 49.989 

21/12/09 09:24 230.87 229.65 230.16 0.05 372 347 323 29 49.971 

21/12/09 09:29 231.15 229.89 230.36 0.05 376 349 330 26 49.97 

21/12/09 09:34 231.26 229.97 230.36 0.05 377 348 326 28 50.002 

21/12/09 09:39 230.76 229.51 230 0.05 373 347 330 25 49.99 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٥٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 09:44 230.21 229.01 229.43 0.05 371 347 331 24 50.003 

21/12/09 09:49 230.44 229.23 229.59 0.05 371 348 324 27 49.976 

21/12/09 09:54 230.23 228.96 229.36 0.05 369 349 327 22 50.014 

21/12/09 09:59 227.25 226.08 226.61 0.05 367 346 333 15 49.981 

21/12/09 10:04 227.21 226.02 226.66 0.05 362 340 327 17 49.949 

21/12/09 10:09 231.83 230.63 231.43 0.05 362 340 324 20 49.975 

21/12/09 10:14 232.95 231.62 232.45 0.05 365 338 326 20 49.969 

21/12/09 10:19 234.41 233.13 233.91 0.05 368 341 329 21 49.948 

21/12/09 10:24 235.65 234.42 235.13 0.05 355 333 321 18 49.975 

21/12/09 10:29 236.42 235.21 235.97 0.05 363 340 331 16 49.921 

21/12/09 10:34 237.12 235.94 236.68 0.05 368 340 325 26 49.968 

21/12/09 10:39 236.12 234.9 235.75 0.05 383 355 341 27 49.984 

21/12/09 10:44 235.04 233.85 234.71 0.05 372 341 329 28 49.96 

21/12/09 10:49 235.41 234.19 235.05 0.05 370 339 326 27 49.964 

21/12/09 10:54 234.95 233.74 234.52 0.05 364 339 323 23 49.973 

21/12/09 10:59 234.01 232.85 233.59 0.06 581 561 540 19 49.944 

21/12/09 11:04 234.38 233.21 234.08 0.05 465 447 427 21 49.999 

21/12/09 11:09 233.43 232.22 233.25 0.05 403 379 365 20 49.994 

21/12/09 11:14 232.39 231.26 232.18 0.05 404 377 364 19 49.951 

21/12/09 11:19 234.03 232.93 233.7 0.05 401 373 356 20 49.946 

21/12/09 11:24 234.41 233.2 234.11 0.05 400 374 356 21 49.977 

21/12/09 11:29 233.76 232.55 233.46 0.05 493 462 444 21 49.95 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٥٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 11:34 232.94 231.77 232.71 0.06 628 591 572 17 49.992 

21/12/09 11:39 232.84 231.71 232.68 0.06 626 588 570 17 49.96 

21/12/09 11:44 231.9 230.73 231.76 0.06 605 564 547 21 49.964 

21/12/09 11:49 231.07 229.99 230.96 0.06 598 557 539 23 49.977 

21/12/09 11:54 228.46 227.43 228.23 0.06 596 561 541 18 49.943 

21/12/09 11:59 228.26 227.14 227.89 0.06 597 560 540 18 49.949 

21/12/09 12:04 228.23 227.07 227.79 0.06 599 560 538 22 49.994 

21/12/09 12:09 226.65 225.29 226.11 0.06 600 559 536 22 49.957 

21/12/09 12:14 226.97 225.7 226.4 0.06 600 557 543 22 49.967 

21/12/09 12:19 225.86 224.73 225.45 0.06 596 559 546 17 49.934 

21/12/09 12:24 226.87 225.62 226.4 0.06 596 561 545 15 49.95 

21/12/09 12:29 227.7 226.37 227.2 0.06 595 557 540 18 49.968 

21/12/09 12:34 227.81 226.43 227.21 0.06 597 557 538 19 49.956 

21/12/09 12:39 227.76 226.37 227.15 0.06 599 557 537 20 49.968 

21/12/09 12:44 227.73 226.4 227.22 0.06 601 558 535 24 49.951 

21/12/09 12:49 228.2 226.85 227.77 0.06 603 559 537 24 49.956 

21/12/09 12:54 227.67 226.33 227.21 0.06 601 558 535 24 49.986 

21/12/09 12:59 223.3 221.96 222.79 0.06 590 548 527 24 50.004 

21/12/09 13:04 227.37 225.98 226.79 0.06 573 533 513 25 50.011 

21/12/09 13:09 224.9 223.46 224.38 0.06 600 559 545 18 49.966 

21/12/09 13:14 225.75 224.4 225.16 0.05 600 561 557 4 49.984 

21/12/09 13:19 226.26 224.86 225.59 0.06 602 559 553 9 49.969 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٦٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 13:24 226.87 225.55 226.21 0.05 602 559 553 10 49.971 

21/12/09 13:29 227.4 226.09 226.64 0.05 599 562 554 8 49.995 

21/12/09 13:34 227.66 226.33 226.87 0.05 594 560 553 5 49.984 

21/12/09 13:39 230.24 228.75 229.28 0.05 596 560 553 5 49.985 

21/12/09 13:44 231.21 229.71 230.15 0.05 596 558 549 5 49.961 

21/12/09 13:49 231.38 229.8 230.27 0.05 594 559 549 5 49.992 

21/12/09 13:54 230.38 228.83 229.4 0.05 593 557 549 5 49.955 

21/12/09 13:59 230.5 229.02 229.49 0.05 593 558 549 5 49.967 

21/12/09 14:04 229.96 228.64 229.01 0.05 601 559 552 8 49.941 

21/12/09 14:09 231.05 229.67 230.15 0.05 591 554 545 9 49.782 

21/12/09 14:14 232.63 231.09 231.5 0.05 599 557 523 24 49.926 

21/12/09 14:19 232.23 230.62 231.1 0.05 593 556 524 20 49.992 

21/12/09 14:24 232.07 230.57 231.13 0.05 592 552 525 22 49.958 

21/12/09 14:29 231.77 230.41 231 0.05 593 555 530 21 49.981 

21/12/09 14:34 231.71 230.18 230.9 0.05 593 553 528 21 49.974 

21/12/09 14:39 231.7 230.2 230.89 0.05 590 551 526 21 49.932 

21/12/09 14:44 231.44 229.77 230.51 0.05 589 551 525 19 49.944 

21/12/09 14:49 231.13 229.43 230.31 0.05 535 497 473 21 49.952 

21/12/09 14:54 231.44 229.77 230.6 0.04 505 469 446 21 49.962 

21/12/09 14:59 231.66 229.9 230.73 0.04 505 468 445 20 49.946 

21/12/09 15:04 231.59 229.91 230.73 0.04 503 467 443 21 49.94 

21/12/09 15:09 231.98 230.32 231.18 0.04 503 466 446 19 49.945 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٦١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 15:14 232.12 230.46 231.33 0.04 503 465 449 18 49.942 

21/12/09 15:19 232.02 230.38 231.16 0.04 506 467 449 19 49.93 

21/12/09 15:24 232.48 230.77 231.61 0.04 506 470 449 20 49.987 

21/12/09 15:29 232.32 230.57 231.43 0.04 504 467 443 21 49.982 

21/12/09 15:34 232.68 231.04 231.64 0.04 503 468 442 21 49.978 

21/12/09 15:39 232.97 231.22 231.82 0.04 504 469 443 21 50.016 

21/12/09 15:44 232.3 230.64 231.33 0.04 503 468 443 20 49.989 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٦٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

20/12/09 15:29 313800 213100 379400 0.82 13000 

20/12/09 15:34 312400 214200 378900 0.82 39000 

20/12/09 15:39 312900 216500 380600 0.82 65000 

20/12/09 15:44 315200 217200 382900 0.82 91000 

20/12/09 15:49 313900 216600 381500 0.82 118000 

20/12/09 15:54 313600 214600 380100 0.82 144000 

20/12/09 15:59 313700 209600 377300 0.83 170000 

20/12/09 16:04 313200 208700 376500 0.83 196000 

20/12/09 16:09 313800 210400 377900 0.83 222000 

20/12/09 16:14 313500 210400 377700 0.83 248000 

20/12/09 16:19 313500 211300 378200 0.82 274000 

20/12/09 16:24 313600 213600 379600 0.82 301000 

20/12/09 16:29 313300 213700 379300 0.82 327000 

20/12/09 16:34 313300 212900 378900 0.82 353000 

20/12/09 16:39 313400 211200 378100 0.82 379000 

20/12/09 16:44 314800 215600 381700 0.82 405000 

20/12/09 16:49 313800 212000 378800 0.82 431000 

20/12/09 16:54 313500 211300 378200 0.82 457000 

20/12/09 16:59 313300 208300 376400 0.83 484000 

20/12/09 17:04 325700 211400 388400 0.83 510000 

20/12/09 17:09 336200 217800 400700 0.83 538000 

20/12/09 17:14 336600 214800 399400 0.84 566000 

20/12/09 17:19 341400 208800 400300 0.85 594000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٦٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

20/12/09 17:24 342800 214900 404700 0.84 623000 

20/12/09 17:29 345600 221800 410800 0.84 651000 

20/12/09 17:34 344500 220200 409000 0.84 680000 

20/12/09 17:39 344300 217100 407200 0.84 709000 

20/12/09 17:44 345100 216300 407400 0.84 737000 

20/12/09 17:49 345400 215900 407500 0.84 766000 

20/12/09 17:54 346500 215700 408300 0.84 795000 

20/12/09 17:59 345100 214400 406500 0.85 824000 

20/12/09 18:04 344300 214300 405700 0.84 853000 

20/12/09 18:09 346400 215200 408000 0.85 881000 

20/12/09 18:14 349900 222700 415000 0.84 910000 

20/12/09 18:19 350700 224200 416400 0.84 940000 

20/12/09 18:24 348400 222600 413600 0.84 969000 

20/12/09 18:29 348600 221500 413200 0.84 998000 

20/12/09 18:34 350800 223300 416000 0.84 1027000 

20/12/09 18:39 351800 224900 417700 0.84 1056000 

20/12/09 18:44 351400 224400 417100 0.84 1085000 

20/12/09 18:49 351100 222400 415700 0.84 1115000 

20/12/09 18:54 349500 221500 413900 0.84 1144000 

20/12/09 18:59 350100 222700 415100 0.84 1173000 

20/12/09 19:04 350700 225100 416800 0.84 1202000 

20/12/09 19:09 349800 224300 415700 0.84 1231000 

20/12/09 19:14 351100 225800 417600 0.84 1261000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٦٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

20/12/09 19:19 350100 224800 416200 0.84 1290000 

20/12/09 19:24 350700 226500 417600 0.84 1319000 

20/12/09 19:29 350900 226300 417800 0.84 1348000 

20/12/09 19:34 349900 226100 416800 0.84 1378000 

20/12/09 19:39 350200 227200 417600 0.83 1407000 

20/12/09 19:44 359300 237300 431400 0.83 1436000 

20/12/09 19:49 467900 290900 551100 0.84 1472000 

20/12/09 19:54 351100 227500 418500 0.84 1505000 

20/12/09 19:59 350600 227600 418200 0.83 1534000 

20/12/09 20:04 269100 176800 322100 0.83 1561000 

20/12/09 20:09 222800 148000 267600 0.83 1580000 

20/12/09 20:14 222700 148300 267700 0.83 1599000 

20/12/09 20:19 221100 147600 265900 0.83 1617000 

20/12/09 20:24 221400 148100 266500 0.83 1636000 

20/12/09 20:29 221000 146900 265500 0.83 1654000 

20/12/09 20:34 221500 146900 265900 0.83 1673000 

20/12/09 20:39 222200 148600 267400 0.83 1691000 

20/12/09 20:44 220700 147400 265600 0.83 1710000 

20/12/09 20:49 220400 146200 264600 0.83 1728000 

20/12/09 20:54 220000 144700 263500 0.83 1746000 

20/12/09 20:59 220600 145400 264300 0.83 1765000 

20/12/09 21:04 219300 146000 263600 0.83 1783000 

20/12/09 21:09 219100 146700 263800 0.83 1801000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٦٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

20/12/09 21:14 219700 147800 264900 0.83 1820000 

20/12/09 21:19 220300 147500 265200 0.83 1838000 

20/12/09 21:24 221500 148700 266900 0.83 1856000 

20/12/09 21:29 220500 148200 265800 0.83 1875000 

20/12/09 21:34 219900 149000 265800 0.82 1893000 

20/12/09 21:39 219300 148400 264900 0.82 1912000 

20/12/09 21:44 218700 149900 265200 0.82 1930000 

20/12/09 21:49 218900 148800 264800 0.82 1948000 

20/12/09 21:54 217700 145500 262000 0.83 1966000 

20/12/09 21:59 217200 144300 260800 0.83 1984000 

20/12/09 22:04 218300 147200 263400 0.82 2002000 

20/12/09 22:09 316800 212300 382200 0.83 2025000 

20/12/09 22:14 232500 162300 283700 0.82 2048000 

20/12/09 22:19 229300 162000 280900 0.81 2067000 

20/12/09 22:24 228700 161800 280300 0.81 2086000 

20/12/09 22:29 229700 163900 282300 0.81 2105000 

20/12/09 22:34 230400 162600 282100 0.81 2124000 

20/12/09 22:39 228800 161700 280300 0.81 2143000 

20/12/09 22:44 229400 161400 280700 0.81 2163000 

20/12/09 22:49 218500 149200 264700 0.82 2181000 

20/12/09 22:54 214100 147200 259900 0.82 2199000 

20/12/09 22:59 214500 147400 260400 0.82 2217000 

20/12/09 23:04 212300 144200 256800 0.82 2235000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٦٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

20/12/09 23:09 211900 143200 255900 0.82 2253000 

20/12/09 23:14 212500 145700 257800 0.82 2270000 

20/12/09 23:19 220100 150800 267000 0.82 2288000 

20/12/09 23:24 222500 154600 271000 0.82 2307000 

20/12/09 23:29 221200 151300 268100 0.82 2325000 

20/12/09 23:34 221600 150800 268200 0.82 2344000 

20/12/09 23:39 220200 149400 266200 0.82 2362000 

20/12/09 23:44 221700 151500 268600 0.82 2380000 

20/12/09 23:49 223600 153000 271000 0.82 2399000 

20/12/09 23:54 221200 149500 267000 0.82 2418000 

20/12/09 23:59 217900 140600 259400 0.84 2436000 

21/12/09 00:04 219800 146100 264000 0.83 2454000 

21/12/09 00:09 222600 150900 269000 0.82 2472000 

21/12/09 00:14 221500 152200 268900 0.82 2491000 

21/12/09 00:19 221900 155200 270900 0.82 2510000 

21/12/09 00:24 222300 156600 272100 0.81 2528000 

21/12/09 00:29 223300 158600 274000 0.81 2547000 

21/12/09 00:34 224700 161700 276900 0.81 2565000 

21/12/09 00:39 223500 160900 275400 0.81 2584000 

21/12/09 00:44 224100 161300 276200 0.81 2603000 

21/12/09 00:49 223000 159800 274500 0.81 2621000 

21/12/09 00:54 223800 158900 274600 0.81 2640000 

21/12/09 00:59 224500 157400 274300 0.81 2659000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٦٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
الظاهرية القدرة الفعالة  الطاقة الفعالة معامل القدرة 

21/12/09 01:04 222000 158600 273000 0.81 2677000 

21/12/09 01:09 223300 163200 276700 0.8 2696000 

21/12/09 01:14 223000 161400 275400 0.81 2714000 

21/12/09 01:19 224400 164200 278200 0.8 2733000 

21/12/09 01:24 224300 162000 276800 0.81 2752000 

21/12/09 01:29 222400 157300 272500 0.81 2770000 

21/12/09 01:34 222900 158000 273400 0.81 2789000 

21/12/09 01:39 222800 158800 273700 0.81 2807000 

21/12/09 01:44 224800 160400 276300 0.81 2826000 

21/12/09 01:49 222800 158300 273400 0.81 2845000 

21/12/09 01:54 223400 160500 275200 0.81 2863000 

21/12/09 01:59 223300 161100 275400 0.81 2882000 

21/12/09 02:04 223800 160900 275800 0.81 2900000 

21/12/09 02:09 224700 162200 277200 0.81 2919000 

21/12/09 02:14 223500 164600 277600 0.8 2938000 

21/12/09 02:19 224000 164800 278200 0.8 2957000 

21/12/09 02:24 224200 165200 278600 0.8 2975000 

21/12/09 02:29 224700 166100 279500 0.8 2994000 

21/12/09 02:34 225300 166600 280400 0.8 3013000 

21/12/09 02:39 223900 164100 277700 0.8 3031000 

21/12/09 02:44 223400 163500 277000 0.8 3050000 

21/12/09 02:49 223300 162700 276400 0.8 3069000 

21/12/09 02:54 224300 162300 277000 0.81 3087000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٦٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
الفعالةالطاقة  معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة  

21/12/09 02:59 221600 162700 275000 0.8 3106000 

21/12/09 03:04 217500 163600 272300 0.79 3124000 

21/12/09 03:09 216900 164800 272500 0.79 3142000 

21/12/09 03:14 216900 165900 273200 0.79 3160000 

21/12/09 03:19 218500 169100 276300 0.79 3178000 

21/12/09 03:24 218200 168600 275800 0.79 3197000 

21/12/09 03:29 217100 164500 272500 0.79 3215000 

21/12/09 03:34 216100 161800 270000 0.8 3233000 

21/12/09 03:39 218000 162400 271900 0.8 3251000 

21/12/09 03:44 219400 163300 273600 0.8 3269000 

21/12/09 03:49 218900 162500 272700 0.8 3287000 

21/12/09 03:54 218700 161400 271900 0.8 3306000 

21/12/09 03:59 218900 159600 271000 0.8 3324000 

21/12/09 04:04 219700 160600 272300 0.8 3342000 

21/12/09 04:09 219200 159100 271000 0.81 3360000 

21/12/09 04:14 217700 157500 268900 0.81 3379000 

21/12/09 04:19 217600 158200 269100 0.8 3397000 

21/12/09 04:24 218400 160500 271100 0.8 3415000 

21/12/09 04:29 219100 161600 272300 0.8 3433000 

21/12/09 04:34 219000 161500 272300 0.8 3451000 

21/12/09 04:39 218200 160300 270900 0.8 3470000 

21/12/09 04:44 218100 159700 270400 0.8 3488000 

21/12/09 04:49 217600 160000 270200 0.8 3506000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٦٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 04:54 218900 161500 272100 0.8 3524000 

21/12/09 04:59 216500 161100 269900 0.8 3542000 

21/12/09 05:04 215500 159800 268300 0.8 3560000 

21/12/09 05:09 215600 160900 269100 0.8 3578000 

21/12/09 05:14 216500 161700 270300 0.8 3596000 

21/12/09 05:19 216400 161600 270200 0.8 3614000 

21/12/09 05:24 214400 158700 266800 0.8 3632000 

21/12/09 05:29 214800 154700 264800 0.81 3650000 

21/12/09 05:34 214000 154000 263700 0.81 3668000 

21/12/09 05:39 214900 154900 264900 0.81 3686000 

21/12/09 05:44 216200 156000 266700 0.81 3704000 

21/12/09 05:49 215600 155100 265700 0.81 3722000 

21/12/09 05:54 215700 155100 265800 0.81 3740000 

21/12/09 05:59 215300 155300 265600 0.81 3758000 

21/12/09 06:04 216500 157300 267700 0.8 3776000 

21/12/09 06:09 216300 159900 269100 0.8 3794000 

21/12/09 06:14 218300 160700 271100 0.8 3812000 

21/12/09 06:19 219800 158600 271100 0.81 3830000 

21/12/09 06:24 221600 159500 273200 0.81 3849000 

21/12/09 06:29 222700 164900 277200 0.8 3867000 

21/12/09 06:34 217300 162900 271800 0.8 3886000 

21/12/09 06:39 203500 157700 257600 0.79 3903000 

21/12/09 06:44 253400 200700 325000 0.78 3921000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٧٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 06:49 254400 191400 318600 0.79 3945000 

21/12/09 06:54 197500 155100 251300 0.78 3962000 

21/12/09 06:59 190500 151300 243400 0.78 3978000 

21/12/09 07:04 191500 150800 243900 0.78 3994000 

21/12/09 07:09 191300 147600 241800 0.79 4010000 

21/12/09 07:14 190600 143300 238600 0.79 4026000 

21/12/09 07:19 189000 143400 237300 0.79 4042000 

21/12/09 07:24 189500 144400 238400 0.79 4058000 

21/12/09 07:29 189700 142800 237500 0.79 4073000 

21/12/09 07:34 191100 144300 239500 0.79 4089000 

21/12/09 07:39 189900 143400 238100 0.79 4105000 

21/12/09 07:44 189500 143000 237500 0.79 4121000 

21/12/09 07:49 189600 144300 238400 0.79 4137000 

21/12/09 07:54 190200 144900 239200 0.79 4153000 

21/12/09 07:59 190600 147200 241000 0.79 4168000 

21/12/09 08:04 189500 146200 239500 0.79 4184000 

21/12/09 08:09 191500 146600 241300 0.79 4200000 

21/12/09 08:14 192500 147600 242600 0.79 4216000 

21/12/09 08:19 193400 148600 243900 0.79 4232000 

21/12/09 08:24 194800 151400 246700 0.78 4248000 

21/12/09 08:29 193200 147100 242900 0.79 4265000 

21/12/09 08:34 199400 156800 254500 0.78 4281000 

21/12/09 08:39 195600 149600 246300 0.79 4297000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٧١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 08:44 198600 149300 248500 0.79 4314000 

21/12/09 08:49 198400 148600 248000 0.79 4330000 

21/12/09 08:54 199100 146100 247000 0.8 4347000 

21/12/09 08:59 198600 144800 245900 0.8 4363000 

21/12/09 09:04 199800 147900 248600 0.8 4380000 

21/12/09 09:09 200100 148700 249400 0.8 4397000 

21/12/09 09:14 197900 143300 244400 0.8 4413000 

21/12/09 09:19 196900 139900 241600 0.81 4430000 

21/12/09 09:24 195200 138900 239700 0.81 4446000 

21/12/09 09:29 198400 140100 243000 0.81 4463000 

21/12/09 09:34 198100 138900 242000 0.81 4479000 

21/12/09 09:39 197900 137800 241200 0.82 4496000 

21/12/09 09:44 197500 137000 240400 0.82 4512000 

21/12/09 09:49 196000 137400 239400 0.81 4528000 

21/12/09 09:54 195800 138200 239700 0.81 4545000 

21/12/09 09:59 195500 133800 236900 0.82 4561000 

21/12/09 10:04 192000 131700 232900 0.82 4577000 

21/12/09 10:09 192200 139000 237300 0.81 4593000 

21/12/09 10:14 193000 140900 239000 0.8 4609000 

21/12/09 10:19 194500 144900 242600 0.8 4625000 

21/12/09 10:24 181900 141300 231000 0.79 4641000 

21/12/09 10:29 194000 147300 243600 0.79 4657000 

21/12/09 10:34 194000 148200 244200 0.79 4673000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٧٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 10:39 197200 152400 249700 0.79 4689000 

21/12/09 10:44 194700 147300 244200 0.79 4706000 

21/12/09 10:49 193700 146400 242900 0.79 4722000 

21/12/09 10:54 192300 144200 240400 0.8 4738000 

21/12/09 10:59 304800 219900 376600 0.8 4757000 

21/12/09 11:04 243200 181300 303400 0.79 4782000 

21/12/09 11:09 210000 161300 265100 0.79 4800000 

21/12/09 11:14 210300 161900 265400 0.79 4818000 

21/12/09 11:19 208700 161100 263700 0.79 4835000 

21/12/09 11:24 208900 161400 264000 0.79 4853000 

21/12/09 11:29 251000 192900 317100 0.79 4871000 

21/12/09 11:34 336700 244700 416300 0.8 4896000 

21/12/09 11:39 335100 243800 414500 0.8 4924000 

21/12/09 11:44 323800 229600 397000 0.81 4952000 

21/12/09 11:49 320100 223700 390600 0.82 4979000 

21/12/09 11:54 319000 219200 387100 0.82 5005000 

21/12/09 11:59 318900 217700 386200 0.82 5032000 

21/12/09 12:04 319800 216700 386400 0.82 5058000 

21/12/09 12:09 318500 212600 383100 0.83 5085000 

21/12/09 12:14 319900 213300 384600 0.83 5112000 

21/12/09 12:19 319000 211800 383000 0.83 5138000 

21/12/09 12:24 319800 214300 385000 0.83 5165000 

21/12/09 12:29 318500 214500 384100 0.83 5191000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٧٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 12:34 318600 214400 384100 0.83 5218000 

21/12/09 12:39 318700 214400 384200 0.83 5245000 

21/12/09 12:44 318700 215100 384600 0.82 5271000 

21/12/09 12:49 319500 216900 386300 0.82 5298000 

21/12/09 12:54 318800 214500 384400 0.83 5324000 

21/12/09 12:59 308100 205800 370600 0.83 5351000 

21/12/09 13:04 291500 202500 356300 0.82 5375000 

21/12/09 13:09 318500 210200 381800 0.83 5401000 

21/12/09 13:14 320900 215400 386600 0.83 5427000 

21/12/09 13:19 321000 214600 386200 0.83 5454000 

21/12/09 13:24 321500 216100 387500 0.83 5481000 

21/12/09 13:29 321300 218100 388400 0.82 5508000 

21/12/09 13:34 319900 217900 387200 0.82 5535000 

21/12/09 13:39 320900 224500 391800 0.81 5561000 

21/12/09 13:44 320200 225600 391900 0.81 5588000 

21/12/09 13:49 319900 225700 391700 0.81 5615000 

21/12/09 13:54 318900 223500 389600 0.81 5641000 

21/12/09 13:59 319100 223700 389900 0.81 5668000 

21/12/09 14:04 320500 225600 392100 0.81 5694000 

21/12/09 14:09 316200 225900 388800 0.81 5721000 

21/12/09 14:14 316500 225300 388600 0.81 5747000 

21/12/09 14:19 316100 222800 386800 0.81 5774000 

21/12/09 14:24 314500 222700 385500 0.81 5800000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٧٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 14:29 316000 223800 387300 0.81 5826000 

21/12/09 14:34 315200 222800 386100 0.81 5853000 

21/12/09 14:39 313800 222000 384500 0.81 5879000 

21/12/09 14:44 313700 220800 383700 0.81 5905000 

21/12/09 14:49 285400 194800 345600 0.82 5930000 

21/12/09 14:54 271100 182900 327100 0.82 5953000 

21/12/09 14:59 270800 183100 327000 0.82 5976000 

21/12/09 15:04 269700 182100 325500 0.82 5998000 

21/12/09 15:09 270700 182900 326800 0.82 6021000 

21/12/09 15:14 271400 183200 327600 0.82 6043000 

21/12/09 15:19 272000 184000 328500 0.82 6066000 

21/12/09 15:24 272700 185100 329700 0.82 6089000 

21/12/09 15:29 270700 183400 327000 0.82 6111000 

21/12/09 15:34 270400 183800 327100 0.82 6134000 

21/12/09 15:39 271200 184300 328000 0.82 6156000 

21/12/09 15:44 270700 183300 327000 0.82 6169000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٧٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )الدخول الرئيسي مرحلة اولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٧٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )الدخول الرئيسي مرحلة اولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٧٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  تخطيطي للتوافقياترسم 

  )الدخول الرئيسي مرحلة اولي(

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٧٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  حمال المنفردة المرحلة الاوليثانيا الأ

  طلمبات العكرة -١

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
التعادل

تيار 
١خط

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط  

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 16:35 229.91 229.38 230.85 0.08 25 27 27 1 49.989 

21/12/09 16:36 229.1 228.54 230.01 0.08 25 27 27 1 49.974 

21/12/09 16:37 228.72 228.21 229.67 0.08 25 27 27 1 49.944 

21/12/09 16:38 228.57 227.94 229.45 0.08 25 27 27 1 49.957 

21/12/09 16:39 228.58 227.97 229.42 0.08 25 27 27 1 49.967 

21/12/09 16:40 228.27 227.73 229.2 0.08 25 27 27 1 49.944 

21/12/09 16:41 227.73 227.1 228.65 0.07 25 27 27 1 50.01 

21/12/09 16:42 227.09 226.55 228.03 0.07 25 27 27 1 49.953 

21/12/09 16:43 227.27 226.7 228.26 0.07 25 27 27 2 49.957 

21/12/09 16:44 227.17 226.57 228.2 0.07 25 27 27 1 49.971 

  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهريةالفعالة

21/12/09 16:35 14400 11000 18100 0.79 0 

21/12/09 16:36 14400 10800 18100 0.79 0 

21/12/09 16:37 14400 10800 18000 0.79 1000 

21/12/09 16:38 14400 10700 18000 0.8 1000 

21/12/09 16:39 14400 10700 18000 0.8 1000 

21/12/09 16:40 14400 10700 17900 0.8 1000 

21/12/09 16:41 14400 10600 17900 0.8 2000 

21/12/09 16:42 14400 10500 17800 0.8 2000 

21/12/09 16:43 14400 10500 17800 0.8 2000 

21/12/09 16:44 14400 10500 17800 0.8 2000 

  

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٧٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )طلمبات العكرة المرحلة الاولي(

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٨٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )طلمبات العكرة المرحلة الاولي(

  

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٨١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  للتوافقيات رسم تخطيطي

  )طلمبات العكرة المرحلة الاولي(

   



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٨٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  

 الغسيل طلمبات -٢
 

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 16:13 228.36 228.11 229.37 0.08 368 371 370 8 50.019 

21/12/09 16:14 227.68 227.48 228.82 0.08 277 288 287 7 50.016 

21/12/09 16:15 227.66 227.48 228.85 0.08 276 288 287 7 50.008 

21/12/09 16:16 227.68 227.45 228.86 0.08 276 288 287 7 50.011 

21/12/09 16:17 228.37 228.12 229.54 0.08 243 253 252 6 49.988 

  
  
  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 16:13 94600 102100 148500 0.49 0 

21/12/09 16:14 167600 97900 194100 0.86 3000 

21/12/09 16:15 167500 97900 194000 0.86 6000 

21/12/09 16:16 167400 97800 193900 0.86 9000 

21/12/09 16:17 129300 75700 149800 0.73 11000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٨٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )طلمبات الغسيل المرحلة الاولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٨٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  القدرةرسم تخطيطي لمعامل 

  )طلمبات الغسيل المرحلة الاولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٨٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )طلمبات الغسيل المرحلة الاولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٨٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 طلمبات الضغط العالي -٣

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
التعادل

تيار 
١خط

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط  

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 15:58 228.95 228.71 230 0.08 202 208 216 4 49.976 

21/12/09 15:59 228.91 228.59 229.95 0.08 202 208 216 4 50.019 

21/12/09 16:00 228.79 228.44 229.78 0.08 202 208 216 4 50.014 

21/12/09 16:01 228.8 228.36 229.7 0.08 202 207 216 4 49.958 

21/12/09 16:02 228.83 228.39 229.75 0.08 202 207 216 4 49.939 

21/12/09 16:03 229.32 229 230.39 0.08 202 208 216 4 49.983 

21/12/09 16:04 229.39 229.09 230.41 0.08 202 207 215 4 49.975 

21/12/09 16:05 229.48 229.15 230.46 0.08 202 207 215 4 49.953 

21/12/09 16:06 230.22 229.96 231.27 0.08 202 207 215 4 49.979 

21/12/09 16:07 230.32 230.04 231.37 0.08 202 208 216 4 49.999 

21/12/09 16:08 163.78 163.61 164.15 0.08 141 145 151 4 50.039 

  
  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهريةالفعالة

21/12/09 15:58 118400 80500 143200 0.82 1000 

21/12/09 15:59 118600 80400 143300 0.82 3000 

21/12/09 16:00 118700 80300 143300 0.82 5000 

21/12/09 16:01 118200 80300 142900 0.82 7000 

21/12/09 16:02 118100 80300 142800 0.82 9000 

21/12/09 16:03 118400 80700 143400 0.82 11000 

21/12/09 16:04 118400 80800 143300 0.82 13000 

21/12/09 16:05 118200 80800 143200 0.82 15000 

21/12/09 16:06 118500 81400 143800 0.82 17000 

21/12/09 16:07 118600 81500 143900 0.82 19000 

21/12/09 16:08 58200 39700 70500 0.77 20000 

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٨٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )طلمبات الضغط العالي المرحلة الاولي(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٨٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )طلمبات الضغط العالي المرحلة الاولي(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٨٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )طلمبات الضغط العالي المرحلة الاولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٩٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 طلمبات الروبة -٤

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 16:50 223.36 224.14 224.88 0.08 36 36 36 2 49.93 

21/12/09 16:51 227.98 228.78 229.56 0.08 33 34 34 1 49.948 

21/12/09 16:52 227.53 228.35 229.09 0.08 33 34 33 1 49.93 

21/12/09 16:53 227.82 228.54 229.3 0.08 33 34 33 2 49.947 

21/12/09 16:54 228.01 228.73 229.46 0.08 33 34 33 2 49.966 

21/12/09 16:55 181.82 182.4 182.98 0.22 26 27 26 2 49.955 

  
 

 معامل القدرة القدرة الظاهرية القدرة الغير الفعالة القدرة الفعالة الوقت التاريخ

21/12/09 16:50 16300 16200 22900 0.71 

21/12/09 16:51 16300 16300 23100 0.71 

21/12/09 16:52 16300 16200 23000 0.71 

21/12/09 16:53 16200 16200 22900 0.71 

21/12/09 16:54 16200 16200 22900 0.71 

21/12/09 16:55 10300 10300 14600 0.7 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٩١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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رسم 
  تخطيطي للجهد والتيار

  )طلمبات الروبة المرحلة الاولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٩٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  تخطيطي لمعامل القدرةرسم 

  )طلمبات الروبة المرحلة الاولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٩٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )طلمبات الروبة المرحلة الاولي(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٩٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  ثالثا الدخول الرئيسي المرحلة الثانية

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 19:39 225.66 223.56 224.48 0.19 744 737 693 5 49.976 

21/12/09 19:44 225.58 223.55 224.45 0.17 741 735 691 5 49.958 

21/12/09 19:49 225.41 223.36 224.34 0.16 742 735 693 5 49.978 

21/12/09 19:54 225.49 223.42 224.43 0.15 744 736 694 5 49.976 

21/12/09 19:59 225.65 223.61 224.7 0.14 742 733 694 5 50.018 

21/12/09 20:04 225.68 223.61 224.65 0.13 742 733 693 5 50.009 

21/12/09 20:09 225.75 223.62 224.6 0.13 731 723 681 5 49.932 

21/12/09 20:14 227.16 225.03 226.03 0.11 511 512 481 4 49.906 

21/12/09 20:19 227.54 225.34 226.35 0.1 512 513 482 4 49.929 

21/12/09 20:24 227.64 225.39 226.45 0.1 512 512 482 4 49.926 

21/12/09 20:29 227.35 225.11 226.26 0.1 513 512 483 4 49.958 

21/12/09 20:34 227.32 225.19 226.22 0.1 511 512 482 4 49.929 

21/12/09 20:39 227.7 225.42 226.51 0.09 514 513 483 4 49.939 

21/12/09 20:44 227.56 225.36 226.45 0.1 570 569 538 4 49.954 

21/12/09 20:49 226.73 224.63 225.64 0.11 772 759 718 5 49.969 

21/12/09 20:54 227.76 225.5 226.56 0.1 592 588 554 4 49.965 

21/12/09 20:59 227.26 225.06 226.2 0.1 689 680 645 5 50.006 

21/12/09 21:04 228.05 225.84 227.01 0.1 579 575 543 4 50.033 

21/12/09 21:09 228.73 226.55 227.68 0.09 514 514 485 4 50.073 

21/12/09 21:14 229.14 226.92 228.11 0.09 515 514 485 4 50.092 

21/12/09 21:19 229.43 227.19 228.31 0.09 511 511 481 4 49.892 

21/12/09 21:24 230.25 228.03 229.11 0.09 512 512 482 4 49.967 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٩٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 21:29 230.33 227.96 229.16 0.09 514 512 482 4 49.98 

21/12/09 21:34 230.31 227.98 229.22 0.09 513 511 482 4 49.931 

21/12/09 21:39 228.66 226.36 227.62 0.09 514 512 484 4 49.939 

21/12/09 21:44 229.19 226.97 228.14 0.09 513 512 483 4 49.966 

21/12/09 21:49 229.19 226.98 228.18 0.09 514 513 485 4 50.035 

21/12/09 21:54 228.84 226.65 227.86 0.09 514 514 485 4 50.057 

21/12/09 21:59 226.27 224.05 225.25 0.09 516 515 486 4 50.035 

21/12/09 22:04 225.24 222.94 224.2 0.09 518 516 487 4 50.091 

21/12/09 22:09 224.29 222.06 223.3 0.1 517 515 488 4 50.048 

21/12/09 22:14 225.28 223.13 224.33 0.1 514 513 485 4 49.949 

21/12/09 22:19 225.8 223.59 224.72 0.1 513 513 483 4 49.937 

21/12/09 22:24 226.4 224.2 225.34 0.1 512 512 483 4 49.907 

21/12/09 22:29 226.57 224.46 225.63 0.1 512 512 485 4 49.922 

21/12/09 22:34 226.56 224.44 225.59 0.1 514 515 486 4 50.008 

21/12/09 22:39 226.75 224.73 225.8 0.1 514 516 487 4 50.037 

21/12/09 22:44 227.3 225.25 226.3 0.1 514 515 486 4 50.007 

21/12/09 22:49 
 227.97 225.8 226.99 0.1 514 513 485 4 49.965 

21/12/09 22:54 229.02 226.8 228.02 0.1 514 512 484 4 49.944 

21/12/09 22:59 229.04 226.73 228.02 0.1 515 513 485 4 49.98 

21/12/09 23:04 228.27 226.13 227.35 0.11 734 720 685 5 50.039 

21/12/09 23:09 229.54 227.27 228.5 0.1 552 548 519 4 50.041 

21/12/09 23:14 229.67 227.46 228.7 0.1 514 513 485 4 50.044 

21/12/09 23:19 228.75 226.69 227.95 0.1 512 512 486 4 50 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٩٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 23:24 226.45 224.34 225.68 0.1 515 513 488 4 50.022 

21/12/09 23:29 225.68 223.61 224.94 0.1 514 513 487 4 49.973 

21/12/09 23:34 226.06 223.95 225.34 0.1 514 512 488 4 49.971 

21/12/09 23:39 226.61 224.44 225.81 0.1 514 512 487 4 49.982 

21/12/09 23:44 225.57 223.31 224.74 0.1 515 512 487 4 49.972 

21/12/09 23:49 225.71 223.45 224.94 0.1 516 512 488 4 50 

21/12/09 23:54 224.84 222.52 224.12 0.1 509 504 481 4 49.991 

21/12/09 23:59 225.27 222.91 224.59 0.1 507 501 479 4 49.991 

22/12/09 00:04 226.08 223.77 225.51 0.1 506 500 479 4 49.961 

22/12/09 00:09 227.59 225.31 226.99 0.1 504 500 478 4 49.94 

22/12/09 00:14 229.53 227.27 228.8 0.1 504 501 477 4 49.958 

22/12/09 00:19 230.87 228.54 230.13 0.1 505 500 477 4 49.961 

22/12/09 00:24 231.29 229 230.58 0.1 505 501 478 4 49.981 

22/12/09 00:29 228.45 226.15 227.71 0.1 506 502 478 4 50.013 

22/12/09 00:34 228.12 225.84 227.46 0.1 506 501 479 4 49.991 

22/12/09 00:39 227.25 225.04 226.67 0.1 506 501 479 4 49.988 

22/12/09 00:44 226.78 224.68 226.27 0.1 506 502 481 4 49.997 

22/12/09 00:49 227.12 225.02 226.52 0.1 505 502 480 4 49.979 

22/12/09 00:54 227.26 225.12 226.69 0.1 506 503 481 4 50 

22/12/09 00:59 226.62 224.46 226.02 0.1 506 502 480 4 49.948 

22/12/09 01:04 226.95 224.89 226.31 0.1 505 503 479 4 49.936 

22/12/09 
01:09:

24 
652

228.6 226.42 227.87 0.1 506 503 479 4 49.951 

22/12/09 01:14 228.89 226.54 228.09 0.1 508 504 479 4 49.999 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٩٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 01:19 228.67 226.31 227.9 0.1 508 503 479 4 49.958 

22/12/09 01:24 228.97 226.68 228.28 0.1 508 503 480 4 49.965 

22/12/09 01:29 229.68 227.3 229.01 0.1 509 504 481 4 50.01 

22/12/09 01:34 230.07 227.65 229.36 0.1 509 503 480 4 49.936 

22/12/09 01:39 232.11 229.7 231.26 0.1 509 504 479 4 49.93 

22/12/09 01:44 233.71 231.4 232.86 0.1 508 506 480 4 49.963 

22/12/09 01:49 233.58 231.22 232.77 0.1 510 506 481 4 50.005 

22/12/09 01:54 231.84 229.45 231.14 0.1 510 504 482 4 50.015 

22/12/09 01:59 230.93 228.64 230.32 0.1 509 504 482 4 49.972 

22/12/09 02:04 230.82 228.62 230.28 0.1 525 520 499 4 49.966 

22/12/09 02:09 230.54 228.4 229.93 0.11 650 639 614 5 49.943 

22/12/09 02:14 230.58 228.52 230.07 0.11 658 645 620 5 49.977 

22/12/09 02:19 232.09 229.91 231.45 0.1 508 505 482 4 49.947 

22/12/09 02:24 232.39 230.21 231.81 0.1 507 504 482 4 49.947 

22/12/09 02:29 233.19 230.93 232.6 0.1 509 505 483 4 50.023 

22/12/09 02:34 232.76 230.47 232.11 0.1 509 505 482 4 50.023 

22/12/09 02:39 233.79 231.55 233.13 0.1 508 504 481 4 49.924 

22/12/09 02:44 234.95 232.64 234.18 0.1 509 505 481 4 49.931 

22/12/09 02:49 236.14 233.8 235.28 0.1 511 508 482 4 50.035 

22/12/09 02:54 235.3 233.01 234.48 0.1 509 507 481 4 49.965 

22/12/09 02:59 235.38 233.2 234.52 0.11 509 508 482 4 49.998 

22/12/09 03:04 235.43 233.25 234.57 0.11 509 508 481 4 49.956 

22/12/09 03:09 235.47 233.3 234.66 0.11 510 509 483 4 50.023 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ٩٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 03:14 235.74 233.57 234.96 0.11 510 509 483 4 50.034 

22/12/09 03:19 235.33 233.12 234.5 0.11 510 508 483 4 50.039 

22/12/09 03:24 234.67 232.52 233.94 0.11 510 508 483 4 50.034 

22/12/09 03:29 234.67 232.48 233.91 0.11 510 508 484 4 50.066 

22/12/09 03:34 234.78 232.58 233.98 0.11 510 508 483 4 50.065 

22/12/09 03:39 235.18 232.96 234.31 0.11 510 509 482 4 50.022 

22/12/09 03:44 235.56 233.44 234.75 0.11 509 508 482 4 49.978 

22/12/09 03:49 235.38 233.34 234.64 0.11 509 509 484 4 50.039 

22/12/09 03:54 235.71 233.7 234.99 0.11 508 509 483 4 49.987 

22/12/09 03:59 236.87 234.73 236.11 0.11 509 508 483 4 49.922 

22/12/09 04:04 237.07 234.88 236.29 0.11 509 508 483 4 49.935 

22/12/09 04:09 237.07 234.85 236.19 0.11 510 509 482 4 49.949 

22/12/09 04:14 237.76 235.47 236.84 0.11 511 509 482 4 49.933 

22/12/09 04:19 238.08 235.86 237.26 0.11 511 510 484 4 49.998 

22/12/09 04:24 237.74 235.56 236.97 0.11 511 509 484 4 49.968 

22/12/09 04:29 237.97 235.73 237.18 0.11 511 510 484 4 49.999 

22/12/09 04:34 235.85 233.63 235.04 0.11 511 509 483 4 50.021 

22/12/09 04:39 234.83 232.64 234.05 0.11 510 508 482 4 49.992 

22/12/09 04:44 234.67 232.5 233.85 0.11 509 508 482 4 49.985 

22/12/09 04:49 234.91 232.76 234.02 0.11 508 508 481 4 49.957 

22/12/09 04:54 235.22 233.03 234.38 0.11 509 508 482 4 49.991 

22/12/09 04:59 236.04 233.79 235.14 0.11 509 508 481 4 50.003 

22/12/09 05:04 236.08 233.91 235.21 0.11 507 507 480 4 49.92 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ٩٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 05:09 236.91 234.75 235.99 0.11 507 508 480 4 49.945 

22/12/09 05:14 236.93 234.71 235.96 0.11 506 506 478 4 49.947 

22/12/09 05:19 236.28 234.17 235.43 0.11 505 505 478 4 49.953 

22/12/09 05:24 235.66 233.55 234.89 0.11 504 503 479 4 49.938 

22/12/09 05:29 236.07 233.86 235.28 0.11 505 503 479 4 49.928 

22/12/09 05:34 235.75 233.65 234.98 0.12 504 504 478 4 49.901 

22/12/09 05:39 235.23 233.1 234.38 0.12 506 505 479 4 50.003 

22/12/09 05:44 233.4 231.23 232.63 0.12 506 504 479 4 50.014 

22/12/09 05:49 232.64 230.41 231.96 0.12 506 502 479 4 49.978 

22/12/09 05:54 232.36 230.21 231.77 0.12 506 502 480 4 49.977 

22/12/09 05:59 233.34 231.2 232.69 0.12 505 503 480 4 49.942 

22/12/09 06:04 234.03 231.83 233.34 0.12 505 503 479 4 49.934 

22/12/09 06:09 234.37 232.21 233.72 0.12 505 503 479 4 49.966 

22/12/09 06:14 235.06 232.83 234.21 0.12 506 504 478 4 49.974 

22/12/09 06:19 234.93 232.61 234.07 0.12 505 503 477 4 49.938 

22/12/09 06:24 234.77 232.51 233.96 0.12 505 503 478 4 49.963 

22/12/09 06:29 234.63 232.36 233.81 0.12 500 498 475 4 49.992 

22/12/09 06:34 232.62 230.46 231.95 0.13 729 714 684 5 50.003 

22/12/09 06:39 232.19 230.03 231.55 0.14 749 731 700 5 49.955 

22/12/09 06:44 233.01 231.01 232.4 0.14 807 790 756 6 49.954 

22/12/09 06:49 232.68 230.87 232.11 0.15 916 894 857 6 49.993 

22/12/09 06:54 231.79 229.76 231.26 0.14 767 749 722 5 49.994 

22/12/09 06:59 229 227.11 228.52 0.15 955 927 894 6 50.026 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٠٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣خط جهد ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 07:04 228.88 226.77 228.27 0.13 715 697 671 5 50.046 

22/12/09 07:09 229.57 227.46 228.93 0.13 712 694 668 5 49.943 

22/12/09 07:14 231.12 229 230.32 0.13 710 696 666 5 49.94 

22/12/09 07:19 229.9 227.87 229.11 0.13 711 697 667 5 50.003 

22/12/09 07:24 227.54 225.68 226.89 0.13 714 701 673 5 50.003 

22/12/09 07:29 228.1 226.25 227.45 0.13 722 709 681 5 49.988 

22/12/09 07:34 228.74 226.92 228.06 0.13 722 710 681 5 50.004 

22/12/09 07:39 228.43 226.67 227.94 0.13 720 707 682 5 49.942 

22/12/09 07:44 228.61 226.97 228.13 0.13 716 706 680 5 50.005 

22/12/09 07:49 228.66 227.06 228.07 0.13 706 699 670 5 49.984 

22/12/09 07:54 228.35 226.68 227.78 0.13 707 697 669 5 49.939 

22/12/09 07:59 228.15 226.48 227.59 0.13 708 699 672 5 49.94 

22/12/09 08:04 227.72 226.16 227.29 0.13 689 681 656 5 49.934 

22/12/09 
08:09:

24 
652

228.35 226.86 227.9 0.13 673 667 643 5 49.925 

22/12/09 08:14 229.4 227.97 228.88 0.13 704 700 671 5 49.965 

22/12/09 08:19 228.86 227.46 228.4 0.13 708 703 674 5 50.006 

22/12/09 08:24 228.21 226.64 227.68 0.13 758 747 716 5 49.93 

22/12/09 08:29 229.54 228.08 228.91 0.15 960 944 901 6 49.984 

22/12/09 08:34 229.79 228.24 229.16 0.13 738 730 698 5 49.935 

22/12/09 08:39 228.78 227.4 228.24 0.15 974 958 918 6 49.973 

22/12/09 08:44 229.94 228.55 229.41 0.13 723 717 686 5 50.001 

22/12/09 08:49 229.55 228.24 229.02 0.13 711 707 677 5 49.963 

22/12/09 08:54 230.13 228.81 229.55 0.13 712 709 677 5 49.966 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٠١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 08:59 229.68 228.28 229.11 0.13 713 708 677 5 49.983 

22/12/09 09:04 229.64 228.25 229.14 0.13 713 707 678 5 50 

22/12/09 09:09 228.93 227.43 228.43 0.13 716 708 680 5 50.055 

22/12/09 09:14 228.68 227.29 228.24 0.13 714 707 679 5 50.032 

22/12/09 09:19 228.93 227.46 228.34 0.12 713 707 676 5 49.951 

22/12/09 09:24 229.61 228.12 228.91 0.12 714 709 676 5 49.958 

22/12/09 09:29 229.42 227.85 228.67 0.12 715 709 676 5 49.975 

22/12/09 09:34 229.17 227.68 228.43 0.12 716 711 677 5 50.007 

22/12/09 09:39 229.05 227.56 228.42 0.12 717 710 679 5 50.052 

22/12/09 09:44 227.91 226.5 227.41 0.12 714 707 678 5 49.961 

22/12/09 
09:49:

24 
652

229.16 227.66 228.55 0.12 676 669 639 5 49.937 

22/12/09 09:54 231.11 229.59 230.51 0.11 605 595 571 4 49.99 

22/12/09 09:59 230.95 229.5 230.36 0.11 613 605 580 4 49.976 

22/12/09 10:04 229.93 228.48 229.38 0.11 614 604 580 4 50.026 

22/12/09 10:09 227.73 226.39 227.35 0.11 614 604 582 4 50.024 

22/12/09 10:14 228.42 227.1 227.99 0.11 613 604 581 4 49.995 

22/12/09 10:19 228.8 227.32 228.3 0.11 614 603 579 4 49.955 

22/12/09 10:24 228.72 227.27 228.24 0.11 613 602 580 4 49.982 

22/12/09 10:29 229.56 228.23 228.99 0.11 611 603 578 4 49.96 

22/12/09 10:34 229.26 227.96 228.7 0.11 611 604 579 4 50 

22/12/09 10:39 229.8 228.5 229.18 0.11 611 605 578 4 49.952 

22/12/09 10:44 229.74 228.38 229.2 0.11 613 605 580 4 49.977 

22/12/09 10:49 229.65 228.32 229.07 0.11 612 605 579 4 49.985 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٠٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 10:54 230.16 228.86 229.63 0.11 611 605 580 4 49.988 

22/12/09 10:59 230.21 228.89 229.7 0.11 612 605 580 4 49.977 

22/12/09 11:04 230.01 228.64 229.46 0.11 612 605 580 4 49.999 

22/12/09 11:09 228.36 227 227.81 0.1 611 603 578 4 49.98 

22/12/09 11:14 228.05 226.89 227.56 0.1 611 605 580 4 49.936 

22/12/09 11:19 229.82 228.62 229.28 0.1 612 607 581 4 49.941 

22/12/09 11:24 230.48 229.19 229.72 0.1 609 605 575 4 49.949 

22/12/09 11:29 230.51 229.3 229.86 0.1 609 605 577 4 49.991 

22/12/09 11:34 230.05 228.78 229.4 0.1 610 604 577 4 49.986 

22/12/09 11:39 229.37 228.11 228.77 0.1 610 604 577 4 49.971 

22/12/09 11:44 230.03 228.77 229.43 0.1 611 606 577 4 49.964 

22/12/09 11:49 230.42 229.2 229.69 0.1 608 605 575 4 49.977 

22/12/09 11:54 230.17 229.07 229.55 0.1 608 605 576 4 49.997 

22/12/09 11:59 229.27 228.23 228.79 0.1 606 603 577 4 49.985 

22/12/09 12:04 227.74 226.67 227.37 0.1 606 601 577 4 49.996 

22/12/09 12:09 227.1 226 226.72 0.1 607 601 577 4 49.98 

22/12/09 12:14 226.46 225.37 226.02 0.1 608 602 577 4 50.027 

22/12/09 12:19 227.31 226.25 226.95 0.1 608 602 578 4 50.059 

22/12/09 12:24 230.22 229.11 229.77 0.1 606 601 576 4 49.96 

22/12/09 12:29 230.51 229.37 230.04 0.1 606 602 576 4 49.991 

22/12/09 12:34 229.83 228.7 229.37 0.1 606 601 575 4 49.95 

22/12/09 12:39 231.81 230.61 231.29 0.1 606 602 575 4 49.948 

22/12/09 12:44 232.06 230.85 231.56 0.1 607 602 576 4 49.966 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٠٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 12:49 231.49 230.43 231.09 0.1 606 602 577 4 49.979 

22/12/09 12:54 232.21 231.04 231.63 0.1 607 603 576 4 49.962 

22/12/09 12:59 231.95 230.78 231.39 0.1 607 603 576 4 49.985 

22/12/09 13:04 229 227.75 228.47 0.1 607 601 575 4 49.948 

22/12/09 13:09 230.38 229.09 229.82 0.1 608 602 575 4 49.959 

22/12/09 13:14 230.58 229.18 229.88 0.1 608 602 574 4 49.947 

22/12/09 13:19 230.8 229.3 230.05 0.1 609 602 573 4 49.948 

22/12/09 13:24 231.44 229.93 230.71 0.1 609 601 573 4 49.941 

22/12/09 13:29 231.68 230.12 230.84 0.1 609 602 571 4 49.914 

22/12/09 13:34 232.05 230.39 231.07 0.1 611 604 572 4 49.984 

22/12/09 13:39 231.36 229.75 230.49 0.1 611 603 573 4 50.005 

22/12/09 13:44 230.18 228.52 229.37 0.1 612 603 574 4 49.964 

22/12/09 13:49 230.27 228.75 229.52 0.1 617 609 580 4 49.945 

22/12/09 13:54 230.77 229.23 230.03 0.1 618 610 581 4 49.994 

22/12/09 13:59 230.11 228.45 229.29 0.1 618 608 579 4 49.943 

22/12/09 14:04 229.67 228.01 228.84 0.1 617 607 578 4 49.912 

22/12/09 14:09 229.06 227.41 228.22 0.1 617 608 578 4 49.919 

22/12/09 14:14 229.39 227.73 228.43 0.1 618 609 578 4 49.966 

22/12/09 14:19 228.47 226.86 227.56 0.1 618 609 579 4 49.972 

22/12/09 14:24 229.61 228.11 228.73 0.1 617 610 579 4 49.967 

22/12/09 14:29 229.33 227.8 228.46 0.1 617 609 579 4 49.972 

22/12/09 14:34 230.25 228.62 229.23 0.1 618 610 578 4 49.968 

22/12/09 14:39 230.69 229.11 229.71 0.1 616 610 577 4 49.951 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٠٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 14:44 231.16 229.64 230.24 0.1 615 609 577 4 49.992 

22/12/09 14:49 230.72 229.14 229.77 0.1 614 608 576 4 49.936 

22/12/09 14:54 230.65 229.09 229.73 0.1 614 607 576 4 49.948 

22/12/09 14:59 231.02 229.4 230.17 0.1 615 607 577 4 49.978 

22/12/09 15:04 231.69 230.03 230.76 0.1 614 607 575 4 49.937 

22/12/09 15:09 232.49 230.77 231.43 0.1 616 609 576 4 49.967 

22/12/09 15:14 233.25 231.3 232.08 0.09 474 469 444 4 49.898 

22/12/09 15:19 234.43 232.48 233.18 0.08 388 387 364 3 49.937 

22/12/09 15:24 234.52 232.61 233.16 0.08 388 389 365 3 49.969 

22/12/09 15:29 234.3 232.38 232.88 0.08 388 389 364 3 49.957 

22/12/09 15:34 234.31 232.45 232.91 0.08 388 389 364 3 49.913 

22/12/09 15:39 234.19 232.25 232.73 0.08 387 388 363 3 49.859 

22/12/09 15:44 235.01 233.04 233.63 0.08 389 388 364 3 49.916 

22/12/09 15:49 234.81 232.86 233.48 0.08 389 389 365 3 49.958 

22/12/09 15:54 233.34 231.57 232.15 0.09 608 598 566 4 50.012 

22/12/09 15:59 233.5 231.58 232.32 0.08 413 411 388 3 50.024 

22/12/09 16:04 232.99 231.12 231.87 0.09 488 483 458 4 49.985 

22/12/09 16:09 232.28 230.66 231.3 0.1 712 701 666 5 49.969 

22/12/09 16:14 232.66 230.93 231.59 0.1 616 609 576 4 49.924 

22/12/09 16:19 232.55 230.87 231.45 0.09 619 613 578 4 49.882 

22/12/09 16:24 232.43 230.69 231.27 0.1 619 613 577 4 49.868 

22/12/09 16:29 232.73 231.07 231.58 0.09 622 617 581 4 50.048 

22/12/09 16:34 233.13 231.43 232.05 0.09 626 619 583 4 49.966 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٠٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 16:39 233.13 231.39 231.96 0.09 626 620 582 4 49.945 

22/12/09 16:44 232.46 230.76 231.21 0.09 628 622 583 4 50.028 

22/12/09 16:49 231.58 229.88 230.38 0.09 626 622 586 4 50.047 

22/12/09 16:54 230.55 228.8 229.39 0.09 640 635 599 4 50.071 

22/12/09 16:59 228.95 227.21 227.8 0.1 719 712 673 5 50.096 

22/12/09 17:04 228.34 226.78 227.29 0.11 825 815 770 5 49.982 

22/12/09 17:09 227.81 226.15 226.57 0.1 696 692 652 5 49.898 

22/12/09 17:14 225.23 223.55 224.12 0.11 898 882 834 6 50.027 

22/12/09 17:19 223.32 221.46 222.2 0.09 647 638 603 5 50.038 

22/12/09 17:24 221.12 219.14 219.81 0.09 643 636 597 4 49.938 

22/12/09 17:29 219.46 217.45 218.11 0.09 646 639 598 5 49.971 

22/12/09 17:34 217.79 215.85 216.54 0.09 647 641 601 5 49.969 

22/12/09 17:39 216.79 214.89 215.59 0.1 649 642 603 5 49.965 

22/12/09 17:44 221.48 219.43 220.15 0.1 645 637 597 5 49.972 

22/12/09 17:49 221.5 219.42 220.02 0.09 642 635 593 4 49.841 

22/12/09 17:54 221.28 219.16 219.86 0.09 644 635 594 5 49.844 

22/12/09 17:59 221 218.84 219.59 0.09 646 637 596 5 49.89 

22/12/09 18:04 221.26 219.09 219.85 0.1 643 633 593 5 49.945 

22/12/09 18:09 220.9 218.81 219.47 0.1 635 627 585 4 49.814 

22/12/09 18:14 220.73 218.64 219.32 0.1 639 631 590 4 49.773 

22/12/09 18:19 220.95 218.95 219.63 0.1 638 630 590 4 49.748 

22/12/09 18:24 221.1 219.22 219.91 0.1 636 630 592 4 49.749 

22/12/09 18:29 221.11 219.23 219.86 0.1 637 631 592 4 49.756 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٠٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 18:34 220.07 218.27 218.91 0.11 836 822 773 5 49.77 

22/12/09 18:39 220.65 218.82 219.5 0.11 776 763 719 5 49.912 

22/12/09 18:44 222.37 220.41 221.1 0.08 451 453 425 4 49.939 

22/12/09 18:49 221.77 219.85 220.56 0.1 619 610 575 4 49.934 

22/12/09 18:54 221.98 219.98 220.69 0.1 615 606 570 4 49.949 

22/12/09 18:59 223.31 221.02 221.89 0.08 408 408 381 3 49.955 

22/12/09 19:04 223.34 221.12 221.94 0.08 407 408 381 3 49.941 

22/12/09 19:09 222.91 220.64 221.69 0.08 408 406 382 3 49.934 

22/12/09 19:14 223.31 221.04 222.14 0.09 408 406 382 3 49.914 

22/12/09 19:19 223.54 221.27 222.31 0.09 408 406 382 3 49.928 

22/12/09 19:24 223.6 221.41 222.42 0.09 408 407 382 3 49.933 

22/12/09 19:29 223.92 221.78 222.79 0.09 407 406 382 3 49.922 

22/12/09 19:34 223.91 221.75 222.74 0.09 408 407 382 3 49.938 

22/12/09 19:39 224.03 221.8 222.84 0.09 408 407 382 3 49.921 

22/12/09 19:44 224.14 222 223.03 0.09 407 407 383 3 49.916 

22/12/09 19:49 224.52 222.45 223.44 0.09 407 407 383 3 49.923 

22/12/09 19:54 225.01 222.91 223.9 0.09 408 407 383 3 49.942 

22/12/09 19:59 225.21 223.09 224.18 0.09 408 407 384 3 49.95 

22/12/09 20:04 224.99 222.93 224.04 0.09 408 406 384 3 49.961 

22/12/09 20:09 224.02 222.04 223.16 0.1 548 538 513 4 49.991 

22/12/09 20:14 224.14 222.21 223.22 0.1 572 562 535 4 49.979 

22/12/09 20:19 225.11 223.03 224.06 0.09 434 432 407 3 50.002 

22/12/09 20:24 225.59 223.45 224.43 0.09 408 408 383 3 49.976 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٠٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 20:29 226.3 224.18 225.02 0.09 408 409 382 3 49.961 

22/12/09 20:34 226.74 224.58 225.51 0.09 409 409 383 3 49.994 

22/12/09 20:39 226.88 224.61 225.56 0.1 410 409 383 3 49.996 

22/12/09 20:44 226.83 224.62 225.6 0.1 409 408 383 3 49.974 

22/12/09 20:49 225.72 223.38 224.57 0.1 410 408 384 3 49.993 

22/12/09 20:54 224.41 222.11 223.21 0.1 410 408 384 3 50.002 

22/12/09 20:59 224.56 222.36 223.41 0.1 409 408 383 3 49.956 

22/12/09 21:04 225.29 223.05 224.11 0.1 410 408 383 3 49.986 

22/12/09 21:09 225.35 223.19 224.13 0.1 450 447 421 4 49.951 

22/12/09 21:14 224.51 222.42 223.45 0.11 629 617 583 5 49.928 

22/12/09 21:19 224.73 222.67 223.62 0.11 630 619 584 5 49.906 

22/12/09 21:24 225.37 223.34 224.15 0.11 633 623 585 5 49.954 

22/12/09 21:29 225.05 222.96 223.91 0.11 635 624 588 5 49.965 

22/12/09 21:34 225.12 223.08 224.05 0.11 592 583 550 4 49.915 

22/12/09 21:39 226.94 224.61 225.65 0.1 398 397 371 3 49.943 

22/12/09 21:44 227.05 224.72 225.79 0.1 399 397 373 3 49.95 

22/12/09 21:49 227.01 224.71 225.85 0.1 399 397 373 3 49.929 

22/12/09 21:54 227.71 225.48 226.59 0.1 398 397 373 3 49.956 

22/12/09 21:59 227.98 225.78 226.84 0.1 398 397 373 3 49.943 

22/12/09 22:04 228.21 225.87 226.99 0.1 400 398 373 3 49.961 

22/12/09 22:09 228.49 226.02 227.23 0.1 400 397 373 3 49.934 

22/12/09 22:14 228.04 225.6 226.82 0.11 486 479 452 4 49.925 

22/12/09 22:19 227.98 225.64 226.71 0.11 637 623 586 5 49.938 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٠٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

22/12/09 22:24 227.43 225.25 226.28 0.12 749 730 690 5 49.94 

22/12/09 22:29 228.21 225.88 226.95 0.11 637 623 587 5 49.928 

22/12/09 22:34 225.4 222.98 224.22 0.12 641 624 590 5 50.018 

22/12/09 22:39 224.09 221.63 222.98 0.12 642 624 591 5 49.995 

22/12/09 22:44 224.3 221.89 223.2 0.12 640 623 590 5 49.934 

22/12/09 22:49 226.95 224.36 225.69 0.11 444 437 411 4 49.927 

22/12/09 22:54 228.04 225.49 226.77 0.11 401 398 373 3 49.929 

22/12/09 22:59 228.68 226.07 227.32 0.11 401 398 373 3 49.926 

22/12/09 23:04 227.99 225.57 226.73 0.12 591 579 546 4 49.941 

22/12/09 23:09 226.79 224.51 225.66 0.12 638 624 589 5 49.978 

22/12/09 23:14 224.18 221.93 223.2 0.12 639 624 591 5 49.943 

22/12/09 23:19 223.8 221.5 222.86 0.12 640 623 592 5 49.932 

22/12/09 23:24 224.52 222.26 223.61 0.12 640 623 592 5 49.955 

22/12/09 23:29 224.93 222.67 224.09 0.12 639 622 593 5 49.938 

22/12/09 23:34 225.42 223.27 224.56 0.12 637 622 592 5 49.927 

22/12/09 23:39 226.11 223.95 225.2 0.12 637 622 591 5 49.9 

22/12/09 23:44 226.49 224.35 225.56 0.12 638 623 592 5 49.927 

22/12/09 23:49 226.75 224.67 225.83 0.12 637 623 592 5 49.939 

22/12/09 23:54 227.4 225.3 226.52 0.12 638 624 593 5 49.965 

22/12/20
09 23:59 228.34 226.16 227.43 0.12 639 624 593 5 49.972 

23/12/09 00:04 226.92 224.67 226.04 0.12 640 623 594 5 49.972 

23/12/09 00:09 225.34 223.34 224.64 0.14 878 851 816 6 50.003 

23/12/09 00:14 226.56 224.52 225.81 0.12 643 628 599 5 49.975 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٠٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

23/12/09 00:19 226.77 224.6 225.97 0.12 641 624 595 5 50.002 

23/12/09 00:24 225.11 222.96 224.41 0.12 641 624 597 5 49.986 

23/12/09 00:29 225.48 223.33 224.81 0.12 641 624 597 5 49.983 

23/12/09 00:34 225.78 223.68 225.22 0.12 641 623 597 5 49.941 

23/12/09 00:39 226.09 223.91 225.44 0.12 641 623 597 5 49.966 

23/12/09 00:44 224.75 222.61 224.09 0.12 642 624 598 5 49.966 

23/12/09 00:49 224.64 222.54 223.99 0.12 641 625 598 5 49.951 

23/12/09 00:54 225.43 223.32 224.79 0.12 641 624 598 5 49.941 

23/12/09 00:59 226.42 224.37 225.83 0.12 640 624 598 5 49.935 

23/12/09 01:04 226.87 224.84 226.26 0.12 640 624 598 5 49.948 

23/12/09 01:09 226.85 224.82 226.38 0.12 641 624 600 5 49.992 

23/12/09 01:14 226.22 224.17 225.84 0.12 643 624 601 5 50.014 

23/12/09 01:19 226.89 224.73 226.4 0.12 642 622 599 5 49.937 

23/12/09 01:24 227.07 224.95 226.66 0.12 642 622 600 5 49.94 

23/12/09 01:29 227.46 225.29 227.02 0.12 643 623 601 5 49.965 

23/12/09 01:34 227.95 225.87 227.5 0.13 642 624 601 5 49.979 

23/12/09 01:39 229.8 227.86 229.41 0.13 640 624 601 5 49.957 

23/12/09 01:44 230.13 228.16 229.75 0.13 642 625 602 5 50.006 

23/12/09 01:49 228.77 226.69 228.34 0.13 642 624 601 5 49.963 

23/12/09 01:54 229.21 227.15 228.71 0.13 642 625 601 5 49.966 

23/12/09 
01:59:

24 
652

230.6 228.6 230.14 0.13 641 625 601 5 49.933 

23/12/09 02:04 231.41 229.34 230.87 0.13 642 626 601 5 49.967 

23/12/09 02:09 230.99 228.84 230.42 0.13 645 627 602 5 50.046 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١١٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

23/12/09 02:14 230.89 228.81 230.41 0.13 643 626 602 5 49.971 

23/12/09 02:19 233.52 231.46 232.99 0.13 643 628 602 5 49.969 

23/12/09 02:24 233.05 231.04 232.52 0.13 643 628 603 5 50.015 

23/12/09 02:29 232.34 230.39 231.91 0.13 643 628 604 5 50.048 

23/12/09 02:34 231.7 229.71 231.23 0.13 643 628 603 5 50.025 

23/12/09 02:39 233.12 231.11 232.52 0.13 637 624 597 5 49.959 

23/12/09 02:44 234.81 232.9 234.17 0.13 632 621 592 5 50.027 

23/12/09 02:49 234.29 232.29 233.71 0.13 633 620 593 5 50.02 

23/12/09 02:54 234.06 232.02 233.43 0.13 633 620 592 5 49.935 

23/12/09 02:59 234.07 231.94 233.39 0.13 635 620 593 5 49.995 

23/12/09 03:04 233.74 231.71 233.23 0.13 633 619 593 5 49.947 

23/12/09 03:09 234.81 232.84 234.27 0.13 570 560 536 4 49.986 

23/12/09 03:14 235.84 233.68 235.16 0.12 432 429 409 3 50.02 

23/12/09 03:19 233.36 231.31 232.84 0.14 626 609 587 5 50.065 

23/12/09 03:24 233.65 231.58 233.01 0.13 601 588 565 4 50.009 

23/12/09 03:29 234.92 232.81 234.24 0.13 415 413 392 3 49.993 

23/12/09 03:34 235.17 233.09 234.45 0.12 407 407 386 3 50.006 

23/12/09 03:39 235.37 233.26 234.67 0.12 408 406 385 3 49.996 

23/12/09 03:44 235.49 233.4 234.82 0.13 407 406 385 3 49.97 

23/12/09 03:49 235.5 233.4 235 0.13 407 405 386 3 50.002 

23/12/09 03:54 235.44 233.37 234.98 0.13 408 405 387 3 50.047 

23/12/09 03:59 235.59 233.5 234.98 0.13 407 406 386 3 49.977 

23/12/09 04:04 236.02 233.86 235.36 0.13 408 406 386 3 49.933 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١١١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

23/12/09 04:09 237.11 234.87 236.33 0.13 409 407 386 3 49.935 

23/12/09 04:14 237.1 234.89 236.3 0.13 409 407 386 3 49.952 

23/12/09 04:19 237.13 234.88 236.39 0.13 410 408 387 3 49.932 

23/12/09 04:24 237.07 234.83 236.38 0.13 411 408 388 3 49.946 

23/12/09 04:29 237.04 234.93 236.46 0.13 410 409 389 3 49.959 

23/12/09 04:34 237.09 234.88 236.35 0.13 411 409 388 3 49.99 

23/12/09 04:39 236.48 234.28 235.75 0.13 411 409 388 3 50.009 

23/12/09 04:44 235.78 233.72 235.09 0.14 533 525 503 4 49.941 

23/12/09 04:49 235.75 233.79 235.13 0.14 607 594 570 4 49.928 

23/12/09 04:54 236.87 234.87 236.25 0.14 597 584 561 4 50.02 

23/12/09 04:59 236.88 234.66 236.11 0.13 440 437 416 3 49.998 

23/12/09 05:04 237.36 235.15 236.6 0.13 411 409 388 3 49.939 

23/12/09 05:09 237.61 235.46 236.8 0.13 412 411 389 3 49.941 

23/12/09 05:14 238.7 236.55 237.87 0.13 413 413 390 3 49.937 

23/12/09 05:19 239.07 236.87 238.27 0.13 413 411 389 3 49.971 

23/12/09 05:24 239.06 236.8 238.07 0.14 412 412 388 3 49.961 

23/12/09 05:29 238.91 236.66 237.96 0.14 412 410 388 3 49.953 

23/12/09 05:34 238.64 236.39 237.84 0.13 412 410 388 3 49.922 

23/12/09 05:39 238.69 236.46 237.81 0.14 413 411 389 3 49.932 

23/12/09 05:44 238.76 236.69 237.97 0.14 412 412 389 3 49.973 

23/12/09 05:49 238.64 236.46 237.75 0.14 408 408 387 3 49.978 

23/12/09 05:54 238.08 235.84 237.2 0.14 406 406 385 3 49.976 

23/12/09 05:59 238.23 235.98 237.45 0.14 406 405 386 3 49.992 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١١٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

23/12/09 06:04 238.41 236.24 237.65 0.14 406 406 386 3 49.983 

23/12/09 06:09 239.03 236.79 238.09 0.14 406 405 384 3 49.917 

23/12/09 06:14 238.96 236.69 237.96 0.14 406 405 384 3 49.893 

23/12/09 06:19 238.85 236.54 237.89 0.14 406 405 384 3 49.913 

23/12/09 06:24 238.21 235.81 237.32 0.14 406 404 384 3 49.979 

23/12/09 06:29 237.43 235.07 236.52 0.14 404 402 383 3 49.953 

23/12/09 06:34 237.41 235.13 236.52 0.14 402 402 381 3 49.983 

23/12/09 06:39 238.15 235.91 237.32 0.14 401 400 381 3 49.961 

23/12/09 06:44 238.02 235.75 237.23 0.14 397 395 377 3 49.997 

23/12/09 06:49 238.04 235.68 237.17 0.14 391 389 373 3 50.008 

23/12/09 06:54 236.17 233.96 235.44 0.15 628 612 586 4 50.004 

23/12/09 06:59 235.7 233.45 234.84 0.15 620 604 576 4 49.974 

23/12/09 07:04 235.4 233.29 234.61 0.15 619 604 577 4 49.994 

23/12/09 07:09 234.93 232.86 234.18 0.15 617 602 576 4 49.981 

23/12/09 07:14 234.77 232.91 234.32 0.15 615 601 578 4 49.929 

23/12/09 07:19 235.91 234.01 235.36 0.15 618 604 579 4 49.972 

23/12/09 07:24 236.06 234.1 236.25 0.15 619 597 587 4 50 

23/12/09 07:29 234.35 232.34 234.66 0.15 618 594 586 5 49.995 

23/12/09 07:34 233.8 231.72 234.05 0.15 618 593 585 4 49.971 

23/12/09 07:39 234.02 232.04 234.3 0.15 617 593 585 4 49.956 

23/12/09 07:44 229.81 229.39 229.33 0.15 603 613 581 4 49.997 

23/12/09 07:49 224.82 225.65 223.74 0.15 591 628 577 4 49.98 

23/12/09 07:54 225.86 226.73 224.8 0.15 589 627 576 4 49.934 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١١٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

23/12/09 07:59 226.84 227.69 225.65 0.15 590 629 576 4 49.973 

23/12/09 08:04 226.6 227.68 225.55 0.15 588 630 576 4 49.94 

23/12/09 08:09 227.63 228.7 226.37 0.15 588 632 575 4 49.977 

23/12/09 08:14 227.39 228.36 226.18 0.15 589 630 575 4 49.978 

23/12/09 08:19 227.08 228.1 225.92 0.15 588 630 576 4 49.982 

23/12/09 08:24 227.58 228.77 226.47 0.15 586 630 575 4 49.939 

23/12/09 08:29 226.89 228.04 225.63 0.15 586 632 574 4 49.94 

23/12/09 08:34 226.07 227.22 224.8 0.15 586 632 574 4 49.947 

23/12/09 08:39 225.89 227.02 224.76 0.14 588 632 577 4 49.982 

23/12/09 08:44 224.14 225.28 223.02 0.15 754 805 736 5 50.016 

23/12/09 08:49 223.79 224.66 222.5 0.15 721 766 699 5 49.965 

23/12/09 08:54 224.17 225.14 222.91 0.14 619 662 604 4 49.948 

23/12/09 08:59 224.17 225.09 222.82 0.14 589 631 574 4 49.953 

23/12/09 09:04 225.1 225.96 223.87 0.14 588 628 573 4 49.932 

23/12/09 09:09 225.77 226.67 224.59 0.14 589 629 574 4 49.992 

23/12/09 09:14 225.84 226.73 224.61 0.14 588 628 573 4 49.968 

23/12/09 09:19 225.49 226.39 224.12 0.14 588 631 573 4 50.004 

23/12/09 09:24 224.16 225.13 222.86 0.14 581 623 568 4 49.972 

23/12/09 09:29 225.22 226.26 224 0.13 373 406 370 3 49.943 

23/12/09 09:34 225.01 226.07 223.74 0.13 373 406 369 3 49.958 

23/12/09 09:39 224.41 225.41 223.19 0.12 373 405 369 3 49.954 

23/12/09 09:44 224.89 225.93 223.66 0.12 373 405 369 3 49.933 

23/12/09 09:49 225.12 226.14 223.89 0.12 373 405 369 3 49.966 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١١٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

١جهد خط  الوقت التاريخ جهد خط ٣جهد خط ٢جهد خط  
 التعادل

تيار 
١خط   

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط   

تيار خط 
 التردد التعادل

23/12/09 09:54 225.11 226.17 223.95 0.12 373 406 369 3 49.996 

23/12/09 09:59 223.93 224.82 222.65 0.12 374 405 369 3 49.989 

23/12/09 10:04 222.26 223.08 220.98 0.12 374 404 369 3 49.998 

23/12/09 10:09 221.52 222.33 220.29 0.12 487 519 476 4 50.002 

23/12/09 10:14 224.39 225.31 223.2 0.13 549 588 538 4 49.953 

23/12/09 10:19 225.04 226.04 223.91 0.13 647 697 638 5 49.946 

23/12/09 10:24 225.28 226.32 224.21 0.12 569 616 563 4 49.95 

23/12/09 10:29 225.44 226.48 224.34 0.12 520 567 518 4 49.959 

23/12/09 10:34 225.45 226.5 224.41 0.12 473 518 474 4 49.967 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١١٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
الظاهريةالقدرة  الفعالة  الطاقة الفعالة معامل القدرة 

21/12/09 19:39 409800 264600 488100 0.84 17000 

21/12/09 19:44 408200 263900 486400 0.84 51000 

21/12/09 19:49 408800 263600 486700 0.84 85000 

21/12/09 19:54 409500 264100 487500 0.84 119000 

21/12/09 19:59 409300 264100 487300 0.84 153000 

21/12/09 20:04 408800 264000 486900 0.84 188000 

21/12/09 20:09 401000 260100 478200 0.84 222000 

21/12/09 20:14 283200 187500 339800 0.83 250000 

21/12/09 20:19 283200 189100 340900 0.83 273000 

21/12/09 20:24 284000 188500 341000 0.83 297000 

21/12/09 20:29 284300 187900 340900 0.83 321000 

21/12/09 20:34 283700 187900 340500 0.83 344000 

21/12/09 20:39 283800 189600 341600 0.83 368000 

21/12/09 20:44 314100 211300 378800 0.83 393000 

21/12/09 20:49 416000 282600 503500 0.82 423000 

21/12/09 20:54 320600 215300 386500 0.83 455000 

21/12/09 20:59 372300 252200 450200 0.82 482000 

21/12/09 21:04 314400 210300 378400 0.83 513000 

21/12/09 21:09 286500 190500 344200 0.83 537000 

21/12/09 21:14 286900 191400 345100 0.83 561000 

21/12/09 21:19 283900 192100 343000 0.82 584000 

21/12/09 21:24 285300 193700 345000 0.82 608000 

21/12/09 21:29 285600 193800 345300 0.82 632000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١١٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 21:34 284700 193900 344600 0.82 656000 

21/12/09 21:39 284400 191400 343100 0.83 679000 

21/12/09 21:44 285400 191900 344000 0.83 703000 

21/12/09 21:49 286400 191800 344900 0.83 727000 

21/12/09 21:54 286600 191100 344700 0.83 751000 

21/12/09 21:59 285700 186400 341300 0.83 775000 

21/12/09 22:04 286300 184500 340700 0.84 798000 

21/12/09 22:09 285400 183000 339100 0.84 822000 

21/12/09 22:14 284000 184600 338900 0.83 846000 

21/12/09 22:19 283500 185200 338800 0.83 870000 

21/12/09 22:24 283300 186400 339300 0.83 893000 

21/12/09 22:29 284000 187000 340200 0.83 917000 

21/12/09 22:34 285500 186900 341400 0.83 941000 

21/12/09 22:39 286100 187400 342200 0.83 964000 

21/12/09 22:44 285900 188500 342600 0.83 988000 

21/12/09 22:49 
 285200 189700 342700 0.83 1012000 

21/12/09 22:54 285300 191800 343900 0.83 1036000 

21/12/09 22:59 285900 191800 344400 0.83 1060000 

21/12/09 23:04 393900 269600 477900 0.82 1087000 

21/12/09 23:09 302500 204300 365100 0.82 1118000 

21/12/09 23:14 286300 192800 345300 0.82 1142000 

21/12/09 23:19 285300 191100 343500 0.83 1165000 

21/12/09 23:24 285600 186900 341400 0.83 1189000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١١٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

21/12/09 23:29 284700 185500 340000 0.83 1213000 

21/12/09 23:34 285000 186300 340600 0.83 1237000 

21/12/09 23:39 285100 187100 341200 0.83 1260000 

21/12/09 23:44 284700 185200 339700 0.83 1284000 

21/12/09 23:49 285400 185500 340500 0.83 1308000 

21/12/09 23:54 279600 182200 333900 0.83 1331000 

21/12/09 23:59 278300 182500 333000 0.83 1355000 

22/12/09 00:04 278200 184200 333800 0.83 1378000 

22/12/09 00:09 278400 187100 335500 0.83 1401000 

22/12/09 00:14 279100 190900 338300 0.82 1424000 

22/12/09 00:19 279500 193700 340200 0.82 1448000 

22/12/09 00:24 280100 194700 341200 0.82 1471000 

22/12/09 00:29 279900 188500 337600 0.82 1494000 

22/12/09 00:34 279700 188100 337200 0.83 1518000 

22/12/09 00:39 279600 186500 336200 0.83 1541000 

22/12/09 00:44 279900 185900 336100 0.83 1564000 

22/12/09 00:49 279700 186400 336300 0.83 1587000 

22/12/09 00:54 280300 186800 337000 0.83 1611000 

22/12/09 00:59 279300 185600 335500 0.83 1634000 

22/12/09 01:04 279500 186300 336000 0.83 1657000 

22/12/09 01:09 280300 189500 338500 0.82 1681000 

22/12/09 01:14 281200 189900 339500 0.82 1704000 

22/12/09 01:19 280800 189700 339000 0.82 1728000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١١٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 01:24 281300 190500 339800 0.82 1751000 

22/12/09 01:29 282300 191800 341400 0.82 1774000 

22/12/09 01:34 281500 192800 341300 0.82 1798000 

22/12/09 01:39 282000 197300 344300 0.81 1821000 

22/12/09 01:44 283000 201000 347200 0.81 1845000 

22/12/09 01:49 283700 200600 347600 0.81 1869000 

22/12/09 01:54 283500 196600 345100 0.82 1892000 

22/12/09 01:59 282700 194900 343500 0.82 1916000 

22/12/09 02:04 290500 201900 354000 0.82 1939000 

22/12/09 02:09 351500 247600 430500 0.81 1966000 

22/12/09 02:14 354000 246500 431500 0.82 1997000 

22/12/09 02:19 282300 198400 345200 0.81 2022000 

22/12/09 02:24 282500 198300 345300 0.81 2046000 

22/12/09 02:29 283900 199900 347400 0.81 2070000 

22/12/09 02:34 283700 198800 346500 0.81 2093000 

22/12/09 02:39 282600 201700 347300 0.81 2117000 

22/12/09 02:44 283100 204300 349300 0.81 2140000 

22/12/09 02:49 285100 206900 352400 0.8 2164000 

22/12/09 02:54 283900 205100 350400 0.81 2188000 

22/12/09 02:59 284400 205300 350900 0.81 2211000 

22/12/09 03:04 284100 205700 350900 0.81 2235000 

22/12/09 03:09 285100 205500 351600 0.81 2259000 

22/12/09 03:14 285300 206200 352200 0.81 2283000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١١٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 03:19 285300 205100 351500 0.81 2306000 

22/12/09 03:24 285000 203600 350400 0.81 2330000 

22/12/09 03:29 285700 203500 350900 0.81 2354000 

22/12/09 03:34 285500 203700 350900 0.81 2378000 

22/12/09 03:39 285000 204700 351000 0.81 2401000 

22/12/09 03:44 284500 206000 351400 0.81 2425000 

22/12/09 03:49 285400 205400 351800 0.81 2449000 

22/12/09 03:54 284700 206500 351900 0.8 2473000 

22/12/09 03:59 284200 209800 353400 0.8 2496000 

22/12/09 04:04 284500 210100 353800 0.8 2520000 

22/12/09 04:09 284600 209900 353800 0.8 2544000 

22/12/09 04:14 284700 211800 355000 0.8 2568000 

22/12/09 04:19 285700 212500 356200 0.8 2591000 

22/12/09 04:24 285300 211900 355500 0.8 2615000 

22/12/09 04:29 285800 212200 356100 0.8 2639000 

22/12/09 04:34 285500 206500 352600 0.81 2663000 

22/12/09 04:39 284700 204100 350400 0.81 2686000 

22/12/09 04:44 284400 203700 350000 0.81 2710000 

22/12/09 04:49 284000 204300 350000 0.81 2734000 

22/12/09 04:54 284500 204900 350800 0.81 2758000 

22/12/09 04:59 284400 206700 351700 0.8 2781000 

22/12/09 05:04 282900 207200 350700 0.8 2805000 

22/12/09 05:09 282700 209700 352200 0.8 2828000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٢٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 05:14 282400 208700 351200 0.8 2852000 

22/12/09 05:19 281800 206900 349700 0.8 2876000 

22/12/09 05:24 281300 205500 348400 0.8 2899000 

22/12/09 05:29 281300 206500 349100 0.8 2922000 

22/12/09 05:34 281100 206000 348600 0.8 2946000 

22/12/09 05:39 282400 204100 348600 0.81 2969000 

22/12/09 05:44 282200 199700 345900 0.81 2993000 

22/12/09 05:49 281600 198100 344400 0.81 3016000 

22/12/09 05:54 281600 197600 344200 0.81 3040000 

22/12/09 05:59 281400 200000 345400 0.81 3063000 

22/12/09 06:04 281200 201600 346100 0.81 3087000 

22/12/09 06:09 281500 202300 346800 0.81 3110000 

22/12/09 06:14 281700 203700 347800 0.81 3134000 

22/12/09 06:19 281000 203400 347000 0.81 3157000 

22/12/09 06:24 281300 202900 346900 0.81 3181000 

22/12/09 06:29 279700 199800 343900 0.81 3204000 

22/12/09 06:34 393300 285600 488200 0.81 3232000 

22/12/09 06:39 411000 289200 502800 0.81 3265000 

22/12/09 06:44 439900 316200 542400 0.81 3301000 

22/12/09 06:49 497500 355700 611900 0.81 3341000 

22/12/09 06:54 421400 296300 515400 0.81 3378000 

22/12/09 06:59 516900 359400 630000 0.82 3417000 

22/12/09 07:04 392200 266600 474400 0.82 3455000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٢١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 07:09 390100 268700 473800 0.82 3488000 

22/12/09 07:14 390100 273000 476300 0.81 3520000 

22/12/09 07:19 390800 269200 474700 0.82 3553000 

22/12/09 07:24 392500 263600 473000 0.83 3586000 

22/12/09 07:29 398300 267100 479700 0.83 3619000 

22/12/09 07:34 398700 268800 481100 0.82 3652000 

22/12/09 07:39 397400 268300 479600 0.82 3685000 

22/12/09 07:44 396700 268000 478900 0.82 3718000 

22/12/09 07:49 390200 266100 472500 0.82 3751000 

22/12/09 07:54 389400 265400 471400 0.82 3783000 

22/12/09 07:59 390700 265300 472400 0.82 3816000 

22/12/09 08:04 378600 256200 457300 0.82 3848000 

22/12/09 08:09 360200 256700 444100 0.81 3878000 

22/12/09 08:14 390600 268600 474200 0.82 3910000 

22/12/09 08:19 392600 268000 475500 0.82 3943000 

22/12/09 08:24 411600 283300 500200 0.82 3975000 

22/12/09 08:29 524400 364100 638700 0.82 4016000 

22/12/09 08:34 407000 281500 495000 0.82 4054000 

22/12/09 08:39 531900 371400 649200 0.82 4093000 

22/12/09 08:44 400100 275800 486100 0.82 4132000 

22/12/09 08:49 394600 271600 479200 0.82 4165000 

22/12/09 08:54 394300 274900 480900 0.82 4198000 

22/12/09 08:59 394400 273400 480100 0.82 4231000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٢٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 09:04 394300 273100 479800 0.82 4264000 

22/12/09 09:09 395900 271000 479900 0.82 4296000 

22/12/09 09:14 394800 270300 478600 0.82 4329000 

22/12/09 09:19 393500 271100 478000 0.82 4362000 

22/12/09 09:24 394500 273200 480000 0.82 4395000 

22/12/09 09:29 394800 272400 479900 0.82 4428000 

22/12/09 09:34 395500 271700 480000 0.82 4461000 

22/12/09 09:39 396300 271300 480500 0.82 4494000 

22/12/09 09:44 393900 268400 476800 0.82 4527000 

22/12/09 09:49 369100 259600 451500 0.81 4559000 

22/12/09 09:54 325500 243200 406600 0.8 4587000 

22/12/09 09:59 332300 245700 413400 0.8 4615000 

22/12/09 10:04 332800 242500 411900 0.8 4643000 

22/12/09 10:09 332600 236800 408400 0.81 4670000 

22/12/09 10:14 332200 238700 409200 0.81 4698000 

22/12/09 10:19 331600 239700 409300 0.81 4726000 

22/12/09 10:24 331600 239200 409000 0.81 4753000 

22/12/09 10:29 330800 241500 409700 0.8 4781000 

22/12/09 10:34 331600 240600 409800 0.8 4809000 

22/12/09 10:39 331100 242300 410400 0.8 4836000 

22/12/09 10:44 332000 242200 411100 0.8 4864000 

22/12/09 10:49 332000 241900 410900 0.8 4892000 

22/12/09 10:54 332000 243400 411800 0.8 4919000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٢٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 10:59 331800 243600 411800 0.8 4947000 

22/12/09 11:04 332100 242800 411500 0.8 4975000 

22/12/09 11:09 330700 237900 407500 0.81 5002000 

22/12/09 11:14 330700 238400 407900 0.81 5030000 

22/12/09 11:19 332300 243100 411900 0.8 5057000 

22/12/09 11:24 331800 241200 410400 0.8 5085000 

22/12/09 11:29 332500 241100 410900 0.8 5113000 

22/12/09 11:34 332000 240400 410100 0.8 5140000 

22/12/09 11:39 332000 238600 409000 0.81 5168000 

22/12/09 11:44 332200 241600 411000 0.8 5196000 

22/12/09 11:49 332100 240800 410400 0.8 5223000 

22/12/09 11:54 332400 240100 410200 0.81 5251000 

22/12/09 11:59 331500 237700 408000 0.81 5279000 

22/12/09 12:04 330900 233400 405000 0.81 5306000 

22/12/09 12:09 330600 231800 403900 0.81 5334000 

22/12/09 12:14 331200 230000 403400 0.82 5362000 

22/12/09 12:19 331900 232200 405200 0.81 5389000 

22/12/09 12:24 330600 240100 408700 0.8 5417000 

22/12/09 12:29 331400 240800 409800 0.8 5444000 

22/12/09 12:34 330400 239000 407900 0.81 5472000 

22/12/09 12:39 330800 244800 411700 0.8 5500000 

22/12/09 12:44 331100 245500 412300 0.8 5527000 

22/12/09 12:49 331600 244000 411800 0.8 5555000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٢٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 12:54 331400 246000 412900 0.8 5582000 

22/12/09 12:59 331700 245100 412600 0.8 5610000 

22/12/09 13:04 330600 236800 406800 0.81 5638000 

22/12/09 13:09 331000 240600 409300 0.8 5665000 

22/12/09 13:14 330700 241000 409300 0.8 5693000 

22/12/09 13:19 330600 241500 409600 0.8 5720000 

22/12/09 13:24 330500 243300 410600 0.8 5748000 

22/12/09 13:29 330000 243900 410600 0.8 5775000 

22/12/09 13:34 331400 244600 412000 0.8 5803000 

22/12/09 13:39 331500 242600 411000 0.8 5831000 

22/12/09 13:44 331900 239800 409600 0.8 5858000 

22/12/09 13:49 335600 241700 413700 0.81 5886000 

22/12/09 13:54 336600 242900 415200 0.81 5914000 

22/12/09 13:59 335400 241000 413200 0.81 5942000 

22/12/09 14:04 334700 239800 411900 0.81 5970000 

22/12/09 14:09 334600 238000 410800 0.81 5998000 

22/12/09 14:14 335600 238600 412000 0.81 6026000 

22/12/09 14:19 335400 236100 410400 0.81 6054000 

22/12/09 14:24 335600 239400 412400 0.81 6082000 

22/12/09 14:29 335600 238600 411900 0.81 6110000 

22/12/09 14:34 335800 241000 413500 0.81 6138000 

22/12/09 14:39 335100 242300 413700 0.8 6166000 

22/12/09 14:44 335100 243300 414300 0.8 6194000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٢٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 14:49 333700 242100 412500 0.8 6221000 

22/12/09 14:54 333800 241800 412300 0.8 6249000 

22/12/09 14:59 334200 242800 413300 0.8 6277000 

22/12/09 15:04 333400 244700 413800 0.8 6305000 

22/12/09 15:09 334600 246900 416000 0.8 6333000 

22/12/09 15:14 247700 191100 313000 0.78 6358000 

22/12/09 15:19 206700 165500 264900 0.77 6376000 

22/12/09 15:24 207500 165700 265700 0.77 6393000 

22/12/09 15:29 207300 165200 265200 0.77 6410000 

22/12/09 15:34 206900 165500 265100 0.77 6428000 

22/12/09 15:39 206300 165300 264500 0.77 6445000 

22/12/09 15:44 206900 166900 266000 0.77 6462000 

22/12/09 15:49 207700 166700 266500 0.77 6479000 

22/12/09 15:54 315400 247000 401300 0.78 6501000 

22/12/09 15:59 214900 172400 276000 0.78 6523000 

22/12/09 16:04 251600 199000 321300 0.78 6542000 

22/12/09 16:09 369400 286700 469300 0.79 6570000 

22/12/09 16:14 334300 247800 416300 0.8 6598000 

22/12/09 16:19 336000 248500 418100 0.8 6626000 

22/12/09 16:24 335800 248100 417700 0.8 6654000 

22/12/09 16:29 339300 248600 420900 0.8 6682000 

22/12/09 16:34 339300 253000 423500 0.8 6710000 

22/12/09 16:39 339400 252900 423500 0.8 6739000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٢٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 16:44 340900 250500 423200 0.8 6767000 

22/12/09 16:49 342400 246500 422100 0.81 6795000 

22/12/09 16:54 349100 248400 428700 0.81 6824000 

22/12/09 16:59 388000 273900 475500 0.81 6855000 

22/12/09 17:04 442600 310200 540800 0.81 6891000 

22/12/09 17:09 375900 264600 460200 0.81 6923000 

22/12/09 17:14 482800 331300 585800 0.82 6959000 

22/12/09 17:19 349300 231400 419200 0.83 6994000 

22/12/09 17:24 345900 224400 412500 0.83 7023000 

22/12/09 17:29 346300 221000 411100 0.84 7052000 

22/12/09 17:34 346100 218100 409300 0.84 7081000 

22/12/09 17:39 346000 216500 408400 0.84 7110000 

22/12/09 17:44 347100 225000 413900 0.83 7138000 

22/12/09 17:49 344900 224800 411900 0.83 7167000 

22/12/09 17:54 345000 224400 411900 0.83 7196000 

22/12/09 17:59 345600 224600 412500 0.83 7225000 

22/12/09 18:04 344700 223700 411100 0.83 7254000 

22/12/09 18:09 339300 221800 405600 0.83 7282000 

22/12/09 18:14 341700 222600 408100 0.83 7310000 

22/12/09 18:19 341500 223200 408200 0.83 7339000 

22/12/09 18:24 341600 223700 408600 0.83 7367000 

22/12/09 18:29 341900 223700 408800 0.83 7396000 

22/12/09 18:34 437400 288700 524800 0.83 7427000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٢٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 18:39 399500 263400 478800 0.83 7466000 

22/12/09 18:44 240800 165200 292300 0.82 7489000 

22/12/09 18:49 322800 221200 391800 0.82 7512000 

22/12/09 18:54 320800 218200 388200 0.82 7541000 

22/12/09 18:59 219100 149700 265500 0.82 7563000 

22/12/09 19:04 218900 149800 265400 0.82 7581000 

22/12/09 19:09 218900 149200 265000 0.82 7599000 

22/12/09 19:14 218800 149900 265400 0.82 7617000 

22/12/09 19:19 219100 150200 265800 0.82 7636000 

22/12/09 19:24 219200 150400 266000 0.82 7654000 

22/12/09 19:29 219200 150900 266300 0.82 7672000 

22/12/09 19:34 219600 151000 266600 0.82 7691000 

22/12/09 19:39 219400 151100 266600 0.82 7709000 

22/12/09 19:44 219400 151400 266700 0.82 7727000 

22/12/09 19:49 219700 152100 267300 0.82 7745000 

22/12/09 19:54 220200 152900 268200 0.82 7764000 

22/12/09 19:59 220300 153200 268500 0.82 7782000 

22/12/09 20:04 220200 152800 268100 0.82 7800000 

22/12/09 20:09 281600 196300 343900 0.82 7820000 

22/12/09 20:14 295800 206400 361100 0.82 7845000 

22/12/09 20:19 231200 160400 281500 0.82 7868000 

22/12/09 20:24 220700 153800 269100 0.82 7886000 

22/12/09 20:29 220800 154900 269800 0.81 7905000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٢٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 20:34 221300 155700 270800 0.81 7923000 

22/12/09 20:39 221400 155800 270900 0.81 7941000 

22/12/09 20:44 221200 155900 270800 0.81 7960000 

22/12/09 20:49 221100 153900 269600 0.82 7978000 

22/12/09 20:54 220900 151800 268100 0.82 7997000 

22/12/09 20:59 220300 152100 267900 0.82 8015000 

22/12/09 21:04 220900 153200 269000 0.82 8034000 

22/12/09 21:09 227200 169300 285400 0.8 8052000 

22/12/09 21:14 338600 228200 408500 0.82 8076000 

22/12/09 21:19 339200 229200 409600 0.82 8104000 

22/12/09 21:24 341600 231100 412600 0.82 8132000 

22/12/09 21:29 342900 230800 413500 0.83 8161000 

22/12/09 21:34 315000 214200 381200 0.82 8189000 

22/12/09 21:39 213200 153600 262900 0.81 8210000 

22/12/09 21:44 213900 154000 263700 0.81 8228000 

22/12/09 21:49 213700 154100 263600 0.81 8246000 

22/12/09 21:54 214100 155300 264600 0.8 8264000 

22/12/09 21:59 214000 155900 264900 0.8 8282000 

22/12/09 22:04 214500 156200 265500 0.8 8299000 

22/12/09 22:09 214200 156800 265600 0.8 8317000 

22/12/09 22:14 242900 185600 307800 0.79 8335000 

22/12/09 22:19 343400 238100 418100 0.82 8361000 

22/12/09 22:24 394300 275500 481700 0.82 8393000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٢٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

22/12/09 22:29 344000 238700 419000 0.82 8422000 

22/12/09 22:34 344800 231700 415700 0.83 8451000 

22/12/09 22:39 344000 228700 413400 0.83 8480000 

22/12/09 22:44 343100 229300 413000 0.83 8508000 

22/12/09 22:49 233200 165700 286200 0.81 8533000 

22/12/09 22:54 214600 156000 265500 0.8 8551000 

22/12/09 22:59 214400 157100 266000 0.8 8569000 

22/12/09 23:04 302800 223000 378400 0.8 8589000 

22/12/09 23:09 344400 235100 417200 0.82 8617000 

22/12/09 23:14 343500 229300 413200 0.83 8646000 

22/12/09 23:19 343300 228400 412600 0.83 8675000 

22/12/09 23:24 344000 230100 414100 0.83 8703000 

22/12/09 23:29 343800 231100 414500 0.83 8732000 

22/12/09 23:34 343800 232400 415200 0.82 8761000 

22/12/09 23:39 343700 234100 416100 0.82 8789000 

22/12/09 23:44 344400 235100 417200 0.82 8818000 

22/12/09 23:49 344400 235600 417600 0.82 8847000 

22/12/09 23:54 345500 237400 419400 0.82 8875000 

22/12/09 23:59 345900 239800 421200 0.82 8904000 

23/12/09 00:04 345100 237000 419000 0.82 8933000 

23/12/09 00:09 466300 320000 566300 0.82 8966000 

23/12/09 00:14 347800 237000 421100 0.82 9001000 

23/12/09 00:19 346700 235900 419600 0.82 9030000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٣٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

23/12/09 00:24 346200 232100 417000 0.83 9059000 

23/12/09 00:29 346400 233200 417800 0.82 9087000 

23/12/09 00:34 345500 234600 417900 0.82 9116000 

23/12/09 00:39 346600 234700 418800 0.82 9145000 

23/12/09 00:44 346300 231600 416800 0.83 9174000 

23/12/09 00:49 346000 231400 416400 0.83 9203000 

23/12/09 00:54 346300 233300 417700 0.82 9232000 

23/12/09 00:59 346600 235800 419400 0.82 9261000 

23/12/09 01:04 347000 237000 420400 0.82 9289000 

23/12/09 01:09 347800 237000 421100 0.82 9318000 

23/12/09 01:14 348200 235500 420600 0.82 9347000 

23/12/09 01:19 347200 237200 420700 0.82 9376000 

23/12/09 01:24 347500 237800 421200 0.82 9405000 

23/12/09 01:29 348200 238700 422400 0.82 9434000 

23/12/09 01:34 348600 240100 423500 0.82 9463000 

23/12/09 01:39 349100 245400 426900 0.81 9492000 

23/12/09 01:44 350100 246200 428200 0.81 9522000 

23/12/09 01:49 349000 242400 425100 0.82 9551000 

23/12/09 01:54 349300 243700 426100 0.82 9580000 

23/12/09 01:59 349300 247800 428400 0.81 9609000 

23/12/09 02:04 350200 250000 430500 0.81 9638000 

23/12/09 02:09 351600 248400 430700 0.81 9667000 

23/12/09 02:14 350300 248600 429700 0.81 9697000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٣١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

23/12/09 02:19 351200 256600 435100 0.8 9726000 

23/12/09 02:24 351800 254900 434600 0.8 9755000 

23/12/09 02:29 352300 252700 433800 0.81 9784000 

23/12/09 02:34 351800 250900 432300 0.81 9814000 

23/12/09 02:39 347700 254400 431000 0.8 9843000 

23/12/09 02:44 345200 257900 431100 0.8 9872000 

23/12/09 02:49 345600 256500 430600 0.8 9901000 

23/12/09 02:54 344400 256300 429500 0.8 9929000 

23/12/09 02:59 345500 255900 430200 0.8 9958000 

23/12/09 03:04 344700 255500 429300 0.8 9987000 

23/12/09 03:09 305500 230400 382800 0.79 10015000 

23/12/09 03:14 232400 183700 296400 0.78 10036000 

23/12/09 03:19 328000 251700 414000 0.79 10060000 

23/12/09 03:24 315300 244900 399800 0.79 10085000 

23/12/09 03:29 223700 174800 284000 0.78 10109000 

23/12/09 03:34 220900 172700 280500 0.78 10127000 

23/12/09 03:39 220800 173200 280700 0.78 10146000 

23/12/09 03:44 220400 173600 280700 0.78 10164000 

23/12/09 03:49 220600 173500 280800 0.78 10183000 

23/12/09 03:54 221200 173200 281100 0.78 10201000 

23/12/09 03:59 220400 173800 280800 0.78 10219000 

23/12/09 04:04 220000 175000 281300 0.78 10238000 

23/12/09 04:09 220400 177600 283200 0.77 10256000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٣٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

23/12/09 04:14 220500 177400 283200 0.77 10275000 

23/12/09 04:19 221100 177900 283900 0.77 10293000 

23/12/09 04:24 221800 177900 284500 0.77 10311000 

23/12/09 04:29 222100 177900 284700 0.77 10330000 

23/12/09 04:34 222400 177700 284800 0.78 10348000 

23/12/09 04:39 222400 176300 283900 0.78 10367000 

23/12/09 04:44 277600 222400 356300 0.78 10387000 

23/12/09 04:49 316900 251700 405200 0.78 10414000 

23/12/09 04:54 313000 251100 401500 0.77 10440000 

23/12/09 04:59 237200 189000 303400 0.78 10462000 

23/12/09 05:04 221600 178600 284700 0.77 10481000 

23/12/09 05:09 221800 180200 286000 0.77 10499000 

23/12/09 05:14 222700 182600 288100 0.77 10518000 

23/12/09 05:19 222400 182900 288100 0.77 10536000 

23/12/09 05:24 221900 182700 287600 0.77 10555000 

23/12/09 05:29 221700 182300 287200 0.77 10573000 

23/12/09 05:34 221600 182100 286900 0.77 10592000 

23/12/09 05:39 221700 182900 287600 0.77 10610000 

23/12/09 05:44 222300 182300 287600 0.77 10629000 

23/12/09 05:49 221100 179700 285000 0.77 10647000 

23/12/09 05:54 220500 177400 283200 0.77 10666000 

23/12/09 05:59 220600 177700 283400 0.77 10684000 

23/12/09 06:04 220500 178300 283700 0.77 10702000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٣٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

23/12/09 06:09 219400 179700 283800 0.77 10721000 

23/12/09 06:14 219100 179700 283400 0.77 10739000 

23/12/09 06:19 219300 179300 283300 0.77 10757000 

23/12/09 06:24 219700 177300 282500 0.77 10776000 

23/12/09 06:29 218700 175300 280400 0.77 10794000 

23/12/09 06:34 217800 174800 279400 0.77 10812000 

23/12/09 06:39 216700 176600 279700 0.77 10830000 

23/12/09 06:44 214000 174400 276200 0.77 10848000 

23/12/09 06:49 210300 173100 272500 0.77 10866000 

23/12/09 06:54 328700 264100 423800 0.78 10888000 

23/12/09 06:59 334800 256000 421600 0.79 10916000 

23/12/09 07:04 334700 255000 421000 0.79 10944000 

23/12/09 07:09 333800 253500 419300 0.79 10972000 

23/12/09 07:14 333000 253900 418900 0.79 10999000 

23/12/09 07:19 334500 257500 422300 0.79 11027000 

23/12/09 07:24 335100 258600 423500 0.79 11055000 

23/12/09 07:29 334500 253000 419600 0.79 11083000 

23/12/09 07:34 333900 251300 418000 0.79 11111000 

23/12/09 07:39 333700 252200 418400 0.79 11139000 

23/12/09 07:44 333600 240800 411700 0.81 11167000 

23/12/09 07:49 332400 227900 403300 0.82 11194000 

23/12/09 07:54 331900 230500 404400 0.82 11222000 

23/12/09 07:59 333100 232900 406700 0.81 11250000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٣٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

 الغير القدرة القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

23/12/09 08:04 332500 232600 406100 0.81 11277000 

23/12/09 08:09 333200 235000 408000 0.81 11305000 

23/12/09 08:14 333000 234200 407400 0.81 11333000 

23/12/09 08:19 333100 233500 407100 0.81 11361000 

23/12/09 08:24 332200 235000 407200 0.81 11388000 

23/12/09 08:29 332200 233100 406100 0.81 11416000 

23/12/09 08:34 332100 231100 404900 0.82 11444000 

23/12/09 08:39 332800 231000 405500 0.82 11471000 

23/12/09 08:44 416100 287700 506600 0.82 11501000 

23/12/09 08:49 396800 270900 480800 0.82 11538000 

23/12/09 08:54 346400 238600 421100 0.82 11568000 

23/12/09 08:59 331500 226200 401600 0.82 11596000 

23/12/09 09:04 330700 228200 402100 0.82 11623000 

23/12/09 09:09 331900 229700 404000 0.82 11651000 

23/12/09 09:14 331200 229800 403400 0.82 11679000 

23/12/09 09:19 331800 228800 403300 0.82 11706000 

23/12/09 09:24 326000 221500 394500 0.82 11734000 

23/12/09 09:29 210100 150300 258500 0.81 11756000 

23/12/09 09:34 210000 149800 258200 0.81 11774000 

23/12/09 09:39 209700 148700 257300 0.81 11791000 

23/12/09 09:44 209400 149500 257500 0.81 11808000 

23/12/09 09:49
s 209600 149700 257800 0.81 11826000 

23/12/09 09:54 210000 149900 258200 0.81 11843000 



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٣٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

الفعالةالقدرة  الوقت التاريخ  الغير القدرة 
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهرية الفعالة

23/12/09 09:59 209600 147700 256600 0.81 11861000 

23/12/09 10:04 209000 144900 254500 0.82 11878000 

23/12/09 10:09 259000 181800 317000 0.81 11897000 

23/12/09 10:14 298900 212300 367100 0.81 11922000 

23/12/09 10:19 360800 246100 437500 0.82 11947000 

23/12/09 10:24 317200 214500 383400 0.82 11978000 

23/12/09 10:29 295600 197600 355900 0.83 12003000 

23/12/09 10:34 274400 182300 329700 0.83 12015000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٣٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٣٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي للقدرة الغير فعالة

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٣٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للطاقة الغير فعالة

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٣٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٤٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٤١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  تخطيطي للترددرسم 

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٤٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للقدرة الظاهرية

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٤٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

Ac
tiv

e 
Po

we
r M

in
Ac

tiv
e 

Po
we

r M
ax

Ac
tiv

e 
Po

we
r A

v
g

L1 ( kW)

25
0

20
0

15
0

10
0 50 0

 

Ac
tiv

e 
Po

we
r M

in
Ac

tiv
e 

Po
we

r M
ax

Ac
tiv

e 
Po

we
r A

v
g

L2 ( kW)

25
0

21
0

17
0

13
0 90 50

 

Ac
tiv

e 
Po

we
r M

in
Ac

tiv
e 

Po
we

r M
ax

Ac
tiv

e 
Po

we
r A

v
g

L3 ( kW)

25
0

20
0

15
0

10
0 50 0

 

Ac
tiv

e 
Po

we
r M

in
Ac

tiv
e 

Po
we

r M
ax

Ac
tiv

e 
Po

we
r A

v
g

23
/1

2 
6h

23
/1

2 
0h

22
/1

2 
18

h
22

/1
2 

12
h

22
/1

2 
6h

22
/1

2 
0h

Total ( MW)

0.
8

0.
64

0.
48

0.
32

0.
16 0

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم تخطيطي للقدرة الفعالة

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٤٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للطاقة الفعالة

  )الدخول الرئيسي مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٤٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  رابعا الاحمال المنفردة المرحلة الثانية

 طلمبات الضغط العالي -١

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
التعادل

تيار 
١خط

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط  

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 18:19 168.27 168.28 169.84 0.31 352 354 359 1 49.938 

21/12/09 18:20 218.75 218.52 220.73 0.15 210 217 224 1 49.977 

21/12/09 18:21 218.73 218.47 220.68 0.15 210 217 223 1 49.978 

21/12/09 18:22 218.75 218.51 220.7 0.15 210 217 223 1 49.98 

21/12/09 18:23 218.69 218.4 220.58 0.15 211 217 223 1 49.992 

21/12/09 18:24 218.49 218.18 220.31 0.15 211 217 224 1 50.024 

21/12/09 18:25 218.5 218.18 220.32 0.15 211 217 224 1 50.024 

21/12/09 18:26 218.54 218.23 220.36 0.15 211 217 224 1 50.028 

21/12/09 18:27 218.59 218.27 220.4 0.15 211 218 224 1 50.037 

21/12/09 18:28 187.8 187.57 189.47 0.14 181 186 192 1 50.081 

  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
ةالطاقة الفعال معامل القدرة القدرة الظاهريةالفعالة  

21/12/09 18:19 70400 94200 125600 0.6 0 

21/12/09 18:20 120900 75900 142800 0.84 2000 

21/12/09 18:21 120700 75800 142600 0.84 4000 

21/12/09 18:22 120700 75800 142600 0.84 6000 

21/12/09 18:23 120900 75800 142700 0.84 8000 

21/12/09 18:24 121100 75700 142800 0.84 10000 

21/12/09 18:25 121100 75700 142800 0.84 12000 

21/12/09 18:26 121000 75700 142800 0.84 14000 

21/12/09 18:27 121200 75700 143000 0.84 16000 

21/12/09 18:28 88800 55300 104700 0.82 18000 

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٤٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )طلمبات الضغط العالي مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٤٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )طلمبات الضغط العالي مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٤٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )طلمبات الضغط العالي مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٤٩ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 طلمبات العكرة -٢

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
التعادل

تيار 
١خط

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط  

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 18:10 217.95 218 219.26 0.38 104 110 109 1 49.921 

21/12/09 18:11 217.96 218.09 219.21 0.43 104 110 109 1 49.927 

21/12/09 18:12 218.07 218.13 219.32 0.43 104 111 109 1 49.964 

21/12/09 18:13 167 167.12 166.55 0.96 73 78 77 1 49.925 

21/12/09 18:14 0.13 0.09 0.04 0.1 1 2 1 1 49.904 

  

  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهريةالفعالة

21/12/09 18:10 63600 30600 70600 0.9 7000 

21/12/09 18:11 63600 30600 70600 0.9 8000 

21/12/09 18:12 63800 30700 70800 0.9 9000 

21/12/09 18:13 31600 15200 35100 0.9 10000 

21/12/09 18:14 0 0 0 0 10000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٥٠ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
in

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
ax

N
or

m
al

 P
er

io
d 

Av
g

L1 (V)

21
6.

8
21

6.
68

21
6.

56
21

6.
44

21
6.

32
21

6.
2

 
N

or
m

al
 P

er
io

d 
M

in
N

or
m

al
 P

er
io

d 
M

ax
N

or
m

al
 P

er
io

d 
Av

g

L2 (V)

21
7.

6
21

7.
36

21
7.

12
21

6.
88

21
6.

64
21

6.
4

 

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
in

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
ax

N
or

m
al

 P
er

io
d 

Av
g

L3 (V)

21
8.

5
21

8.
1

21
7.

7
21

7.
3

21
6.

9
21

6.
5

 

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
in

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
ax

N
or

m
al

 P
er

io
d 

Av
g

N (V)

1.
2 1

0.
8

0.
6

0.
4

0.
2

 

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
in

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
ax

N
or

m
al

 P
er

io
d 

Av
g

L1 (A)

10
5

10
4.

8
10

4.
6

10
4.

4
10

4.
2

10
4

 

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
in

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
ax

N
or

m
al

 P
er

io
d 

Av
g

L2 (A)

11
1

11
0.

8
11

0.
6

11
0.

4
11

0.
2

11
0

 

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
in

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
ax

N
or

m
al

 P
er

io
d 

Av
g

L3 (A)

11
0

10
9.

8
10

9.
6

10
9.

4
10

9.
2

10
9

 

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
in

N
or

m
al

 P
er

io
d 

M
ax

N
or

m
al

 P
er

io
d 

Av
g

18
:0

5:
00

N (A)

3
2.

4
1.

8
1.

2
0.

6 0

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )طلمبات العكرة مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٥١ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )طلمبات العكرة مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٥٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )طلمبات العكرة مرحلة ثانية(

  
  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٥٣ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

 طلمبات الغسيل -٣

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
التعادل

تيار 
١خط

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط  

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 18:49 218.87 218.68 219.94 0.14 230 234 246 1 49.945 

21/12/09 18:50 219.29 219.06 220.93 0.14 243 250 264 1 49.954 

21/12/09 18:51 219.38 219.14 220.99 0.14 243 249 264 1 49.951 

21/12/09 18:52 219.41 219.15 220.98 0.14 243 249 263 1 49.951 

21/12/09 18:53 217.38 217.09 218.12 0.14 234 240 254 1 49.949 

21/12/09 18:54 0.54 0.51 0.48 0.11 2 2 1 1 49.913 

  

  
  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهريةالفعالة

21/12/09 18:49 91800 70600 118300 0.61 1000 

21/12/09 18:50 136600 94800 166300 0.82 3000 

21/12/09 18:51 136300 94700 166000 0.82 5000 

21/12/09 18:52 136200 94600 165900 0.82 7000 

21/12/09 18:53 126700 88000 154400 0.82 9000 

21/12/09 18:54 0 0 0 0 10000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٥٤ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )طلمبات الغسيل مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٥٥ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )طلمبات الغسيل مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٥٦ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )طلمبات الغسيل مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال

 
 ١٥٧ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم تخطيطي لارتفاع وانخفاض الجهد المفاجئ

  )طلمبات الغسيل مرحلة ثانية(



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٥٨ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  ضاغط الهواء -٤
  

جهد خط  ٣جهد خط ٢جهد خط   ١جهد خط  الوقت التاريخ
التعادل

تيار 
١خط

تيار 
٢خط   

تيار 
٣خط  

تيار خط 
 التردد التعادل

21/12/09 18:37 201.37 201.25 202.65 0.14 83 84 88 1 49.885 

21/12/09 18:38 218.23 217.98 219.93 0.14 71 74 77 1 49.916 

21/12/09 18:39 218.2 217.97 219.92 0.14 71 73 77 1 49.939 

21/12/09 18:40 218.3 218.1 220 0.14 71 73 76 1 49.949 

21/12/09 18:41 218.3 218.1 219.95 0.13 71 73 76 1 50.005 

21/12/09 18:42 207.93 206.63 208.89 0.13 61 63 66 1 49.939 

  
  

القدرة الغير  القدرة الفعالة الوقت التاريخ
 الطاقة الفعالة معامل القدرة القدرة الظاهريةالفعالة

21/12/09 18:37 30200 25200 40400 0.67 0 

21/12/09 18:38 39500 28200 48500 0.81 1000 

21/12/09 18:39 39400 28100 48400 0.81 1000 

21/12/09 18:40 39200 28000 48200 0.81 2000 

21/12/09 18:41 39100 27900 48100 0.81 3000 

21/12/09 18:42 29200 20900 36100 0.7 3000 
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  رسم تخطيطي للجهد والتيار

  )ضاغط الهواء مرحلة ثانية(
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  رسم تخطيطي لمعامل القدرة

  )ضاغط الهواء مرحلة ثانية(
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  رسم تخطيطي للتوافقيات

  )ضاغط الهواء مرحلة ثانية(

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٦٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم تخطيطي لارتفاع وانخفاض الجهد المفاجئ

  )ضاغط الهواء مرحلة ثانية(
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  روابط عرض القياسات الكاملة
  

  نتائج قياسات الدخول الرئيسي للمرحلة الاولي
  

  نتائج قياسات الدخول الرئيسي للمرحلة الثانية
  

  نتائج قياسات طلمبات العكرة للمرحلة الاولي
  

  نتائج قياسات طلمبات الغسيل للمرحلة الاولي
  

  نتائج قياسات طلمبات الضغط العالي للمرحلة الاولي
  

  نتائج قياسات طلمبات الروبة للمرحلة الاولي
  

  نتائج قياسات طلمبات الضغط العالي للمرحلة الثانية
  

  انيةنتائج قياسات طلمبات العكرة للمرحلة الث
  

  نتائج قياسات طلمبات الغسيل للمرحلة الثانية
  

  نتائج قياسات ضاغط الهواء للمرحلة الثانية
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  الملحق الثالث

  

  
    أجهزة القياس المستخدمة

  

  

  

  :ىيحتوي عل

 نبذة عن الجهاز المستخدم في القياس •
 طريقة استخدام الجهاز •
 مميزات الجهاز  •
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Features of Fluke 434/435  
 
Introduction  

The Analyzer offers an extensive and powerful set of measurements to check power  
distribution systems. Some give a general impression of power system performance.  
Others are used to investigate specific details. This chapter gives an 
overview on how to perform measurements in a logical order.  

 

General Measurements  
To check if voltage leads and current clamps are connected correctly, use Scope  
Waveform and Scope Phasor. The clamps are marked with an arrow to facilitate proper 
signal polarity  
To get a general impression of the quality of a power system use MONITOR. The  
MONITOR key displays a screen with Bar Graphs that show quality aspects of the phase  
voltages. A Bar Graph changes from green to red if the related aspect does not meet the  
limits. Up to 7 different sets of limits can be chosen for Fluke 435: a number of them are  
user programmable. One of these sets is the limits according to the EN50160 norm. For  
each quality aspect submenus with detailed information are attainable via the function  
keys F1 ... F5.  
Numerical data is shown by Volts/Amps/Hertz. For this press the MENU key. Then  
select Volts/Amps/Hertz and press F5 - OK to display a Meter screen with the present  
values of voltages (rms and peak), currents (rms and peak), frequency and Crest Factors  
per phase. Press F5 - TREND so display the course over time of these values.  
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Measuring modes to investigate details  
Phase voltages. Should be close to the nominal value. Voltage waveforms must be a 
sine wave that is smooth and free from distortion. Use Scope Waveform to check the  
waveform shape. Use Dips & Swells to record sudden voltage changes. Use Transients 
mode to capture voltage anomalies.  
 
Phase currents. Use Volts/Amps/Hertz and Dips & Swells to check current/voltage  
relations. Use Inrush Current to record sudden current increases like motor inrush.  
 
Crest Factor. A CF of 1.8 or higher means high waveform distortion. Use Scope  
Waveform to see waveform distortion. Use Harmonics mode to identify harmonics and 
THD (Total Harmonic Distortion).  
 
Harmonics. Use Harmonics mode to check for voltage and current harmonics and THD 
per phase. Use Trend to record harmonics over time.  
 
Flicker. Use Flicker to check short and long term voltage flicker and related data per 
phase. Use Trend to record these values over time.  
 
Dips & Swells. Use Dips & Swells to record sudden voltage changes as short as half a 
cycle.  
 
Frequency. Should be close to nominal value. Frequency is normally very stable. Select 
Volts/Amps/Hertz to display frequency. The course of frequency over time is recorded in 
the Trend screen.  
 
Unbalance. Each phase voltage should not differ more than 1 % from the average of the 
three. Current unbalance should not exceed 10 %. Use Scope Phasor or Unbalance 
mode to investigate unbalances.  
 
Mains Signaling. Can be used to analyze the level of remote control signals that often 
are present on power distribution systems.  
 
Logger. Allows you to store multiple readings with high resolution in a long 
memory.  
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Basic Operations and Menu Navigation  

  
This deals with a number of general aspects of the Analyzer’s operation:  
 
•   Tilt Stand and Hang Strap  
 
•   Powering the Analyzer  
 
•   Display Brightness  
 
•   Locking the keyboard  
 
•   Menu navigation  
 
•   Display Contrast  
 
•   Reset to Factory Defaults  
 

Tilt Stand and Hang Strap  

 
The Analyzer has a tilt stand that allows viewing the screen at an angle when placed on a 
flat surface. With the tilt stand folded out, the optical RS-232 port can be accessed at the 
right side of the Analyzer as shown in the figure.  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Tilt stand and location of RS-232 interface 

A hang strap is supplied with the Analyzer. The figure below shows how to attach the strap 
correctly to the Analyzer.  
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Fixing the hang strap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powering the Analyzer  
The Analyzer has a built-in rechargeable NiMH battery that can power it for more than 6  
hours when fully charged. When powered by the battery, the battery condition symbol in  
the screen header indicates the charge condition. This symbol ranges from fully charged  
to empty:  
When empty allow the batteries to fully charge with the Battery Charger/Power Adapter 
model BC430. A full charge takes at least 4 hours with the Analyzer turned off. When 
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turned-on charging takes much longer.  
No damage will occur if the charger is connected for long periods, e.g. over the weekend. 
The Analyzer automatically switches to trickle charging. At delivery the battery may be 
empty and it is recommended to charge it before use.  
Concerning the use of the Battery Charger/Power Adapter bear the following in mind:  
•   Use only the supplied Battery Charger/Power Adapter model BC430.  
•   Before use checks that the BC430 voltage and frequency match the local line power  
 range.  
If necessary set the slider switch of BC430 to the correct voltage.  
•   Connect the Battery Charger to the ac outlet.  
•   Connect the battery charger to the POWER ADAPTER input on the top side of the  
 Analyzer.  
•   To avoid overheating of the battery during charging, do not exceed the allowable  

 ambient temperature as given in the specifications.  

  

Caution 
To prevent decrease of battery capacity, charge it at least twice 
a year. 

Power On/Off: 

Press to power up or down with the last setup configuration. 
The welcome screen shows what Analyzer settings are 
currently in use. At power on a single beep can be heard. 

 
To save battery power, the Analyzer display dims automatically when no keys are 
operated during a certain time. This time is adjustable. 
When a key is operated, the display turns on again. 
  
Attention: the Analyzer switches off automatically when powered by battery only if no 
further knobs are operated after power-on (i.e. when the welcome screen is displayed). 

Display Brightness 
Press repeatedly to dim/brighten the backlight. 
Keep pressed for more than 5 seconds for extra brightness 
for better visibility in strong sunlight. 
Low brightness saves battery power. 

Locking the keyboard 
The keyboard can be locked to prevent unwanted operation during unattended 
measurements: 

  

ENTER       Press for 5 seconds to lock or unlock the keyboard. 
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Menu Navigation 
Most of the Analyzer functions are menu operated. Arrow keys are used to navigate 
through menus. The Function keys F1 ... F5 and the ENTER key are used to make 
selections. Active Function key selections are highlighted with a black background. 

How to use the menus is illustrated in the example below on how to adjust the Analyzer 
for use with a certain printer type. 

The SETUP menu pops up. 
 
 

F4        Submenu SETUP USER PREF appears. 
 
Highlight Printer: 
 

ENTER       The PRINTER submenu appears. In this menu you can 
adjust printer type and baudrate. 

  

Display Information  
The Analyzer uses five different screen types to present measuring results in the most  
effective way. The features these screens have in common are explained hereafter .  
Details that are specific for a certain measuring mode are presented . 
explaining that mode. The screen header is presented in the selected information  
language. The figure below gives an overview of the screen types 1... 5; common 
features are explained under A ... F.  

  

A  
 

B  
 
 

  C  
 
 

1                                                                                                                                      D 
 

2 
 

3 
 
 

4 

                     E 
5 

F1           F2              F3             F4     F5             F 
 
  

Survey of Display Types 
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Input Connections  
This explains how to make connection to the power distribution system under test and 
how to adjust the Analyzer settings.  
Check that the Analyzer setup meets the characteristics of the system under test and the 
accessories that are used. These concerns:  
•   wiring configuration  
•   nominal frequency  
•   nominal voltage  
•   properties of voltage leads and current clamps  
The actual setup is shown in the welcome screen that appears after power up.    
 
The Analyzer has 4 BNC-inputs for current clamps and 5 banana-inputs for voltages.  
Self-adhesive decals are supplied corresponding to wiring color codes used in the USA, 
Canada, Continental Europe, the UK, and China. Stick the decals that fit to your local 
wiring codes around the current and voltage inputs as shown in  

 
  

  

  

  

  



 شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

 ١٧٢ترشيد استهلاك الطاقة بمحطة مياه آدوان بالمنيا  

  

  

  

  

  

Mounting the decals for voltage and current inputs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De-energize power systems before making connections whenever possible. Always use 
appropriate equipment for personal protection. Avoid working alone and work according 
to the warnings Safety Information.  
For a 3-phase system make the connections as shown in.  
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Connection of Analyzer to 3-phase distribution system 

First put the current clamps around the conductors of phase A (L1), B (L2), C (L3), and  
N (neutral). The clamps are marked with an arrow indicating the correct signal polarity.  
Next make the voltage connections: start with Ground and then in succession N, A (L1), B 
(L2), and C (L3). For correct measuring results, always connect the Ground input. Always 
double-check the connections. Make sure that current clamps are secured and 
completely closed around the conductors.  
For single phase measurements, use current input A (L1) and the voltage inputs Ground, 
N (neutral), and phase A (L1).  
A (L1) is the reference phase for all measurements.  

 

Before making any measurements, set the Analyzer up for the line voltage, frequency, 
and wiring configuration of the power system you want to measure.   
 
Scope Waveform and Phasor display are useful to check if voltage leads and current 
clamps are connected correctly. In the vector diagram the phase voltages and currents A 
(L1), B (L2), and C (L3) should appear in sequence when observing them in clockwise 
direction as shown in the example in the Figure   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vector diagram for correctly connected Analyzer 
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